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Прокладка кабельных линий 0,4кВ 

 

Общие данные 

Стадия Лист Листов 

 Разраб.  Трон  01.26 Р 1 2 

    
ООО "СФ "ТЦС" 

Москва 2026 
 Н.контр.  Головченко  01.26 

 Проверил  Бауков  01.26 

    

 

  

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

№ 

тома 
Наименование Наименование Примечание 

1 125/СФ/2022-ЭС9 Вынос кабельных линий 0,4кВ 

Открытая прокладка 
 

2 125/СФ/2022-ПОС5 Проект организации строительства  

3 125/СФ/2022-СМ  Сметная документация   
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение Наименование Примечание 

ПУЭ, изд. 7 Правила устройства электроустановок  

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений 

 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.  

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве  

ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии    

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях 

 

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

Лист Наименование Примечание 

1 Титульный лист  

2-5 Общие данные  

6-9 Пояснительная записка  

10 Справки ГИП  

11 Ситуационный план трассы КЛ-0,4кВ кВ  

12 План кабельные линии 0,4кВ М1:500  

13 Кадастровой план 0,4кВ  

14-16 Спецификация оборудования  
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ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение Наименование 
Примечани

е 

125/СФ/2022-ЭС9-СО Спецификация оборудования и материалов  

И-25-00-400553/125 Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям ПАО «Россети Московский 

регион» энергопринимающих устройств 

Приложение А 

– Согласования плана прокладки КЛ-0,4кВ Приложение Б 

   

   

 

 

  

Проект соответствует действующим нормам и правилам взрывопожаробезопасности. 

Безопасная эксплуатация объектов по данному проекту обеспечивается при условии соблюдения 

действующих правил и эксплуатационных инструкций техники безопасности и соответствия 

зданий и сооружений, оборудования, материалов, схем и условий строительно-монтажных работ 

проектным требованиям.  

 

Главный инженер проекта       /Ю.С. Бауков/ 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

 Разраб.  Трон  01.26 Р 1 2 

    
ООО "СФ "ТЦС" 

Москва 2026 
 Н.контр.  Головченко  01.26 

 Проверил  Бауков  01.26 

    

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие данные 

Настоящим томом проекта предусматривается реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением от 

места врезки со стороны ТП-10/0,4кВ № 10362 до места врезки ВВ46572, ВВ46573 по адресу: 

г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3. 

Проектная документация выполнена на основании: 

− Договора на выполнение проектных работ; 

− Технического задания ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные 

сети; 

− Инженерно-топографических планов ГБУ «Мосгоргеотрест»; 

− Обследования территории на месте. 

Проект разработан в соответствии с указаниями следующей нормативно-технической 

документации: 

− ПУЭ - Правила устройства электроустановок. 7-е издание. 

− ГОСТ Р 21.1101-2013 - Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

− А5-92 - Материалы для проектирования и рабочие чертежи. Прокладка кабелей 

напряжением до 35 кв. в траншеях. Выпуск 1. ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». 

− СП 341.1325800.2017 - «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением». 

− СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

2. Трасса КЛ 

− Трасса проектируемых КЛ 0,4кВ согласована с владельцами инженерных 

коммуникаций, в охранной зоне которых осуществлялось проектирование. 

− Монтаж линий выполняется: 

2КЛ-0,4кВ от места врезки со стороны ТП10362 до места врезки ВВ46572, ВВ46573 кабелем 

АПБвШп(г)-1 4х120, L=48м. 

В настоящем проекте значение использования труб ПЭ –77,08% в виду прокладки линии под 

асфальтовым покрытием автомобильной парковки. 

Общая длина трассы кабельных линий 0,4кв составляет 48 м.п., из них: 

− Длина ПЭ труб по трассе составляет 37 м.п. 
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3. Конструктивное выполнение КЛ 

Прокладку кабельных линий 10кВ и пересечения с подземными коммуникациями выполнить по 

типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», института 

«Тяжпромэлектропроект». 

Для укладки в земле применяются кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. По 

всей трассе на дне траншеи устраивают песчаную подушку толщиной 10см и засыпкой сверху 

слоем песка толщиной 15см. (без камней, строительного мусора и шлака). 

Кабель укладывается с запасом по длине (змейкой), достаточным для компенсации возможных 

смещений почвы и температурных деформаций кабеля (Ку=1,02хLстр.) (типовой проект 

4.407-251). Точное местоположение существующих кабелей и других коммуникаций определить  

шурфлением при сближении. При пересечении других кабельных линий и подземных коммуникаций 

кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах ПЭ d=160 мм.  

После прокладки кабелей в трубах, концы труб плотно заделываются термоусаживаемыми 

манжетами УКПТ. Прокладка осуществляется с укладкой не менее 100% резервных труб. Концы 

резервных труб заделываются заглушками. 

Проектом предусматривается применение концевых и соединительных муфт. 

Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной 

линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом. 

Рекультивация земель выполняется по всей трассе. 

4. Строительные решения 

Работы по устройству пересечений производятся в соответствии с инструктивными 

указаниями СНиП III-33-76, СНиП II-мI-71 «Техника безопасности в строительстве». 

При пересечении с другими кабелями, теплопроводами и проездами, проектируемая кабельная 

линия проходит в трубах. При этом расстояние в свету должно быть не менее указанных ниже 

величин между проектируемыми кабелями и: 

а) другими кабелями - 0,25м. 

б) теплопроводами - 0,5м. 

в) полотном дороги - 1,0м. 

г) дном водоотводных канав - 0,5м. 

При параллельной прокладке проектируемой кабельной линии с инженерными коммуникациями 

расстояния в свету должно быть не менее указанных ниже величин между проектируемыми кабелями 

и: 

а) трубопроводом, водопроводом, канализацией, газопроводами низкого, среднего и 

высокого давления (до 0,588 МПа), дренажа- 1 м. 

б) автомобильными дорогами - 1м от бровки. 

в) силовыми кабелями до 10 кВ - 100 мм; кабелями 20-35 кВ -250 мм; кабелями, 

эксплуатируемыми различными организациями и кабелями связи -500 мм. 

г) заземленными частями и заземлителями опор выше 1 кВ - 5м при напряжении до 35кВ; 

10м – при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние до подземных частей и 

заземлителей отдельных опор выше 1 кВ допускается не менее 2м. 

д) фундаментами зданий - 0,6 м. 

Металлические оболочки кабелей должны быть соединены медным проводом марки МГ с 

корпусами муфт. 

Над кабельной линией установить охранную зону, в размере площадки над кабелем по 1м с 

каждой стороны. Технические решения при пересечении автодорог, инженерных сооружений, 

кабельной линии при вводе кабелей в кабельные сооружения указаны на соответствующих 

чертежах. 
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Для безопасности земляных и др. работ необходимо устройство титульных временных 

сооружений (мостики, ограждения, забор), выполненных из пиломатериалов. 

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должны выполняться 

требования СНиП-12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также «Правил техники 

безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих 

линий». 

5. Подготовительные работы 

До начала ведения работ, строительная организация в обязательном порядке должна 

вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций, указанных в ордере и 

согласовании ОПС в целях предупреждения повреждений существующих подземных коммуникаций. 

На участке проведения работ должен быть полный комплект инструкций по подготовке, 

эксплуатации, техническому обслуживанию буровой установки и другого технологического 

оборудования, а также по ремонту отдельных узлов и безопасному производству работ. 

Перед началом работ необходимо выполнение следующих подготовительных мероприятий: 

− геодезическая разбивка трассы и вынос в натуру; 

− ограждение инвентарным забором строительной площадки; 

− обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, водоснабжением, 

электроэнергией, средствами связи; 

− подготовка строительных площадок для размещения полимеров, строительных 

материалов, бытовых помещений. 

Подземные коммуникации, находящиеся в зоне ведения работ, отшурфить с целью уточнения 

глубины их заложения и расположения в плане, отметить предупредительными знаками. 

6. Охрана окружающей среды 

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть защищены деревянными коробами. 

Не допускается вырубка и пересадка древесной и кустарниковой растительности, не 

предусмотренная проектной документацией. Стволы отдельно стоящих деревьев должны быть 

обшиты пиломатериалами на высоту не менее 2,0 м в целях предохранения от повреждений. Не 

допускается засыпка грунтом корневых шеек. 

Почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего 

сгорания. Запрещается сброс отработанного масла в грунт. 

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозится во избежание захламления 

строительной площадки. Запрещается захоронение и сжигание на участке строительного мусора, 

горючих отходов. Все отходы в периоды до их вывоза временно накапливаются и хранятся в 

специально отведенных местах. Отходы при разборке конструкций здания транспортируются к 

местам хранения. При этом персонал должен соблюдать необходимые правила по обращению с 

отходами и предотвращению возникновения аварийных ситуаций. 

Транспортирование и передача строительных отходов, в т.ч. грунтов, осуществляется на 

объекты приёма и переработки на основании заключённого Подрядчиком договора с организацией, 

имеющей лицензию на обращение с данными видами отходов, и в соответствии с Порядком 

обращения с отходами строительства и сноса в г.Москве, утверждённого постановлением 

Правительства Москвы от 26.08.2020 № 1386-ПП. 

При загорании, тушение отходов рекомендуется пеной, для чего места временного хранения 

оборудуются огнетушителями ОХП-10 в количестве, соответствующем «Правилам пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 

Территория строительных участков после окончания работ должна быть очищена, 

благоустройство (газоны) полностью восстановлено. 
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Сточные воды, поступающие в городскую водосточную сеть, не должны содержать 

загрязняющих веществ с концентрациями, превышающими предельно допустимые, установленные в 

нормативной документации. 



Справка ГИПа

01.2026
01.2026

01.2026
01.2026

Дата
ЛистСтадия Листов

Р 1

Изм. Кол.уч.Лист.№док.Подпись

Разраб.

125/СФ/2022-ЭС9

Бауков

Проверил Бауков

ГИП
Трон

Норм.конт.Головченко
ООО "СФ "ТЦС"
Москва 2026

Прокладка кабельной линии 0,4 кВ

Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ
№ 10362 (СП-337) - ВВ 46572, ВВ 46573, в т.ч. ПИР:

г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3

1

Формат А4
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нв
. N

°
Ин

в.
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° 
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дл
.
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. и
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Справка ГИПа о превыȃении предельно допустимого значения
использования труб ПЭ на трассе

Трасса кабельных линий 0,4кВ выбрана в соответствии с
инженерно-топографическим планом М1:500 ГБУ "Мосгоргеотрест", и отвечает
действующим нормам и правилам по прокладке кабельных линий и согласованы в
эксплуатирующих организациях.

В настоящем объекте значение использования труб ПЭ составляет 77,08% в виду
прокладки линии под асфальтовым покрытием автомобильной парковки.
      Общая длина трассы кабельных линий 0,4кВ составляет 48 м.п.
      Длина ПЭ труб по трассе составляет 37 м.п.
Принять реȃение о прохождении трассы кабельных линий 0,4кВ в ПЭ трубах под
благоустроенной территорией, при пересечении с инженерных коммуникаций, под
существующими асфальтобетонным покрытием площадок и проездов.

           ГИП                              /Ю.С.Бауков/
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Условные обозначения

Кабельная линия 0,4 кВ

Ситуационный план
М1:2000
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Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из
фрагментов заказов №№ 3/2805-21, 3/3085-21, 3/5639-21, 3/3171-22, 3/5166-22,
3/7145-22, 3/134-24, выданных ГУП "Мосгоргеотрест", и материалов инженерных
изысканий №№ РИ1/8461-21, РИ1/11794-23, РИ1/11842-23, РИ1/12332-23, и является
их точной копией.

Копии всех согласований верны.

           ГИП                              /Н.Б.Гаджиев/

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов

границы территорий общего пользования границы береговых полос

границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы природных и озелененных 
территорий

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог

границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта

границы зон I пояса санитарной охраны границы зон II пояса санитарной охраны

границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы зон охраны ансамбля Московского 
Кремля

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории

границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 
территорий

границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 
связи границы охранных зон трубопроводов
границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей

границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных переходных переходов

границы полос воздушных подходов на 
аэродромах границы линий застройки

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток
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бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты
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Условные обозначения

Кабельная линия 0,4 кВ

Кадастровый план
М1:2000

1

Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ
№ 10362 (СП-337) - ВВ 46572, ВВ 46573, в т.ч. ПИР:

г. Москва, ул. Демьяна Бедного, з/у 22/3
03.2026
03.2026

03.2026
03.2026

ЛистСтадия Листов

Р 3

Изм. Кол.уч.Лист.№док.ПодписьДата

Разраб.

125/СФ/2022-ЭС9

Гаджиев

Проверил Бауков

ГИП
Трон

Норм.конт.Головченко
ООО "СФ "ТЦС"
Москва 2024

Кабельные линии 0,4 кВ
Вынос сетей

��:08:0010004:18�94
Категория земель
пунктов
Разрешенное использование:
Многоэтажная жилая застройка
Балансодержатель:  МФР

��:08:0010004:19128
Категория земель: Земли населённых
пунктов
Разрешенное использование:
Многоэтажная жилая застройка
Балансодержатель: МФР

��:08:0010004:20638
Категория земель
пунктов
Разрешенное использование:
Многоэтажная жилая застройка
Балансодержатель:  МФР

��:08:0010004:14
Категория земель: Земли населённых
пунктов
Разрешенное использование:
Эксплуатация административных
помещений
Балансодержатель:  ГБУ «Жилищник
района Хорошево Мневники»

 Примечание:
1. Территория вне кадастровых границ обслуживается ГБУ
"Жилищник района Хорошево-Мневники".
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      Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10362 (СП-337) - 

вв.46572, вв.46573, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3,  

для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» 

      

Изм. Кол. 

уч. 

Лист № 

док. 

Подп. Дата 

Гип Бауков  01.26 
Вынос кабельных линий 0,4 кВ 

Открытая прокладка 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Трон  01.26 
Р 1 1 

    

    Спецификация  

оборудования и материалов 

при открытой прокладке КЛ 

 

ООО "СФ"ТЦС" 

2026г. 
Проверил Головченко  01.26 

Н.контр.  Бауков  01.26 

Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод- 

изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы, кг 

  

Примечание 
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о
г
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а
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в
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н
о
 

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Кабельно-проводниковая продукция        

1.1  Кабель силовой 120мм2 с изоляцией из СШП для открытой прокладки АПвБШп(г)-1 4х120  АО «Людиновокабель» м 22,89   

         

2  Муфты, адаптеры, наконечники        

2.1  Муфта соединительная для кабеля 0,4 кВ 70-120 мм2 4Стп-МКС-УР-70/120-F-бг  АО “ПЗЭМИ" компл. 4  1 компл. на 4 жилы 
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вв.46572, вв.46573, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3,  

для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» 

      

Изм. Кол. 

уч. 

Лист № 

док. 

Подп. Дата 

Гип Бауков  01.26 
Вынос кабельных линий 0,4 кВ 

Открытая прокладка 

Стадия Лист Листов 

Разраб. Трон  01.26 
Р 1 1 

    

    Спецификация  

оборудования и материалов 

при прокладке КЛ в трубах 

 

ООО "СФ"ТЦС" 

2026г. 
Проверил Головченко  01.26 

Н.контр.  Бауков  01.26 

Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Код 

оборудования, 
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Завод- 

изготовитель 
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Примечание 

 

С
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г
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а
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н
о
 

  

  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Кабельно-проводниковая продукция        

1.1  Кабель силовой 120мм2 с изоляцией из СШП для прокладки в трубах  АПвБШп(г)-1 4х120  АО «Людиновокабель» м 76,23   

2  Трубы, аксессуары        

2.1  
Труба термостойкая гладкая d=160 мм с толщиной стенки 8,1 мм ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 DN 160 

SN 12 (F4) 

 ООО «Энергопласт» м 111 
 

 

2.2  Заглушки для ПЭ труб ∅160мм    ООО «Энергопласт»  шт. 4

2.3  Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПт 175/50  ООО «КЭЗ КВТ» шт. 8 
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115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1  

Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn 

ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001  
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Проектная документация "Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-
10/0,4кВ № 10362 (СП-337) – ВВ 46572, ВВ 46573, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Де-
мьяна Бедного, з/у 22/3, для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский
регион" (далее – Проект) Департаментом культурного наследия города Москвы 

(далее – Департамент) рассмотрена.

На территории, подлежащей воздействию работ, связанных с реализацией
Проекта, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного

наследия.
Проведение работ предполагается вне границ зон охраны и защитных зон

объектов культурного наследия, а также вне зон охраняемого ландшафта.
На территории, подлежащей воздействию работ, связанных с реализацией

Проекта, отсутствуют объекты археологического наследия, включенные в р еестр,
выявленные объекты археологического наследия, зоны охраняемого культурного

слоя.
Данными об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта

археологического наследия, на территории, подлежащей воздействию работ,
связанных с реализацией Проекта, Департамент не располагает.

Проведение работ по прокладке кабельной линии 10 кВ планируется на
территории, ранее подвергшейся техногенному воздействию.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. № 2418 "Об особенностях порядка
определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта

археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию
изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

указанных в статье 30 Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по
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использованию лесов и иных работ" проведение археологической разведки и 

государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия 
или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, не требуется. 
Учитывая изложенное, Департамент не возражает против реализации 

Проекта согласно представленной документации. 
 
 

 
Первый заместитель руководителя – 

главный археолог города Москвы             Л.В.Кондрашев 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
М.С.Попов, (495) 950-38-88 (доб. 96682) 
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Сергеев И.А. 

8 (905) 546-42-22 

 

                                             

 

 
__________________ № ___________________ 

на № _____________ от ___________________ 

Генеральному директору             

ООО «СФ ТЦС» 

С.Н. Курилову  

Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

 

В ответ на обращение ООО �СФ ТЦС� от 1�.04.2024 №1620 по

согласованию плана прокладки кабельных линий и выполнения

благоустройства объекта: �Реконструкция 2КЛ�0,4кВ направлением

ТП�10/0,4кВ № 10362 �СП�33�� – ВВ 465�2, ВВ 465�3, в т.ч. ПИР: г.Москва,

ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3, для нужд МКС – филиала ПАО

«Россети Московский регион», сообщаю, что кабельные линии проложены по

территории, где Фонд реновации не имеет оформленных

 
земельно�имущественных отношений с городом, и не требуют согласования

 Фонда.

Начальник управления

инженерного обеспечения                                             Ю.А. Козлов
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Исп. Савинят Л.М. 

Тел. 84991914086 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ» 

(ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники») 

Почтовый адрес: Карамышевская наб., д.12, корп.1, Москва, 123423.  
Тел./факс: 8 (499) 191-40-86 / 8 (499) 191-28-21.E-mail:hm4991914086@mail.ru 

ОГРН 1137746566760   ИНН/КПП 7734703698/773401001 

_____________ № ___________ 

На___________от____________ 
 

                                                                                
                                                                                НачальникуПроектного                                          

                                                                                Отдела ООО «СФ ТЦС» 
                                                                                Ю.С. Баукову 

  
                                                                                             

                                                                                    
В ответ на Ваше обращение №1884 от 15.04.2025г. по вопросу рассмотрения 

и согласования выноса 2-х кабельных линий 0,4кВ из пятна строительства новой 
РТП по объекту Московского Фонда реновации по адресу: «Реконструкция 

2КЛ—0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ №10362 (СП-337) – вв. 46572,вв.46573, 
в т. ч.  ПИР: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, 22/3 для нужд МКС», сообщаю.  

ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» не имеет принципиальных 
возражений по представленной документации, в части касающихся полномочий, 
при выполнении следующих условий: 

- установить на объекте информационные щиты с указанием наименования 
и местонахождения объекта, название заказчика и подрядной организации, с 

указанием номеров   их телефонов, должности, фамилии должностных лиц, даты 
и окончания производимых работ (п.2.3.3 Постановления Правительства 

Москвы от 19 мая 2015г. №299-ПП); 
- восстановление конструктивных слоев дорожной одежды 

внутридворового проезда в полном объеме, в соответствии с СНиП 3.06.03.-85, с 
последующим устройством асфальтобетонного покрытия, в соответствии   с 

требованиями альбома типовых конструкций СК 6101-97 по всей протяженности 
участка разрытия плюс 5 метров в обе стороны от кромки разрытия (п.2.5.16. 

Постановления Правительства Москвы от 19 мая 2015г. №299); 
- восстановление люков и колодцев, попадающих в зону производства работ 

с обязательной установкой на железобетонные подкладные элементы в 
соответствии с требованиями в альбоме СК 6114-92 «Конструкция оголовок, 
горловин смотровых колодцев в дорожных одеждах г. Москвы (на тротуарах) и 
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Исп. Савинят Л.М. 

Тел. 84991914086 

на опорные плиты ОП-1к (на проезжей части); 
- обеспечение ровности поверхности асфальтового покрытия, в местах швов 

сопряжений; 
- полное восстановление конструктивных слоев дорожной одежды 

тротуаров, попадающих в зону производства работ и прилегающих к зоне 

производства работ, в случае их разрушения, вследствие прохода строительной 
техники, с последующим устройством асфальтобетонного покрытия на всю 

ширину по всей протяженности участка земляных работ; 
- восстановление ботового камня, в случае его разрушения в ходе 

производства работ с заменой поврежденного на новый; 
-предоставление гарантийных обязательств по восстановлению проезда, 

тротуаров, газонов, зеленых насаждений с ликвидацией возможных просадок в 
течение 2-х лет в (п.2.5.17. Постановления Правительства Москвы от 19 мая 

2015г. №299); 
- восстановления нарушенного благоустройства в полном объеме.  

 
 

 
Исполняющий обязанности 
директора          А.Я. Ткачев 
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

“Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ” 

 
 

ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ОПС) 

 
Москва 125040 Ленинградский проспект, д.11                                                                                   Тел.: 8-499-257-09-11 
 

Техническое заключение № 8039-25 

о соответствии проектной документации Сводному плану подземных  

коммуникаций и сооружений в городе Москве. 

(положительное техническое заключение) 

от 20.10.2025 

 

Адрес работ: г.Москва, СЗАО, улица Демьяна Бедного , з/у 22/3 
 

Проектная организация: ООО "СФ "ТЦС" 
 
Организация заказчика: ООО "СФ ТЦС" 
 
Виды и объёмы работ:  

Кабельная линия электроснабжения: 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (2КЛ) 0,4кВ L=48,0 м  
ПОС S-0,01га 
 
Примечание ОПС:  
- До передачи на производство выполнить рекомендации, содержащиеся в сведениях о 
градостроительном развитии территории.  
- Выполнить условия всех согласований, полученных для данного проектного решения. 

- Работы в рамках данного проекта вести в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», а именно: при СТРОГОМ соблюдении пунктов 

2.3 и 2.5. 
 
 

Начальник группы c7 0d f2 29 87 45 c4 3d c5 7c 45 a8 4c e4 be 9b 1f 16 0a cd Васильев С. Н. 
 

Документ подготовил  (Пантета Н. В.) 
 

 

 



АССОЦИАЦИЯ�САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ�ОРГАНИЗАЦИЙ�ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ�НЕКОММЕРЧЕСКАЯ�ОРГАНИЗАЦИЯ�-

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ�МЕЖОТРАСЛЕВОЕ�ОБЪЕДИНЕНИЕ�РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ�ОБЪЕДИНЕНИЕ�САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ�ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ�НА�ЧЛЕНСТВЕ�ЛИЦ,�ВЫПОЛНЯЮЩИХ�ИНЖЕНЕРНЫЕ

ИЗЫСКАНИЯ,�И�САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ�ОРГАНИЗАЦИЙ,�ОСНОВАННЫХ�НА
ЧЛЕНСТВЕ�ЛИЦ,�ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ�ПОДГОТОВКУ�ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ�АППАРАТА

пр-кт�Мира,�д.�3,�стр.�3,�помещ.�1/2,�Москва,�129090,
тел.�(495)�984-21-34,�факс�(495)�984-21-33,

www.nopriz.ru,�e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО�42860946,�ОГРН�1157700004142
ИНН�/�КПП�7704311291�/�771001001

Бауков�Юрий�Станиславович

УВЕДОМЛЕНИЕ
о�включении�сведений

в�Национальный�реестр�специалистов
в�области�инженерных�изысканий

и�архитектурно-строительного�проектирования

Настоящим�уведомляем�о� том,�что�сведения�о� специалисте:� Бауков� Юрий� Станиславович,� адрес

места� жительства� (регистрации):� 105568,� г.� Москва,� Магнитогорская,� 3,� 159� –� включены� в

Национальный�реестр�специалистов�в� области�инженерных�изысканий�и�архитектурно-строительного

проектирования.

Сведения�размещены� на� официальном� сайте� Национального� объединения� изыскателей� и

проектировщиков� в� сети� «Интернет»:� https://www.nopriz.ru,�в� разделе� «Национальный� реестр

специалистов�в�области�инженерных�изысканий�и�архитектурно-строительного�проектирования».

Записи�присвоен�идентификационный�номер�–�П-136822.

А.�О.�Кожуховский



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7723141133-20251229-0835
(регистрационный номер выписки) 

02.03.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество c ограниченной ответственностью «СФ ТЦС»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1037739172635
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7723141133

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество c ограниченной ответственностью «СФ ТЦС»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «СФ ТЦС»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

127410, Россия, Москва, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Отрадное, ш. Алтуфьевское, д. 31, стр.1, помещ. 1/1

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование

энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (СРО-П-068-
02122009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-068-007723141133-0048

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

22.12.2009

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 22.12.2009 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

01.07.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 29.03.2023

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

833403334 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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