















Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [27.90.70.000] Поставка устройств электрической сигнализации для нужд Производственного участка в г. Рыбинск»
Лот №____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ
































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [27.90.70.000] Поставка устройств электрической сигнализации для нужд Производственного участка в г. Рыбинск (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенных между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
2. Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Мобильный складной реверсивный светофор с возможностью проводного и дистанционного удаленного переключения сигнала (комплект)
	27.90.70.000
	комплект
	1

	2.
	Огонь заградительный с красным фильтром СКБ-1487 (комплект)
	27.90.70.000
	комплект
	1


	3.
	Знак дорожный с автономным импульсным индикатором "КОМПО-СИГНАЛ-3Д" (комплект)
	27.90.70.000
	комплект
	2



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД2 [27.90.70.000] Поставка устройств электрической сигнализации для нужд Производственного участка в г. Рыбинск
	с даты подпи-сания договора
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора



Поставка осуществляется одной партией.



[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 [27.90.70.000] Поставка устройств электрической сигнализации для нужд Производственного участка в г. Рыбинск.
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Мобильный складной реверсивный светофор с возможностью проводного и дистанционного удаленного переключения сигнала (комплект)
	Комплект 
	1. светофор – 2шт;
2. питающий кабель – 740 м/п

	
	
	Количество секций светофора, шт
	2 (красный и зеленый цвета)

	
	
	Управление
	автоматическое/ручное

	
	
	Синхронизация светофоров
	по радиосигналу, при потере сигнала по внутренним часам

	
	
	Пульт дистанционного управления 
	проводной/беспроводной

	
	
	Высота конструкции, м
	регулируемая до 3

	
	
	АКБ емкостью, А/ч
	до 100

	
	
	Зарядное устройство для АБК
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, ºС
	от -50ºС до +50

	
	
	Вид тары 
	заводская упаковка

	1.2.
	Огонь заградительный с красным фильтром СКБ-1487 (комплект)
	Комплект
	1. Огонь заградительный красным фильтром СКБ-1487 - 30 шт;
2. Трубостойка (g3/4) с фланцевым креплением - 30 шт.;
3. Прибор автоматизированного контроля и управления АПКУ-30М 220Б – 1 шт.
4. питающий кабель – 130 м/п

	
	
	Интенсивность освещения
	низкая

	
	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт 
	не более 6


	
	
	Диапазон рабочих температур, ºС
	от -50ºС до +50

	
	
	Крепление на трубу
	g3/4

	
	
	Высота трубостойки (g3/4) с фланцевым креплением, м
	Не менее 1,5

	
	
	Вид тары 
	заводская упаковка

	1.3.
	Знак дорожный с автономным импульсным индикатором "КОМПО-СИГНАЛ-3Д" (комплект)
	Комплект
	1. Знак дорожный с автономным импульсным индикатором "КОМПО-СИГНАЛ-3Д"  – 1 шт.;
2. Трубостойка  с фланцевым креплением. – 1 шт.

	
	
	Световая ндикация 
	дорожный знак «объезд препятствия справа»;
дорожный знак «объезд препятствия слева»

	
	
	Время работы без подзарядки, ч
	120

	
	
	Диапазон рабочих температур, ºС
	от -50ºС до +50

	
	
	Два режима работы
	круглосуточное мигание и только в тёмное время суток

	
	
	Возможность подключения к электросети  220 В
	да


	
	
	Исполнение 
	антивандальная, ударопрочная конструкция

	
	
	Высота трубостойки  с фланцевым креплением, м 
	Не менее 3

	
	
	Вид тары 
	заводская упаковка

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Доставка
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Подтверждение соответствия, разрешения, лицензии изготовителя

	3.1.
	Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать основным характеристикам и требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации (НТД).

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1.
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификат качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную.


	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.




