ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.11.43. Поставка трансформатора ТСЗС-1000/10 для нужд Саратовского филиала
Лот № 
Содержание

 

 HYPERLINK  \l "__RefHeading___Toc10388_3983621803"
1. Общие сведения
3
1.1. Наименование закупаемой продукции
3
1.2. Цель использования закупаемой продукции
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
3
 Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
3
 Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
 Таблица 3. Требования к продукции
4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
9


1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.43. Поставка трансформатора ТСЗС-1000/10 для нужд Саратовского филиала.
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Выполнение работ по договору №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Трансформатор ТСЗС-1000/10
	шт
	1
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023
РЗ№48309585


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 16.01.2027*


*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: ОКПД2 27.11.4 Поставка трансформатора ТСЗС-1000/10
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ТСЗС-1000/10 У3
	
	

	
	Назначение
	Трансформатор силовой
	
	

	
	Исполнение
	Защищенное в кожухе
	
	

	
	Вид системы охлаждения
	естественное
	
	

	
	Тип изоляции обмоток
	Сухой с литой изоляцией
	
	

	
	Материал обмоток
	Алюминий
	
	

	
	Номинальная мощность, кВА
	1000
	
	

	
	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
	10,5
	
	

	
	Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ
	0,4
	
	

	
	Количество фаз
	Трёхфазный
	
	

	
	Частота переменного тока, Гц
	50
	
	

	
	Вид и диапазон регулирования напряжения
	ПБВ ±2х2,5%
	
	

	
	Предельное отклонение коэффициента трансформации:

- с Кт<<3 и для всех трансформаторов на неосновном ответвлении ;

- на основном ответвлении
	± 1 %

± 0,5 %
	
	

	
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Ун-11
	
	

	
	Степень защиты
	IP21
	
	

	
	Класс нагревостойкости изоляции (по ГОСТ 8865-93)
	F (155ºС)
	
	

	
	Класс воспламеняемости изоляции (по ГОСТ 28779-90)
	FH (ПГ)
	
	

	
	Приемо-сдаточные испытания
	По ГОСТ Р 52719-2007
	
	

	
	Режим заземления нейтрали 
	глухое заземление
	
	

	
	Напряжение короткого замыкания
	8%
	
	

	
	Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт
	Не более 1550
	
	

	
	Потери короткого замыкания на основном ответвлении (при t=115ºС), Вт
	Не более 11200 
	
	

	
	Ток холостого хода
	0,3-0,8%
	
	

	
	Уровень шума, дБ
	Не более 70
	
	

	
	Расположение выводов:

- высоковольтных

- низковольтных
	Влево сверху

вправо сверху
	
	

	
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У3
	
	

	
	Установленная наработка на отказ
	Не менее 25000 час
	
	

	
	Температура эксплуатации, ºС
	Не уже от -45 до +40
	
	

	
	Срок эксплуатации, лет
	не менее 30
	
	

	
	Габариты (ДхШхВ)
	не более 2485х1050х2150
	
	

	
	Полная масса, кг. 
	Не более 2900
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	
	-

	2.2.
	Время поставки
	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
	
	-

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	Для оформления допуска на территорию Филиала ПАО «РусГидро» — «Саратовская ГЭС» предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки.
	
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Гарантия
	не менее 36 (тридцать шесть) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы

 относящиеся к изделию и его составным частям,

 оформленные надлежащим образом:

· сертификат качества;

· технический паспорт;

· руководство по эксплуатации и монтажу;

· сертификат соответствия по пожарной безопасности;

· протоколы заводских испытаний;

· Гарантийный талон на оборудование или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

