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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 84.25.19.190 Услуги по обслуживанию опасных производственных объектов и обеспечению готовности к действиям (выполнению работ) по локализации и ликвидации последствий аварий и (или) чрезвычайных ситуаций на объектах Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  г. Новочебоксарск  
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Обозначения и сокращения

	ОПО
	Опасный производственный объект

	ПС
	Подъемные сооружения

	ТУ
	Технические устройства

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	АСФ
	Аварийно-спасательное формирование

	ФНП
	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.


               1. Наименование  услуг
ОКПД 2: 84.25.19.190  Обслуживание опасных производственных объектов и обеспечению готовности к действиям (выполнению работ) по локализации и ликвидации последствий аварий и (или) чрезвычайных ситуаций на объектах Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  г. Новочебоксарск   
            2. Цель оказания услуг
    Исполнение  договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск: Договор  №1240-396-2025 от 26.12.2025г. «Услуги по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”»  выполнение услуг  по обслуживанию опасных производственных объектов и обеспечению готовности к действиям (выполнению работ) по локализации и ликвидации последствий аварий и (или) чрезвычайных ситуаций на объектах Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  г. Новочебоксарск.   
         3. Существующее положение
      В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание опасного производственного объекта.
              Основанием для оказания услуг является:
- Федеральный закон Российской Федераций от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг,
адрес)
	Дата регистрации

ОПО

	ОКПД 2: 84.25.19.190 Обслуживание опасных производственных объектов и обеспечению готовности к действиям (выполнению работ) по локализации и ликвидации последствий аварий и (или) чрезвычайных ситуаций на объектах Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  г. Новочебоксарск   

	
	Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского ПУ АО «Гидроремонт-ВКК»  рег. № А40-19617-0101


	606520, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
	 27.01.2022


             4. Требования к срокам предоставления услуг
Таблица 2. Требования к срокам предоставления услуг
	№

п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг*

	1
	Обеспечение готовности к действиям (выполнению работ) по локализации и ликвидации последствий аварий и (или) чрезвычайных ситуаций на объектах Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  г. Новочебоксарск  
	С даты заключения договора
	 31.12.2027


          5. Требования к качеству оказания услуг
Таблица 3 Требования к качеству оказания услуг. ОКПД 2: 84.25.19.190 Обслуживание опасных производственных объектов и обеспечению готовности к действиям (выполнению работ) по локализации и ликвидации последствий аварий и (или) чрезвычайных ситуаций на объектах Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  г. Новочебоксарск   
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	     1
	2
	3

	Обязательные требования

	1
	Общие требования
	Услуги оказываются в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:
· Федеральный закон Российской Федераций от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

· Приказ МЧС Российской Федерации от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
· Приказ МЧС Российской Федерации от 12.03.2018 № 99 «Порядок регистрации аварийно- спасательных служб, аварийно-спасательных формирований» и иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующими на момент выполнения работ.

	2
	Объем оказания услуг

	Исполнитель, на протяжении всего периода оказания услуг должен обеспечить: 

- поддержание в постоянной готовности личного состава спасателей, техники, оборудования и специальных технических средств профессиональным аварийно-спасательным формированием в том числе работ по локализации и ликвидации последствий аварий (ЧС), связанных с эксплуатацией подъемных сооружений. Перечень ТУ ОПО Филиала, подлежащих обслуживанию указан в Приложении 1;

- на основании утвержденного плана проверок, в течение срока действия договора, проводить осмотр объектов Заказчика;

- по итогам осмотра объектов, давать устные и письменные рекомендации, направленные на устранение в деятельности Заказчика нарушений требований Российского законодательства в области промышленной и экологической безопасности;

- проведение на Объектах и территории филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» видов аварийно-спасательных работ, определенных в Свидетельстве об аттестации ПАСФ на право:

- ведения аварийно-спасательных работ (поисково-спасательные работы);
- осуществление ликвидации последствий аварии (ЧС) до полного завершения работ;

	3
	Требования                                   к исполнителю
	В рамках оказания услуг Исполнитель должен:

· организовать круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу для приёма информации от Заказчика о возникновении аварий (ЧС) на Объектах Филиала; 

· обеспечить постоянную готовность сил и средств, предназначенных для быстрого реагирования на произошедшую аварию (ЧС) на Объектах Филиала;
· в случае возникновения аварии (ЧС) на Объектах Заказчика, обеспечить быстрое реагирование, прибытие на объекты Заказчика сил и средств, их развертывание, начало выполнения работ по спасению людей, материальных и культурных ценностей, локализации аварии и ликвидации её последствий в рамках договора. Время реагирования (прибытие Исполнителя на место оказания услуг) - не более 0,5 часа с момента зафиксированного момента получения информации от представителя Филиала об аварии (чрезвычайной ситуации) на Объекте.
· осуществлять ликвидацию последствий аварии (ЧС) до полного завершения работ;
· информировать руководство Нижегородского производственного участка, Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» о проделанных работах;

	4
	Наличие лицензии
	Исполнитель, на протяжении всего периода оказания услуг, должен иметь и обеспечить наличие:
- свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. Виды аварийно-спасательных работ: поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы, работы связанные с тушением пожаров.

	5
	Квалификация персонала

	- наличие опыта ведения аварийно-спасательных работ не менее 3 лет.
- состав и оснащенность аварийно-спасательного формирования достаточную для ликвидации ЧС не ниже муниципального уровня.


6.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
6.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.      

Приложение 1

Перечень технических устройств ОПО «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», 

рег.№ А40-19617-0101
	№ п/п
	Наименование Объекта
	Расположение объекта
(место производства работ) 

	1
	Кран козловой КК-50+50-11 с грейфером г/п 100т. Пролет -11м., ст.№1, рег.№11068
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	2
	Кран козловой КК-100-11, г/п 100т. Пролет-11м., ст.№3 рег.№10612
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	3
	Кран козловой КК-100-11, г/п 100т. Пролет-11м., ст.№4 рег.№10489
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	4
	Кран козловой КК-100-11, г/п 100т. Пролет-11м., ст.№5 рег.№11588
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	5
	Кран козловой КК-100-11, г/п 100т. Пролет-11м., ст.№6 рег.№11589
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	6
	Кран ПСК ст.№2 10(7,5)-30(40) г/п 10т. Пролет -11м.,ст.№2, рег.№10612
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	7
	Кран козловой КК-500/50 г/п 500т. Пролет-20м., ст.№7,

рег.№10382
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	8
	Краны мостовые  НБ2-50/10-17,5  г/п 50т. Пролет-17,5м., ст.№8, рег.№10182 
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	9
	Краны мостовые НБ2-50/5-17,5, г/п 50т., Пролет-17,5м., 

ст.№ 9, рег.№10491
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	10
	Кран мостовой НБ2-30/10-8,5, г/п 30т., Пролет-8,5м.,

ст.№10, рег.11479
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	11
	Кран козловой КК-2x25-3,5 г/п 50т. Пролет-3,5м.,  ст.№11, рег.№16902
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14

	12
	Кран мостовой МК1-5-10 г/п 5т. Пролет-10м.,  ст.№12, рег.№10789 (установлен в машинном отделении козлового крана ст.№ 7)
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул.Привокзальная, д.14


