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ОКПД2 23.91.1. Поставка алмазного каната для нужд Филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»






1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.91.1. Поставка алмазного каната 
0.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для выполнения строительно-монтажных работ по замене г/а ст. №7 на основании договора подряда №1240-129-2021 от 12.07.2021 г. заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
1. [bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc51339695]Перечень и объем закупаемой продукции
1.1.2. Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Алмазный канат для резки:
- гидротехнического густоармированного железобетона с металлической облицовкой, Team Diamond Pro G1 10.5D 44S (или эквивалент)*
	м
	400


[bookmark: _GoBack]*   Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
      В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»
1.1.3. [bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	[bookmark: _Toc46743510]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Алмазный канат для резки гидротехнического густоармированного железобетона с металлической облицовкой
Team Diamond Pro G1 10.5D 44S (или эквивалент)
	С даты подписания договора сторонами, согласно заявке- спецификации на партию Продукции от Заказчика
	В течение 45 календарных дней с даты направления Заказчиком заявки-спецификации на партию Продукции.
Конечный срок подачи заявки-спецификации – не позднее 01.11.2024 г[footnoteRef:2]. [2:  Конечный срок подачи заявки-спецификации определен в соответствии с условиями договора, указанными в п.1.2 Технических требований.    ] 
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[bookmark: _Toc124591884][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Алмазный канат для резки гидротехнического густоармированного железобетона с металлической облицовкой Team Diamond Pro G1 10.5D 44S (или эквивалент)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложения участника

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Алмазный канат для резки гидротехнического густоармированного железобетона с металлической облицовкой Team Diamond Pro G1 10.5D 44S (или эквивалент)

	1.1. 
	Способ нанесения технических алмазов на поверхность перлин (параметр эквивалентности)
	Гальванический способ, либо
вакуумный способ (спекание технических алмазов с титаносодержащим флюсом в вакууме)
	
Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Диаметр перлин алмазного каната, мм (параметр эквивалентности)
	от 10,0 до 10,5
	Указание характеристик
	-
	

	1.3. 
	Предельное отклонение диаметра перлин по всей длине каната от заявленного (для исключения повышенного биения и заклинивания каната при работе) (параметр эквивалентности)
	Ø (заявленный) ± 0,15 мм
	Указание характеристик
	


-
	

	1.4. 
	Вид разрезаемого материала алмазным канатом(параметр эквивалентности)
	1. густоармированный гидротехнический бетон с арматурой А-III Ø до 50 мм и биметаллической облицовкой из Сталь 3 и (08Х13 (ст.ЭИ496)) толщиной до 80 мм;
2. Тяжелый гидротехнический бетон в металлической облицовке толщиной 20 и массивными закладными частями
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Количество перлин на метр, шт. (параметр эквивалентности)
	не менее 44
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Режим резки(параметр эквивалентности)
	«мокрый»
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. 
	Скорость резки густоармированного железобетона с биметаллической облицовкой (параметр эквивалентности)
	не менее 1,003 м2/ч
	Указание характеристик
	-
	

	1.8. 
	Площадь реза одним метром каната при резке густоармированного железобетона с биметаллической облицовкой (износостойкость) (параметр эквивалентности)
	не менее 1,456 м2/м.п.
	Указание характеристик
	



-
	

	1.9. 
	Фасовка(параметр эквивалентности)
	4 цельных куска по 100 м
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10. 
	Указание на производителя, марку и артикул (параметр эквивалентности)
	Участник должен указать производителя, марку и артикул алмазного каната, предлагаемого к поставке.
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке

	2.1. 
	Место поставки
	РФ, 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, территория Нижегородской ГЭС 
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Поставка
	Обеспечение сохранности упаковки (тары).
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Приемка по количеству тар и упаковок
	Осуществляется Покупателем день поставки согласно транспортным и сопроводительным документам, упаковочным листам и другим документам Поставщика, представленным в с составе поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Приемка Продукции по качеству 

	Осуществляется совместно Покупателем и Поставщиком в соответствии с методикой, указанной в Приложении № 1 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-


	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Гарантия, не менее
	12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Прочие требования к продукции

	
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
При поставке продукции поставщик должен предоставить заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, разрешения на применение, лицензии, сертификаты пожарной безопасности и другие), если такое подтверждение соответствия установлено правилами о техническом регулировании. 
При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
В случае поставки продукции иностранного производства, Поставщик обязан предоставить Покупателю копию таможенной декларации и/или иные документы, подтверждающие законность ввоза продукции иностранного производства, а также указать номер таможенной декларации в соответствующей графе счета-фактуры
	
Согласие с требованием
	


-

	




Схема проведения испытаний при приемке алмазного каната
Нижегородская ГЭС
Резка закладных частей КРК (Этап 1)
Испытываемым алмазным канатом выполнить 2 реза в радиальном направлении (делящих) с ориентировочной площадью одного реза 3,32м2;
[image: ]
Рис.№1
Резка закладных частей (Этап 2)
После выполнения радиальных резов выполнить 1 хордовый рез (отсекающий) с ориентировочной площадью одного реза 3,6 м2;
[image: ]
Рис. №2
Первый и второй этап выполняется одной петлей алмазного каната длиной 17 м.п.
В процессе резки замеряется чистое время резки (не учитывается время на перезапасовку, обрыв каната, остановки резки и т.д, учитывается только время выполнения реза). 
Итоговое время определяется суммой времени за 3 реза (2 делящих + 1 отсекающий).
Средняя скорость резки определяется как отношение общей площади, пройденной за 3 реза (суммарная площадь реза 10,24 м2), к чистому времени, потраченному на выполнение работы.
Общий ресурс алмазного каната определяется как отношение общей площади, пройденной за 3 реза (суммарная площадь реза 10,24 м2), к длине испытываемого отрезка алмазного канта (17 м.п.).
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