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Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств 

 

Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий" 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства Поликлиники (амбулаторно-поликлиническое обслуживание) (пл. 2 979,5 

кв.м.) 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

Поликлиника (амбулаторно-поликлиническое обслуживание) (пл. 2 979,5 кв.м.), 105425, г. 

Москва, Сиреневый б-р, д.8; 77:03:0005010:7559. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 500 кВт. 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, 

устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не 

позднее окончания срока действия настоящих технических условий.  

7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от секции РУ-0,4кВ                            

ТП-10/0,4кВ № новая - 500 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Метростроевская № 417 110/10/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 400 кВА. РазмещениеТП выполнить на территории земельного участка 

Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП. 

10.1.2. Установить 2 комбинированные сборки н/н с защитой в части МКС на 

трехполюсных автоматических выключателях и электронным расцепителем, имеющим 

две ступени защиты регулируемых как по току, так и по времени. 

10.1.3. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ ТП-10/0,4кВ № новая в соответствии с 

типовыми техническими решениями, утвержденными в МКС – филиале ПАО «Россети 

Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными стехническими службами 

МКС –филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный 



 

каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к 

технологической сети передачи данных МКС –филиала ПАО «Россети Московский 

регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с 

техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». 

10.1.4. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 13007. 

Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с 

пластмассовой изоляцией – 0,3 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством– 0,18 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,12 км. 

10.1.5. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 

15361. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с 

пластмассовой изоляцией – 0,2 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством– 0,12 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,08 км.  

10.1.6. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая  

до ГРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением                

240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,07 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,03 км.  

10.1.7. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая  

до ГРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением    

240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,07 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,03 км. 

10.1.8. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № новая  

до ГРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением    

240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,07 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,03 км. 

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств 

инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

10.2.1. Существующие КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13007 – ТП-10/0,4кВ № 

15361 вывести из эксплуатации. 

10.3.   Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета 

электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в 

том числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) 

трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт в ГРЩ заявителя (место 

установки согласовать с 23 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры 

установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по 

организации учёта электроэнергии. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Строительство  нов. ГРЩ-0,4кВ Заявителя по 2 категории надежности (ГРЩ 

установить не далее стены фасада здания).  



 

11.1.2. Предоставить земельный участок для размещения ТП-10/0,4 кВ № нов. ПАО 

«Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке.  

11.1.3. Обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета 

электрической энергии.  

11.1.4. Нагрузку распределить равномерно (в рамках границ балансовой 

принадлежности).  

11.1.5. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети 0,4 кВ Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации.  

11.1.6. Установку защиты на вводе заявителя для питания ЭПУ трехполюсный 

автоматический выключатель и электронным расцепителем, имеющим две ступени 

защиты, регулируемых как по току, так и по времени, обеспечив селективность работы 

защит выбранного автоматического выключателя и автоматического выключателя в 

части ПАО «Россети Московский регион».  

11.1.7. Существующие КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15361 – ВРЩ-0,4 кВ 

Заявителя вывести из эксплуатации.  

11.1.8. Существующий ВРЩ-0,4 кВ Заявителя вывести из эксплуатации. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной. 

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной 

мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства 

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной 

мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 

кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35) 
11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными 

в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования 

технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, 

согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»  

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических 

сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества 

электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации 

качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с 

передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион». 

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории 

надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь 

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, 

Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или 

резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При 

установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать 

устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к 

использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 



 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления 

от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети 

Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра 

(обследования). 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № 

_______________________ от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без 

заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или 

обязанностей. 

12.5. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток. 

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный учет в целом за 

расчетный период. 
12.7. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

12.8. После выполнения данных ТУ вся ранее выданная разрешительная документация 

будет аннулирована. 
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ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

339499/ПС-24-ЭС

Табличка с данными ТП (в соответствии с Приказом №1376) шт. 6

Табличка с QR-кодом РМР (в соответствии с Приказом №1376) шт. 1
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