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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
пр-кт Мира, д. 3, стр. 3, помещ. 1/2, Москва, 129090,

тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru

ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 771001001

Баранова Надежда Юрьевна

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Баранова Надежда Юрьевна, адрес
места жительства (регистрации): 140140, Московская область, Раменский р-н, пос.Удельная, пр-т
Южный, дом 17 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – ПИ-140883.

А. О. Кожуховский



Ассоциация «Национальное объединение строителей»
129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, 
проспект Мира, д. 6
www.nostroy.ru

ВЫПИСКА 
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНАХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

7720946228-20250807-1724
(регистрационный номер 

выписки)

07-08-2025
(дата формирования выписки) 

Выписка актуальная на день ее формирования 

Ассоциация «Объединение строителей «Альянс Развитие», Ассоциация «ОС «АР»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

125367, Москва Город, проезд. Полесский, д. 16, стр. 1, вл. 300/6 , http://os-ar.ru/ , sro-os-ar@yandex.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-С-309-14032023
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Ассоциации "Объединению строителей Альянс Развитие"
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) заявителя – физического лица или полное наименование 

заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и сокращенное наименование (в случае, если 
имеется) юридического лица или фамилия, имя, отчество (в 
случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ», ООО «СЭТ»

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7720946228

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1257700108852

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
111538, РОССИЯ, Москва, вн. тер. 
г.муниципальный округ Вешняки, ул. 
Вешняковская, д.31, кв. 323
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Наименование Сведения

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 
для индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 
организации:

2.1.Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации в составе Единого реестра

340

2.2.Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 
организации, в том числе в составе Единого реестра (число, 
месяц, год)

07.08.2025

2.3.Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

 

2.4. Основание прекращения членства в саморегулируемой 
организации

 

3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ и обеспечении 
имущественной ответственности:

3.1.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 
атомной энергии)

в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной 
энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 
энергии

Да Нет Нет

Статус права

Действует

3.2.Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый * 90 000 000.00 не превышает девяносто миллионов рублей

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

е) простой

     * До 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 миллионов рублей.
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Наименование Сведения

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и предельном размере обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств:

а) первый * 90 000 000.00 не превышает девяносто миллионов рублей

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

     * До 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 миллионов рублей.

3.4. Сведения о применении системы страхования (при наличии)

Вид страхования
Начало / окончание 
действия договора

Номер договора
Размер страховой 

суммы
Наименование 

страховой компании
Лицензия

Адрес места 
нахождения, телефон

Наименование Сведения

4. Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства *:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ * 
(число, месяц, год)

4.2. Основание приостановления права выполнения работ *

* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия

 

5. Сведения об ограничении права принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием 
конкурентных способов заключения договоров: *

5.1. Дата, с которой право участвовать в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление 
сноса объектов капитального строительства с использованием 
конкурентных способов заключения договоров ограничено *

(число, месяц, год)

5.2. Основание ограничения права участвовать в заключении 
договоров строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса объектов капитального строительства с 
использованием конкурентных способов заключения договоров *

* указываются сведения только в отношении действующего 
ограничения права
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Наименование Сведения

6. Сведения об обязательствах по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

6.1. Фактический совокупный размер обязательств по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление 
сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров

6.2. Дата расчета фактического совокупного размера 
обязательств

7. Иные сведения

Документ подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Ассоциация «ОС «АР»
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                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1

к Договору №3357-ЛСП от 27.11.2025г.

Перечень основных требований Содержание требований

1.1. Основание для проектирования 1. Договор технологического присоединения №В8-25-302-153096(504202) от 08.10.2025 смежные 
(Исполняется)
2. ТУ №И-25-00-504202/102/В8 от 07.10.2025

1.2. Заказчик Восточные электрические сети филиал «Россети Московский регион»
Свидетельство № П-0296-01-2010-0271 от  02.10.2015 г.
Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Свидетельство № 0288.04-2015-5036065113-С-060  от 19.06.2015 г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Объединение организаций, 
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 
подстанций "Энергострой"

1.3 Проектная организация –
генеральный проектировщик Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

0460.01-2015-5038109711-П-187 ОТ 06.02.2015 НП СРО "Объединение организаций проектирования" без 
огранияения срока действия
1679.01-2015-5038109711-С-244 от 06.02.2015 НП СРО "Объединение организаций проектирования" без 
огранияения срока действия

1.4. Вид строительства Новое строительство
1.5. Стадийность проектирования Рабочий проект
1.6. Назначение проектируемого 
объекта Присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» потребителя ИП Каплина

Любовь Анатольевна, распложенного по адресу: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

1.7. Особые условия  строительства Не имеются
1.8. Основные технико-экономические  
показатели

Максимальная присоединяемая мощность 0,15
Категория надежности Третья
Ориентировочная  стоимость строительства –  1 625,28  т.р. без НДС
Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам.     
Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат.
Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные 
укрупненными нормативами цен.
Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых 
для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать  
объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2016г. №75 «Об утверждении укрупненных 
нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого  хозяйства».

Задание на проектирование объекта капитального строительства

по титулу: «Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп. 
на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г/о 

Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132»

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ



1.9 Сроки  начала и окончания 
строительства

Согласно договора подряда

1.10 Сроки начала и окончания 
проектирования

Согласно договора подряда

1.11. Источник финансирования ПАО «Россети Московский регион» Капитальное строительство. RAB льгота

2.1. Архитектурно-планировочные 
решения 1. Проект должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом

(оформление земельно правовых отношений, при необходимости установления всех видов сервитутов,
аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений), Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, РД, ПУЭ.

Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2 ВЛ-10 кВ (инв.№2040-3000022590) отп. на МТП-612 фид. №404 ПС-
626 до РУ-10кВ сооружаемой ТП. Протяженность ВЛ-0,02км; провод СИП3 сечением 70мм² (воздушные
линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно, одноцепные).
Установить ЛР (РЛР-10кВ) номинальным током до 100А, включительно, 1 шт. Предусмотреть возможность

круглогодичного подъезда персонала к ЛР. Размещение ЛР-10 кВ выполнить вне границ земельного участка
Заявителя.

Строительство трансформаторной подстанции мачтового типа МТП-250 кВА/ 10/0,4кВ, 1 шт. Установить 1
трансформатор мощностью 160 кВА. Марку, тип и размещение ТП определить на стадии проектирования.
Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

Строительство одной ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП (инв. № новый) проводом СИП2, сечением
95мм²; воздушные линии на железобетонных опорах сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до
100мм², одноцепные. Протяжённость ВЛ–0,01км.

До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с
Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и
приемка выполненных работ. В случае наличия отпаек от ВЛ 6-10 кВ проектирование выполнить с учетом
Технических требований, введенных в действие Распоряжением 118р от 19.02.2021. При проведении работ
без снятия напряжения руководствоваться техническими требованими к конструктивному исполнению
отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6) кВ, ответвления от магистральной ВЛ(3)-
10(6) кВ, утвержденными приказом 169р от 19.02.2022 
Проектирование производить с использованием оборудования, изделий и материалов, прошедших
процедуру проверки качества (аттестацию) в ПАО «Россети » в установленном порядке, наличие
действующего положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» и включенного в
Перечень оборудования, материалов и систем , допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети»
, размещенного на электронном ресурсе общею доступа сайта ПАО «Россети», или положительное решение
комиссии ПАО « Россети Московский регион» по допуск у оборудования, материалов и систем (далее -
КДО) о возможности применения неаттестованного оборудования , материалов и систем на объектах
Общества согласно действующему Регламенту работы КДО ПАО «Россети Московский регион»
Предусмотреть защиту металла от коррозии и наличие диспетчерских обозначений в соответствии с
Методическими указанями по нанесению наименований на объекты РС 0,4–20 кВ ПАО «Россети
Московский регион» (371 от 15.04.2021) г. на устанавливаемых опорах.
Состав ПСД и проектные решения, включая согласованный топографический план (1:500) с нанесением
координат ГЛОНАСС/GPS проектируемых опор и оборудования и, при необходимости, получение
Разрешения на размещение объекта, должны соответствовать действующим техническим нормам, правилам,
утвержденным государственными органами РФ (ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД, и т.д.) и технической политики
ПАО «Россети». Разработку ПСД выполнить с учетом Требований к ПСД объектов строительства 0,4-20 кВ
для инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», являющихся Приложением к Приказу
от17.03.2020г. №317
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал
и 3 копии) и в электронном виде (на CD в формате .pdf) в 2 экземплярах.

Для ВЛ 6-20 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна соответствовать
охранной зоне: для ВЛ 6-20 кВ - 10 метров (5м в границах населенных пунктов) по горизонтали от проекции
крайних проводов на землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев,
утилизацию порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ»;
Для ВЛ 0,4 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна соответствовать
охранной зоне: для В Л 0,4 кВ - 2 метра по горизонтали от проекции крайних проводов на землю в обе
стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев, утилизацию порубочных остатков
и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ».

2.2. Технологические решения и выбор 
оборудования

2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ



2.3 Выделение пусковых комплексов Не требуется

3.1. Раздел "Охрана окружающей 
среда"

В соответствии с действующими нормативными документами

3.2. Раздел "Противопожарные 
мероприятия"

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Раздел "Энергосберегающие 
мероприятия"

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.4. Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.5. Разработка сметной документации

На основе принятых технических решений выполнить проверку объема финансовых потребностей
мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по
строительству (реконструкции) объекта, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 17 января 2019г. №10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов
электросетевого хозяйства» и отразить в составе сметной документации. Документацию выполнить в
текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021
№1046/пр., с квартальными индексами перевода (Минстрой РФ) к периоду строительства с учетом затрат на
проведение изыскательных работ, согласований, экспертиз. В составе сводного сметного расчета стоимости
строительства выделить стоимость ПИР, СМР, прочих работ. Сметную документацию дополнительно
представить в электронном виде.

3.6. Разработка вариантов 
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику по накладной  в кол-ве 4 экз.  (1 оригинал + 1 копия 
и на электронном носителе в 2-х экз. в формате согласованном с Заказчиком). 

3.7. Бизнес план Не требуется
3.8. Тендерная документация Не требуется

4.1. Исходные данные, передаваемые 
заказчиком проектной организации Перечень исходных данных: Технические условия №И-25-00-504202/102/В8 от 07.10.2025г. Сроки

подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта.

4.2.Согласование проекта Проектировщик при необходимости согласовывает и защищает проект со всеми владельцами земельных
участков, пересекаемых сооружений и коммуникаций, во всех заинтересованных организациях и органами
Ростехнадзора.

Заместитель директора
по капитальному строительству 
филиала
Восточные электрические сети ________________________С.А. Кузнецов

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"
Главный бухгалтер _________________________А.М. Новиков

3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ

4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ



$!25A6CA-efbbhe!                         

                     Орехово-Зуевский РЭС 

№ В8-25-302-153096(504202)         «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно по уровню 

напряжения 0,4 кВ и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
 

ИП Каплина Любовь Анатольевна 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  

 1.1 ВРУ нежилого капитального строения. 
2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется технологическое  присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок с нежилым 

строением, 142520, Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Павловский Посад, д. Фатеево   , кадастровый номер: 

50:17:0030202:1132. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 150 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

автоматического выключателя, установленного в составе 

измерительного комплекса, запитанного от вновь сооружаемой опоры 

ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, 

сооружаемая ВЛ-10 кВ, фидер №404 - 150 кВт. 



8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Экситон (абонентская) 110/10 

кВ. 
9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2 ВЛ-10 кВ (инв.№2040-

3000022590) отп. на МТП-612 фид. №404 ПС-626 до РУ-10кВ сооружаемой 

ТП. Протяженность ВЛ-0,02км; провод СИП3 сечением 70мм² 

(воздушные линии на железобетонных опорах изолированным 

алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно, одноцепные). 

 

10.1.2. Установить ЛР (РЛР-10кВ) номинальным током до 100А, 

включительно, 1 шт. Предусмотреть возможность круглогодичного 

подъезда персонала к ЛР. Размещение ЛР-10 кВ выполнить вне границ 

земельного участка Заявителя. 

 

10.1.3. Строительство трансформаторной подстанции мачтового типа 

МТП-250 кВА/ 10/0,4кВ, 1 шт. Установить 1 трансформатор мощностью 

160 кВА. Марку, тип и размещение ТП определить на стадии 

проектирования. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда 

персонала к ТП. 

 

10.1.4. Строительство одной ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП 

(инв. № новый) проводом СИП2,  сечением 95мм²; воздушные линии на 

железобетонных опорах сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 

100мм², одноцепные. Протяжённость ВЛ–0,01км. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса в шкафу с прокладкой 

цепей по опоре, средствами коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, 

поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 

шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение 



измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными 

ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 

 

10.3.2. Строительство распределительного пункта РЩ-0,4 кВ на опоре 

ВЛ-0,4 кВ, с устройствами защиты энергопринимающих устройств, 

контролем величины максимальной мощности – автоматическим 

выключателем 1 шт. на ток 250 А, коммутационными аппаратами 1 шт. 

Точные параметры оборудования определить проектом. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для 

осуществления технологического присоединения от присоединяемых 

энергопринимающих устройств до точки присоединения. 

 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 29.11.2024 г. № 242-Р и составляет 70 704,10 

(Семьдесят тысяч семьсот четыре рубля 10 копеек), в том числе НДС 

(20%) 11 784,02 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 

02 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

 

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 70 704,10 

рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 



15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 

раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 

1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 

допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 

«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 

«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 

зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

consultantplus://offline/ref=2FDD9C5B10D2C9312B23A9040DD3E3E9B47628DD5D0A62449B7E5EF5A763226111C3BAA4D2B7AFD0F179706A3240DC10BAE9A7CAB94DCA6Eo316O


комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 

выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 1 ценовая категория. 

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 

учет в целом за расчетный период. 

19.2. Вид деятельности: РАЗДЕЛ H. Транспортировка и хранение. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810781084269608 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

c5b5f969 

Начальник управления 

технологического присоединения 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Восточные 

электрические сети 

                 П.В.Семенов 
 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2293157 

Дата 07.10.2025 

Сумма (руб.) 70 704,10 





Земельный участокВид объекта

Кадастровый номер 50:17:0030202:1132

Предоставляются в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости Заявление №7324833267

Сведения об основных характеристиках объекта
Номер кадастрового квартала 50:17:0030202

Адрес (местоположение) Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, д. Фатеево

Площадь, м2 1013, Уточненная площадь, погрешность 22.0

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован
объект недвижимости

50:17:0020405:569

Категория земель, к которой отнесен земельный участок
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки Данные отсутствуют

Получатель выписки Каплина Любовь Анатольевна

Кадастровая стоимость, руб 1029917.1

Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют

Дата присвоения кадастрового номера 15.06.2022

Виды разрешенного использования Склад

Кадастровые номера расположенных в границах земельного участка
объектов недвижимости Данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ
земельных участков Данные отсутствуют

Cведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения

Данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере Солодовник Ольга Борисовна

Сертификат: 7c4737136811dcd520f0b1eaf40e645f
Владелец: Минцифры России
Действителен: с 12.03.2025 по 05.06.2026

Сертификат: 4b0528d61cb1622fcb6e6cc63d55ed3c
Владелец: Росреестр
Действителен: с 02.07.2025 по 25.09.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ Лист 1 из 2

Данные актуальны на 07.05.2026



Земельный участокВид объекта

Кадастровый номер 50:17:0030202:1132

Предоставляются в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861
Сведения из Единого государственного реестра недвижимости Заявление №7324833267

Сведения о зарегистрированных правах, ограничениях прав или обременениях
1

Вид, номер, дата и время государственной регистрации права Собственность, 50:17:0030202:1132-50/134/2025-5, 19.09.2025

Правообладатель (правообладатели)
Каплина Любовь Анатольевна, 03.10.1952, СНИЛС 046-368-265 76, Паспорт гражданина
Российской Федерации серия: 63 00, номер: 295980, выдан: Отделом внутренних дел
Кировского района г. Саратова 07.12.2000

Основание государственной регистрации Договор купли-продажи земельного участка, № Фатеево Парк/16, выдан  12.09.2025
Дата, номер и основание государственной регистрации
перехода (прекращения) права Право на недвижимость действующее

Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права без необходимого в силу закона согласия
третьего лица, органа

Данные отсутствуют

Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права

Данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации без
личного участия правообладателя или его законного
представителя

Данные отсутствуют

Сертификат: 7c4737136811dcd520f0b1eaf40e645f
Владелец: Минцифры России
Действителен: с 12.03.2025 по 05.06.2026

Сертификат: 4b0528d61cb1622fcb6e6cc63d55ed3c
Владелец: Росреестр
Действителен: с 02.07.2025 по 25.09.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ Лист 2 из 2

Данные актуальны на 07.05.2026
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость состава

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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Формат A4

ВЕДОМОСТЬ СОСТАВА ПРОЕКТА

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром
160 КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2

ВЛЗ-10 КВ Отп. На МТП-612 Фид. 404,
ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней (4 Мес.) От 0 До 150 КВт

Вкл.(до 20 КВ, До 300-500 М) Вкл. Нац_М
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М                                         Лист

согласований

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М                                         Лист

согласований

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25



ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Паспорт проекта

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА1. Общие данные
Наименование проекта:  Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160 КВА),
РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ
50 Дней (4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500 М) Вкл. Нац_М

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические
сети

Проектная организация: ООО «СЭТ»
Место расположения: МО, Г.о. Павлово-Посадский, Д. Фатеево, 50:17:0030202:1469

2. Проектные решения

№
п/п

Наименование характеристик Единица
измерения

Показатель
характеристики

1 Протяженность ВЛЗ-10 кВ м 6

2 Количество опор  ВЛЗ-10 кВ, всего: шт. 2

3 - одностоечная шт. 2

4 - двухстоечная шт. 0

5 - трехстоечная шт. 0

5 Протяженность ВЛИ-0,4 кВ м 3

6 Количество опор  ВЛИ-0,4 кВ, всего шт. 1

7 - одностоечная шт. 1

8 - двухстоечная шт. 0

9 - одностоечная с двумя подкосами шт. 0

10 - доп. укос шт. 0

10 Количество ж/б стоек, всего ( проектируемых) шт. 3

11 - СВ 95-3-АТ шт. 1

12 - СВ 110-5-АТ шт. 2

13 Монтаж РЛР шт. 1

14 Монтаж МТП с силовым трансформатором 160 кВА шт. 1

15 Монтаж контура заземления МТП шт. 1

16   Расход материалов:

17 -Провод марки СИП-3т 1х70 * 3 + 4.5%+9м на ошинку РЛР м 28

18 -Провод марки СИП-2т 3х95+1х95 + (4.5%+10м ввод в МТП) м 13
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО ПРОЕКТА

Лист Наименование Примечание

2 Содержание листов согласования

3 Листы согласования № 1

4 Листы согласования № 2

5 Паспорт проекта

6 Ведомость рабочих чертежей основного проекта

7-8 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

9-19 Пояснительная записка

20 План трассы проектируемой ВЛЗ-10кВ, МТП, ВЛИ-0,4 кВ.
Масштаб 1:500

21 Поопорная схема ВЛЗ-10кВ, МТП, ВЛИ-0,4 кВ

22 Схема повторного заземления опор

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных чертежами мероприятий и правил эксплуатации
оборудования.

Главный инженер проекта Баранова Н.Ю.

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость рабочих чертежей
основного проекта

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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Обоснование Наименование Прим.

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок.
Издание седьмое.

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей

СНиП
3.05.06-85

Строительные нормы и правила.
Электротехнические устройства

СНиП
12-03-2001

Строительные нормы и правила.
Безопасность труда в строительстве

СП
31-110-2003

Свод правил по проектированию и строительству.
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением
Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N194)

ТП.5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

3.407-150
Заземляющие устройства опор воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ. Рабочие
чертежи

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

ЕТУ
Единые технические указания по выбору и применению
электрических силовых кабелей
(тех. цир. Тяжпромэлектропроект № 334-77 08.07.1977)
Пособие по проектированию ВЛ электропередачи напряжением
0,38-20 кВ с СИПт. ENSTO. ОАО РОСЭП. 2005 г.

21.0045 Четырехцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с
самонесущими изолированными проводами.

25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры
ВЛИ 0,38 кВ с СИПт-2А с линейной арматурой ООО "Нилед"

24.0067
Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных
железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущими
изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к
проектам опор ВЛ)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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Обоснование Наименование Прим.

Прилагаемые  документы

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Техническое задание В8-25-302-153096(504202) от---

выданное филиалом ПАО «Россети Московский регион»
- Восточные электрические сети

копия

№СРОСП-П-01884.1-2308
2012

Свидетельство о допуске к определенному виду или
работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства.
копия

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб ВР Ведомость работ

ПТЭЭП Спецификация оборудования по рабочим чертежам
марки ЭС

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Рабочий проект Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160 КВА),
РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ Отп. На МТП-612 Фид. 404,
ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней (4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500 М)
Вкл. Нац_М по адресу МО, Г.о. Павлово-Посадский, Д. Фатеево,
50:17:0030202:1469, выполнен в соответствии с:

   ТУ В8-25-302-153096(504202) от --- выданным филиалом ПАО "Россети
Московский регион" — Восточные электрические сети.

2. ПОЯСНЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

 Рабочий проект ТУ-25-3357-ЛСП/Суб состоит из одного тома:
Том 1 ТУ-25-3357-ЛСП/Суб-1 ЭС «Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром
160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-612 фид.
404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м)
вкл. Нац_М»;
       В соответствии с В8-25-302-153096(504202) от ---  на строительство
ВЛИ-0,4 кВ от МТП, проектом предусматривается:

● Монтаж провода СИПт-3х70
● Монтаж разъединителя на опоре П20-3Н;
● Монтаж МТП с трансформатором
● Монтаж ВЛИ-0.4кВ
● Наладка и испытание установленного оборудования.

3. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Все работы по данному проекту производятся в стесненных условиях. Работы
проводятся в условиях интенсивного движения автомобильного транспорта, и в
полевых условиях. Место строительства имеет стесненые условиями
складирования материалов. В непосредственной близости к месту проведения
работ находятся жилые здания. При завершении строительства требуется
восстановление разрушенных покрытий, зеленых насаждений и газонов.

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Пояснительная записка

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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Формат A4

         3.1.  Работы будут производиться в следующем порядке:

1. Подготовка необходимых помещений для размещения бригад рабочих,
инженерно-технических работников, производственной базы, а также для
складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по
охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды в
соответствии со СНиП 3.01.01-85.
2. Подготовка мест для установки опор: шурфовка в местах сближения с
коммуникациями, разборка бетонного основания;
3. Монтаж траверс на существующие опоры;
4. Установка ж/б опор и монтаж ВЛЗ-10кВ защищенным проводом
СИП-3 1х70;
5. Установка разрядников РМК;
6. Установка разъединителя на опоре А20-3Н.
7. Установка комплектной МТП
8. Монтаж ВЛИ-0.4кВ
9. Проведение наладки и испытаний установленного оборудования;
10. Восстановление и благоустройство прилегающей территории.

          3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЛЗ

Раздел составлен на основании:
-        СНиП 3.01.01 – 85 “Организация строительного производства”;
-        СНиП 1.04.03-85 “Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений”;
- ВСН 33-82* Минэнерго СССР “Инструкция по разработке проектов
организации строительства (Электроэнергетика)”.
В соответствии с ВСН 33-82* данный объект относится по степени
сложности к “несложным” и «средней сложности» (терминология СНИП
12-01-2004).
Сметная стоимость строительства, потребность в строительных
конструкциях, материалах и оборудовании на весь объект строительства
приведены в паспорте проекта и в комплекте рабочих чертежей.
План трассы ВЛЗ является стройгенпланом.
Ведомости основных объемов работ и все необходимые данные для
выполнения строительно-монтажных работ приведены на соответствующих
чертежах.
Доставка конструкций, материалов и оборудования от мест поставки
осуществляется по автодороге.
Все работы выполняются механизмами в соответствии с табелем
строительной организации.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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До начала строительства ВЛЗ необходимо выполнить следующие работы:
подъездные дороги к монтажным площадкам и площадкам временной стоянки
строительной техники; размещение временного жилья и вспомогательных
помещений из мобильных зданий с подключением к местным источникам
электроснабжения и устройство монтажных площадок и площадок стоянки
строительной техники; при производстве работ в зимнее время –расчистку снега
на монтажных площадках и площадках стоянки строительной техники.
Перед началом строительства ВЛЗ, в целях снижения длительности перерывов в
электроснабжении потребителей, заказчику необходимо подготовить
имеющиеся резервные источники.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной
защиты, выдаваемыми администрацией, и выполнением мероприятий по
коллективной защите рабочих.
Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением
требований СНиП III – 4 – 80 “Техника безопасности в строительстве”, “Правил
безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве
электромонтажных работ” РД 34.03.285-97.
      Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением,
необходимо выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до
работающих машин и механизмов, их заземления и других мероприятий по
обеспечению безопасности ведения работ в соответствии с ПТБ и ПТЭ.
Другие мероприятия по технике безопасности приведены в общей
пояснительной записке п. 7.
       Строительство ВЛЗ является экологически чистым процессом,
поэтому специальные природоохранные мероприятия не предусматриваются.
             3.2.1.Подготовительные работы
 До начала работ по сооружению воздушных линий электропередачи должны
быть выполнены следующие работы:
– получены разрешения на ведение работ по трассе ВЛЗ, включая территории
лесных массивов и сельскохозяйственных угодий;
– подготовлены временные помещения для размещения монтажных бригад и
прорабских участков;
– организованы временные базы для складирования материалов;
– проверены состояние дорог, мостов и подъездных путей к трассе ВЛЗ, при
необходимости сооружены временные подъездные дороги;
– расчищена полоса земли вдоль трассы, а в лесной местности устроены
просеки;
– выполнен производственный пикетаж – установка вдоль трассы ВЛЗ
пикетов, отмечающих будущие места установки опор.
После устройства временных баз для хранения материалов выполняется
транспортировка этих материалов в район прохождения трассы ВЛЗ.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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Разгрузка опор и барабанов с проводом должна выполняться, как правило,
подъемными кранами. Поставка строительной техники на трассу ВЛЗ
осуществляется своим ходом или на специальных автомобильных платформах.

3.2.2. Сборка и установка опор
     Сборка опор выполняется по возможности ближе к месту ее будущей установки.
При сборке применяются автокраны, домкраты и другие механизмы и инструменты.
Собранные опоры должны соответствовать рабочим чертежам проекта ВЛЗ.
     Железобетонные опоры устанавливаются без фундаментов. Котлованы для
железобетонных опор разрабатываются специальными буровыми машинами.
Диаметр котлована должен превышать нижний диаметр (размер) стойки опоры на
5…10 см. Глубина котлованов должна соответствовать проекту ВЛЗ.
     Методы установки опор зависят от их конструкций, фундаментов, а также
наличия тех или иных подъемных средств и механизмов. Большинство опор
устанавливаются с помощью подъемного крана соответствующей
грузоподъемности. Вылет и рабочий ход стрелы подъема крана должны
обеспечивать полный подъем опоры, перемещение ее к месту установки и
удержание в вертикальном положении до закрепления опоры на фундаменте или в
грунте.
     При установке опоры выверяется ее вертикальное положение. Вертикальность
железобетонных опор достигается с помощью временных оттяжек и упоров до
окончательного закрепления опоры в грунте. Котлованы под железобетонные опоры
после выверки их вертикального положения засыпаются гравийно-песчаной смесью
с послойным трамбованием.

3.2.2. Заземление опор
Заземление опор ВЛЗ выполняют с помощью стальной полосы 40х5, уложенного
горизонтально в земле на глубине 0,5 м, стального уголка 50*50*5мм, длиной 2,5 м,
забитого в грунт на глубину 0,5 м от поверхности. Заземляющие спуски выполняют
круглой сталью 10мм. Соединение заземлителей между собой выполнить
плашечными зажимами.

Наличие болтового соединения заземляющего спуска с заземлителем обеспечивает
возможность осуществления контроля заземляющих устройств опор ВЛЗ без
подъема на опору и отключения линии.

4.   КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЛЗ.
Строительство одноцепной ВЛЗ осуществляется на железобетонных опорах по
типовому проекту арх. № 27.002 на базе стоек СВ 110-5.
Установка опор по типовым проектам арх. №27.002 на стойках СВ110-5
выполняется в пробуренные котлованы диаметром 450 мм, глубиной, в зависимости
от типа опор, с заделкой пазух песком средней крупности. Трамбование
производить послойно, через каждые 0,2 м. Засыпка котлованов растительным,
мерзлым и увлажненным грунтом не допускается.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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       4.1  Размещение опор по трассе ВЛ, их типы указаны на плане
трассы ВЛ.

Размещение опор по трассе ВЛ, их типы указаны на плане трассы ВЛ.
Согласно ПУЭ, все опоры должны быть заземлены (траверсы и арматура
железобетонных стоек заземляются). Заземление опор выполняется по типовому
проекту 3.407.1-150. Сопротивление заземления опор должно быть не более 10 Ом.
На опорах ВЛЗ-10кВ предусмотрена подвеска проводов марки СИПт-3 3(1х70).
На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих
подвесок. Независимо от степени загрязненности атмосферы изолирующая подвеска
должна содержать два подвесных изолятора типа ПС 70Д. На промежуточных
опорах одноцепной ВЛЗ-10кВ применены изоляторы типа ШФ 20УО. Подвеску
проводов на проектируемой ВЛЗ-10кВ производить согласно таблицам для расчета
стрел провиса проводов, приведенным в приложениях. При монтаже проводов под
действующей линией электропередачи, находящейся под напряжением, необходимо
выполнить мероприятия по предупреждению схлестывания монтируемых проводов.
Взаимное расположение проектируемых линий и находящихся вблизи действующих
электроустановок с указанием расстояния между ними, а также мероприятия по
технике безопасности приведены на соответствующих чертежах проекта.

     4.2 Защита от перенапряжений, заземление.
Заземление опор выполняется в соответствии с типовым проектом 3.407.1-150-ЭС
лист 07 (вертикальный заземлитель), лист 09 (горизонтальный заземлитель).
Значение сопротивления заземляющих устройств опор должно соответствовать
ПУЭ, 2.5.76.

Места установки заземляющих устройств, их параметры и номера чертежей, по
которым они выполняются, приведены в приложениях настоящего проекта.

Заземление каждой опоры выполняется двумя заземляющими спусками – внешним
и внутренним. В качестве внешнего заземляющего проводника использовать
круглую сталь 10мм.
Контур заземления выполнить электродами из угловой стали 50*50*5 мм.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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       5  Размещение опор по трассе ВЛ, их типы указаны на плане
трассы ВЛ.

В соответствии с техническим заданием прокладку ВЛЗ необходимо выполнить
защищенным проводом СИП-3. Проектом предусмотрена прокладка ВЛ проводом
СИП-3-1х70.
Сечение провода должно обеспечивать термическую стойкость к длительным
нагрузкам и токам короткого замыкания.
В соответствии с ПУЭ необходимо провести проверку выбранного кабеля:

– по термическому нагреву при длительно допустимых нагрузках;
– по термическому нагреву токами  короткого  замыкания;
– по экономической плотности тока.

      5.1. Проверка сечения по термическому нагреву при длительно
допустимых нагрузках.
     Определим сечения при которых линии способны  выдерживать длительную
токовую нагрузку в рабочем и аварийном режиме работы не превышая допустимый
нагрев.
     Максимальный ток на проектируемой воздушной линии 23.1 А.
     Для провода СИПт-3 1х70 в соответствии с данными завода-изготовителя
допустимый длительный ток составляет 195 А.
     Для применяемого провода длительно допустимый ток больше, чем
максимальный рабочий ток по расчетам. Провод соответствует условию
термического нагрева при длительно допустимых токах нагрузки.

5.2. Проверка сечения по термическому нагреву токами короткого
замыкания.

 Определяется минимально допустимое сечение, способное выдержать повышенную
температуру при прохождении токов короткого замыкания.
Проверка кабеля на термоустойчивость рассчитывается исходя из максимально
возможного тока короткого замыкания по формуле.

где:
Smin – минимально допустимое сечение токоведущей жилы кабеля по условию
нагрева токами к.з., мм2;
IП0 — значение периодической составляющей установившегося тока к.з.,
Стер – коэффициент термической стойкости;
tоткл – время отключения тока к.з. (принимается равным времени действия
защитного реле плюс собственное время отключения силового выключателя);

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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      Для проектируемой линии наименьшее расчетное сечение кабеля равно 22 мм2,
который способен выдержать ток короткого замыкания 1,86 кА в течении 0,6
секунд.
      Выбранное сечение провода больше расчетного. Выбранный провод отвечает
условию термоустойчивости к токам короткого замыкания.

      5.3. Проверка сечений жил воздушных линий по экономической
плотности тока.

     Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности
тока. Экономически целесообразное сечение S мм2, определяется из соотношения:

где:
Iр  – расчетный ток в час максимума энергосистемы, А;
Jэк – нормативное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных
условий работы, выбираемое по таблице 1.

Проводники
Экономическая плотность тока, А/мм2,

при числе часов использования максимума
нагрузки в год

более 1000 до
3000

более 3000 до
5000 более 5000

Неизолированные провода и
шины:

  медные 2,5 2,1 1,8

  алюминиевые 1,3 1,1 1,0

Кабели с бумажной и провода
с резиновой и
поливинилхлоридной
изоляцией с жилами:

   медными 3,0 2,5 2,0

   алюминиевыми 1,6 1,4 1,2

Кабели с резиновой и
пластмассовой изоляцией с
жилами:
   медными 3,5 3,1 2,7

   алюминиевыми 1,9 1,7 1,6

Таблица 1: Экономическая плотность тока
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     Поскольку ВЛЗ предназначена для питания производственных нагрузок, т.е.
находится в работе ежедневно, количество часов использования максимума
нагрузки в год более 5000, для алюминиевого провода примем нормативный
коэффициент экономической плотности тока равным 1,2.
     Выбранное сечение 70мм2  больше расчетного. Выбранный провод соответствует
условию экономической плотности тока.

      5.4. Проверка сечений жил по потерям напряжения.

     ГОСТ 32144-2013 на нормы качества электрической энергии допускает
следующие отклонения напряжения на зажимах различных электроприемников: в
электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у
приемников электрической энергии, не превышающие ±5 % номинального
напряжения сети в нормальном режиме и ±10 % в послеаварийном режиме.
     Расчеты потерь напряжения произведены в листах расчета токов КЗ и потерь
напряжения.
     Отобразим в табличном виде наибольшие полученные значения потерь (падения)
напряжения в проводниках от проходящего по ним тока в нормальном режиме;
ΔU = √3 × I × L × (R × cosφ + X × sinφ) / Uном
Где:
ΔU – потери напряжения, В;
I – ток нагрузки, А;
L – длина линии, км;
R – активное сопротивление жилы кабеля, Ом/км;
X – индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км;
cosφ – коэффициент мощности нагрузки;
sinφ – √(1 – cos²φ);
Uном – номинальное напряжение.

Наименован
ие Марка Сечение Длина, км

Потери напряжения,
%

Рабочий
реж.

Аварийны
й реж.

Строительство МТП-250 10/0,4
кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10

кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ
отп. на МТП-612 фид. 404,

ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0
до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до

300-500 м) вкл. Нац_М,МО, г.о.
Павлово-Посадский, д. Фатеево,

50:17:0030202:1469

СИП3 1х70 0.006 5 10

Потери напряжения в рабочем режиме не превышают 5% а в аварийном 10%.
Выбранный провод удовлетворяет по потерям напряжения ВЛЗ-10кВ.
Результаты проверки выбранного сечения СИП представлены в таблице 1.
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      6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА.

Охрана труда и техника, безопасности в строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов обеспечивается принятием всех проектных решений в
строгом соответствии с ПУЭ издание 7, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, СП
31-110-2003, а также <Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок>, требования которых
учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
● использование технически совершенного оборудования;
● размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание;
● устройство заземлений элементов электроустановок с нормируемой
величиной сопротивления и конструкцией;
● использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и
механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;
● высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
● выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми
технологическим и картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо строительные,
монтажные и наладочные работы проводить в соответствии с ПУЭ издание 7. СНиП
12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, СП 31-110-2003, а также <Межотраслевыми
правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации
электроустановок>.

В тех случаях, когда требования ПУЭ издание 7, СНиП 12-03-2001, СНиП
3.05.06-85, СП 31-110-2003, а также <Межотраслевых правил по охране труда
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок>, в части расстояния от
находящихся под напряжением элементов действующих электроустановок до
работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить
данные электроустановки.

Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией.

Соблюдение «Правил охраны высоковольтных сетей» и контроль за их
выполнением осуществляются эксплуатирующей организацией.

Пожарная безопасность кабельных линий и электрооборудования обеспечивается
применением несгораемых конструкций и материалов, их заземлением и
автоматическим отключением линий от токов короткого замыкания.

Закладные элементы должны быть надежно закреплены и заземлены.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист



Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

 и
нв

 №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л

Формат A4

     При монтаже концевых разделок жил кабелей, на которые может быть подано
напряжение с питающей стороны, должны быть отсоединены и заземлены для
предупреждения ошибочной подачи напряжения.

 7. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА

Местность представляет собой резкопересеченный рельеф со значительными
перепадами высот. Грунты по трассе, состоят из песка и суглинков. В период
дождей и снеготаяния возможен подъем грунтовых вод.
Поверхность площадки строительства представляет ровную забетонированную
поверхность.
Климат района постройки ВЛЗ умеренно-континентальный, для которого
характерна умеренно холодная зима и сравнительно теплое лето. Зима с устойчивым
снежным покровом, метелями, сильными ветрами, оттепелями (t от минус 35 °С до
плюс 35 °С).
На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с
повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1
раз в 25 лет для проектируемой ВЛЗ приняты следующие климатические условия:

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Технологический процесс по строительству воздушных линий не сопровождается
вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и
водную). Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим
проведение воздухоохранных, водоохранных мероприятий и мероприятий по
снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не
предусматривается.

Наименование характеристики Показатель
характеристики

Район климатических условий по гололёду Вн = 15 мм;
Район климатических условий по ветру Vр = 29 м/с
Расчетная скорость ветра при гололеде Vг = 29 м/с
Скоростной напор ветра Pн = 500 Па
Скоростной напор ветра при гололёде Pг = 500 Па
Число грозовых часов в году 102 часа
Рельеф местности в районе прохождения ВЛЗ резкопересеченный
Грунт по трассе суглинок
Удельное эквивалентное сопротивление грунтов
растеканию электрического тока (На основании
материалов 3.407-150)

100 Ом/м
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     Вырубка зеленых насаждений при строительстве ВЛЗ и КЛ не требуется.
При строительстве необходимо выполнять строительные нормы и правила при
выполнении подготовительных и строительных работ:
· расчистка и планировка мест, используемых при строительстве для складов,

лагерей, стоянок транспорта, монтажных площадок должна, быть минимальной.
Планировка должна проводиться в соответствии с местным рельефом и таким
образом, чтобы свести к минимуму эрозию почвы.

· грунт, вынутый при строительстве, и не использованный, должен быть
ровными слоями засыпан обратно на расчищенные участки или удален с
площадки. Грунт должен быть разровнен в соответствии с рельефом местности.
Верхний растительный слой должен быть восстановлен или заменен с высадкой
соответствующих растений.

· для предотвращения эрозии почвы и дорог при необходимости должны
сооружаться дренажные канавы, а поперек дорог прокладываться дренажные
трубы.

· на склонах с углом заложения свыше 35 градусов машинная расчистка
(бульдозером) как правило нежелательна.

· неудаляемые деревья, кустарники, травы, элементы рельефа и верхний
растительный слой должны быть защищены во время строительства.

· необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы
предотвратить возможность случайного появления пожаров. В планы
строительства должны быть включены планы принятия мер по
предотвращению пожаров, обучение персонала способом тушения пожаров.
Необходимым является строгое соблюдение противопожарных
правил.Восстановление и благоустройство территории после завершения
строительства объекта

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены
планировочные работы, проведено благоустройство земельного участка для чего
необходимо:
· привести в порядок подъездные дороги;
· внести в установленные участки удобрения и произвести на них
посадку травы и других растений, желательных в экологическом отношений;
· восстановить до уровня первоначального или естественного
состояния места лагерных площадок для строителей, места для складирования и т.д.;
· разобрать и убрать все временные и более не нужные ограждения, здания,

оборудование и материалы;
· утилизировать все, что подлежит утилизации, приняв меры, для

предотвращения повреждений деревьев и кустарников в пределах полосы
отчуждения и около неё.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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 9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В соответствии с требованием Ростехнадзора проектом предусмотрены мероприятия
по снижению потерь электроэнергии.
Снижение потерь достигается, путем:
– оптимального выбора сечения проводов, с учетом ПУЭ и СНиП;
– применение термоусаживаемых путевых и концевых муфт с малым
переходным сопротивлением контактов.
           В результате проведенных мероприятий, в проекте обеспечены нормально
допустимые отклонения напряжения у потребителя в соответствии с ГОСТ
13109-97.
           Следует отметить, что основные мероприятия по энергосбережению должны
выполняться потребителем, путем применения современного не энергоемкого
оборудования, частотного привода, экономичных, с точки зрения режимов работы
потребителей, компенсаторов реактивной мощности и т.п.

 10. ВЫВОДЫ

Принятые настоящим проектом решения обеспечивают удобство монтажа и
эксплуатации оборудования.
Монтаж электрооборудования должен производиться в соответствии с ПУЭ издание
7, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, СП 31-110-2003, а также «Межотраслевыми
правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации
электроустановок».
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Нац_М

Стадия Лист Листов

РП

Разработал Гонца В.Е. 12.25

Поопорная схема проект. ВЛЗ-10кВ,
ВЛИ-0,38кВ ООО «СЭТ»Проверил Баранова Н.Ю. 12.25

ГИП Баранова Н.Ю. 12.25

AutoCAD SHX Text
Установка РЛР-10кВ-10кВкВ
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Наименование вида работ Ед.
изм.

Код
Количество

вид работ ед. изм

ВЛЗ-10кВ

1 Установка ж/б одностоечной опоры ( П20-3Н ) шт. 2

2 Установка ж/б двухстоечной опоры ( А20-3Н ) шт. 0

3 Установка ж/б трехстоечной опоры ( УА20-3Н ) шт. 0

4 Монтаж контура заземления опор ВЛЗ-10 кВ шт. 2

- разработка / обратная засыпка траншеи для заземления м3/м3 0.30 / 0.30

- монтаж повторного заземления (уголок 50*50*5, l=5m) м/шт 10 / 2
- монтаж горизонтального заземлителя из полосовой стали
40*4мм м/шт 6 / 2

- монтаж ст. круг Ø10 м/шт 22 / 2

5 Монтаж оборудования на проект. опоре шт. 2

6 Монтаж разъединителя РЛР на опоре комп 1

8 Количество провода ВЛЗ-10 кВ м 28

- монтаж провода СИП-3т 1х70 (с запасонм 4,5%) м 19

- монтаж ошиновки РЛР м 9

9 Окраска опор (за два раза) шт. 2

- цвет белый м2 0.886

- цвет синий м2 2.256

- нанесение диспетчерского наименования шт. 1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  ВЛЗ

ǟǹǻǷǫǽ ǋ �

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость объемов работ ВЛЗ

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25

7 Строительная длина ВЛЗ-10 кВ м 6

10 Присоединение жил СИПт-2 к жилам ВЛ-0,4кВ шт. 4
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Формат A3

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160
КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10
КВ Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50
Дней (4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До

300-500 М) Вкл. Нац_М
Спецификация материалов ВЛЗ

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщк

Ед.
изме-

ре- ния
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

ВЛЗ-10кВ

1
СИП-3 (20 кВ)-провод самонесущий защищенный с токопроводящей
жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из
светостабилизированного сшитого ПЭ

СИПт-3 1х70 м 28 ТУ 5863-007-96502166-2016

2
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно напряженные,
разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ110-5-АТ шт. 2 ТУ 5863-007-96502166-2016

3 Болт М20х260 шт. 10 ГОСТ 7798-70
4 Гайка М20 шт. 10 ГОСТ 5915-70
5 Заземляющий проводник ЗП1 м 0 ТП 27.0002-43
6 Кронштейн У52 шт. 0 ТП 27.0002-41
7 Траверса для РЛР ДТ-1 шт. 1 ТП 27.0002-30
8 Траверса ТМ65 шт. 0

9 Траверса ТМ63 шт. 2

10 Траверса ТМ73 шт. 1
11 Траверса ТМ74 шт. 1

12 Траверса ТМ2 шт. 1

13 Траверса ТМ68 шт. 0

14 Хомут Х51 НИЛЕД шт. 2 ТП 27.0002-42

15 Анкерный зажим PAZ 3 НИЛЕД шт. 0 СТО 34.01-2.2-009-2020
16 Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2Т ВК шт. 9 СТО 34.01-2.2-009-2016
17 Колпачки К 9 НИЛЕД шт. 15 СТО 34.01-2.2-009-2016
18 Металлическая лента F 207 НИЛЕД м 4 СТО 34.01-2.2-003-2015
19 Оперативный ответвительный зажим SLW36 ООО "Энсто Рус" шт. 3 СТО 34.01-2.2-009-2020
20 Герметичный ответвительный зажим RP 150 НИЛЕД шт. 3 СТО 34.01-2.2-009-2020
21 Плашечный зажим CD 35 НИЛЕД шт. 2 ГОСТ Р 55189-2012
22 Подвесной полимерный изолятор SML 70/20 ГС НИЛЕД шт. 0 ГОСТ Р 55189-2012
23 Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 НИЛЕД шт. 2 ТУ 3414-001-45533350-2009
24 Скрепа NC 20 НИЛЕД шт. 4 СТО 34.01-2.2-003-2015
25 Спиральная вязка CB 70 НИЛЕД шт. 30 СТО 34.01-2.2-009-2020
26 Устройство для наложения защитного заземления CE 3 НИЛЕД шт. 6 ГОСТ 1232-2017
27 Штыревой изолятор IF 27 НИЛЕД шт. 15 ГОСТ 1232-2017
28 Разъединитель с приводом РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1 Тесла шт. 1 СТО 34.01-2.2-009-2016
29 Сталь круглая d=10мм d10 м 22 ГОСТ 2590-2006
30 Уголок 50х50х5 м 10 ГОСТ 535-88
31 Полоса стальная 40х4 мм 40х4 м 6 ГОСТ 103-76
32 Атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115 (цвет синий) кг 0.902 за два раза

33 Атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115 (цвет белый) кг 0.354 за два раза
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Формат A3

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщк

Ед.
изме-

ре- ния
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

Материалы для осуществления работ без снятия
напряжения

31 Траверса ТМ-66 шт. 2

32 Хомут Х-51 шт. 1

33 Изолятор штыревой ШФ20УО шт. 3
34 Колпачок для штыревых изоляторов К-9 шт. 3
35 Вязка спиральная ВС 70 шт. 3
36 Ответвительный зажим SLW 36 шт. 3
37 Сталь круглая 10мм м 9.5
38 Лента металлическая F-207 м 3
39 Скрепа NC-20 шт. 3
40 Зажим плашечный CD 35 шт. 2

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160
КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10
КВ Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50
Дней (4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До

300-500 М) Вкл. Нац_М
Спецификация материалов ВЛЗ

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость опор

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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Формат A4

ВЕДОМОСТЬ ОПОР

Марка Обозначение Наименование
Кол-во
опор,
шт.

Кол-во
стоек,

шт

(СВ-110-5-Ат) 27.0002-11 Анкерная А20-3Н 0 0

(СВ-110-5-Ат)   27.0002-09 Промежуточная
П20-3Н 2 2

(СВ-110-5-Ат) 25.0017-12 Угловая анкерная
УА20-3Н 0 0

Итог: 2 2



Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от

оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до

150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М , в т.ч. ПИР, МО, г.о.

Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1469
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ООО «СЭТ»
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети.
Адрес: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Лист. № докум. Подп.. Дата.

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25 Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160
кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ
отп. на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4

мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.
Нац_М

Стадия Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25
РП

Разраб Гонца В.Е. 12.25

Схема РЛР ООО «СЭТ»

1

1. Разъединитель

2. Привод

3. Кронштейн

4. Хомут

5. Вал привода

6. Гайка
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети. Адрес:
МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Лист. № докум. Подп.. Дата.

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25 Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160
кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.

на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)
от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.

Нац_М

Стадия Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25
РП

Разраб Гонца В.Е. 12.25

Схема заземления МТП ООО «СЭТ»

Расчет контура защитного заземления
Расчет контура защитного заземления Сопротивление

вертикального заземления
Сопротивление горизонтального заземления Сопротивление горизонтального

соединения с учетом экранирования
Соединение контура

защитного заземления

27,65 Ом 4,43 Ом 4,03 Ом 14,83 Ом 3,41 Ом < 4 Ом

r=100 Ом*м, kc=1; Уголок 50х50х5:
L=3м, d=0,0495, t=2,1м

n=12, nв=0,52 r=100 Ом*м, kс=1; Полоса 40х4: L=38м, b=0,04м,
t=0,6м

ns=0,33

AutoCAD SHX Text
Изм.



Поз. Номенклатурное обозначение Наименование Кол-во Примечание

1 3.407.1-143.17 Опора подстанции 2

2 ТУ 16.521.194-81 Трансформатор ТМГ-160/10/0,4кВ 1
3 ТУ 16.521.194-81 ПКТ-101-10-10-20-УЗ 3

4 ТУ 3414-00300468-683-93 Ограничитель перенапряжения
ОПН-10УХЛ1 3

5 ГОСТ 22 863-77 Изолятор ШФ20-Г 3
6 ГОСТ 34-13.939-87 Изолятор НС 18-А 20
9 ТУ 34.09.10158-90 Шкаф РУНН с коробом 1
10 РЕ-19-400 Шкаф подключения ПЭС 1

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети. Адрес:
МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Лист. № докум. Подп.. Дата.

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25 Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160
кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.

на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)
от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.

Нац_М

Стадия Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25
РП

Разраб Гонца В.Е. 12.25

Общий вид МТП ООО «СЭТ»
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Марка
Поз. Наименование Кол-во Масса

ед. кг
Примечание

1 Стойка СВ-110-5 2
9 Шкаф РУНН с коробом 1
24 Марка М11 2 4,92
25 Марка М12 2 2,38
32 Марка М19 4 1,8
33 Марка М20 1 8,9
35 Болт М12х40 8 0,4
38 Гайка М12 14 0,22
39 Гайка М16 72 0,38
42 Шайба 12 01 019 10 0,06
43 Шайба 16 01 019 42 0,46

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети. Адрес:
МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Лист. № докум. Подп.. Дата.

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25 Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160
кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.

на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)
от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.

Нац_М

Стадия Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25
РП

Разраб Гонца В.Е. 12.25

Фундамент МТП ООО «СЭТ»
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Примечание: стойка МТП устанавливаются
в сверленный котлован на подушку из
щебня. Пазухи между стойкой и стенками
котлована заполняются крупнозернистым
песком с тщательным уплотнением.

AutoCAD SHX Text
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети. Адрес:
МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Лист. № докум. Подп.. Дата.

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25 Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160
кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.

на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)
от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.

Нац_М

Стадия Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25
РП

Разраб Гонца В.Е. 12.25

Щит подключения ПЭС РЕ-19-400 ООО «СЭТ»
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети. Адрес:
МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Лист. № докум. Подп.. Дата.

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25 Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160
кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.

на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)
от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.

Нац_М

Стадия Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25
РП

Разраб Гонца В.Е. 12.25

Схема главных цепей МТП ООО «СЭТ»
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 Поз. Номенклатурное обозначение Наименование Кол-во Примечание

QS РЛР-10
Разъединительный пункт на

концевой опоре 1

FV1-FV3 ОПН-10 Ограничитель перенапряжения 3

FU1-FU3 ПКТ-101-10-10-20-УЗ КЭАЗ Предохранитель 3
T ТМГ-160/10-У1 Трансформатор силовой 1

QSO CSCS400K3CO
Выключатель-разъединитель

трехпозиционный 1

QS1 РЕ-19-400 Щит подключения ПЭС 1
TA1-TA3 300/5 A Трансформатор тока 3

PIK
НАРТИС

И300-W131-A1R1-230-5-100ATN-RS485-P1-E
HKLMOQ1V3-D

Счетчик электроэнергии 1

QF3-QF5 ВА-57-35, (250А; 160А) Автоматический выключатель 2

FV4-FV6 ОПН-0,38 Ограничитель перенапряжения 3
QF0-QF2 ABB S201 (C10) Автоматический выключатель 3

A И-01-06 Универсальный индикатор 1

Расчет загрузки силового трансформатора

Напряжение
низковольтной стороны

странсформатора
Активная мащность Коэффициент мощности

Полная
мощнос

ть

U, кВ Р, Вт CNsф S, кВА

0,4/0,23 ��� �
�� 159.57

QS

FV1-FV3
FU1-FU3

Y
Z

T

QSO

PIK Wh

НАРТИС
И300-W131-A1R1-230-5-100ATN-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D

TA1-TA3 А FV4-FV6

QF0 QF1 QF2 QF3 QF4

Щит подключения
ПЭС

QS1
PE-19-400
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Iном=250А
Iрасц=2500А
Iоткл=40кА
tоткл=10мс

Iном=160А
Iрасц=2000А
Iоткл=35кА
tоткл=10мс

300/5A
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Изм.
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Выбранные трансформаторы тока в удовлетворяют требованиям п. 1.5.17 ПУЭ.
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160
0.4*1.73*0.98 =235.9 А

Выбираем трансформаторы тока  Т-0,66  300/5 А, 5ВА, класс точности 0.5S.
Проверяем выбранные трансформаторы тока по минимальной расчетной токовой
нагрузке.
Номинальный паспортный ток выбранного счетчика НАРТИС
И300-W131-A1R1-230-5-100ATN-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D составляет I н.сч =5 (10)
А, класс точности A/R энергии ‒ 0.5S/1.0.

В соответствии с требованиями п. 1.5.17 ПУЭ проверяем неравенства:

Кт.т. – коэффициент трансформации равный 60.

(235.9*100)/(60*5) = 78.6%

78.6% ≥ 40%

IMIN / РАСЧ. = 10% IMAX / РАСЧ.

(23.59*100)/(60*5) = 7.9%

7.9% ≥ 5%

 ВЫБОР  Н/В  ТРАНСФОРМАТОРОВ  ТОКА  ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕТА
ПОТРЕБЛЕНИЯ  Э/Э

        В МТП 250 кВА на вводе в РУ-0,4 кВ для подключения счетчика учета
потребления электроэнергии на стороне 0,4 кВ используются трансформаторы тока
класса точности не более 0.5S. Коэффициент трансформации тока выбирается по
расчетному току присоединения. Величина расчетного тока присоединения не
должна превышать номинальный ток трансформаторов тока. Для трансформаторов
тока имеем следующий ток подключения (аварийный режим):

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Лист
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Наименование вида работ Ед.
изм.

Код
Количество

вид работ ед. изм

МТП

1 Разработка грунта под заземлители опор вручную м3 0,6

2 Обратная засыпка грунта вручную м3 0,6

3 Монтаж опоры под МТП на базе стойки СВ-110-5 шт. 2

4 Монтаж МТП-250/10/0,4кВ в компл. с силовым тр-ом 160
кВа шт. 1

5 Забивка в траншеи вертикальных электродов 5м м/шт 40 / 8

6 Монтаж счетчика в МТП шт 1

7 Монтаж вертикального заземления на опоре МТП из
круглой стали 10мм м 44

8 Монтаж горизонтального заземлителя из полосовой стали
40*5мм для МТП м 30

Окрас стойки МТП (за два раза) м 1

9 - цвет белый м2 0.443

10 - цвет синий м2 1.128

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость объемов работ МТП

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ МТП
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Формат A3

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Спецификация материалов МТП

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщк

Ед.
изме-

ре- ния
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

МТП-250/10/0,4 кВ
1 Трансформатор силовой масляный мощностью 160 кВа  10/0,4кВ ТМГ-160/10-У1 шт. 1

2 Подстанция трансформаторная 10/0,4кВ в комплекте с шкафом для
подкл. ДГУ Опросный лист Компл. 1

3 Стойки железобетонный под трансформатор СВ-110-5-Ат шт. 2

4 Счетчик электроэнергии
НАРТИС

И300-W131-A1R1-230-5-100ATN-RS485-P1-EHKLM
OQ1V3-D

шт. 1

5 Стальные конструкции МТП

6 Полоса стальная 40х4 мм ГОСТ 103-76 м 30
7 Уголок стальной 50х50 мм ГОСТ 103-76 м 40
8 Сталь круглая 10мм ГОСТ 535-88 м 44
9 Краска

10 Атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115 (цвет синий) ГОСТ 535-88 кг 0.451
11 Атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115 (цвет белый) ГОСТ 535-88 кг 0.177

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



№
п.п. Наименование Значение

1 Мощность ТП 250 кВА

2 Климатические исполнения и категория размещения У1

3 Номинальное напряжение на стороне ВН/НН 10 кВ

4 Тип трансформатора ТМГ-160/10-У1
5 Схема и группа соединения обмоток (ВН/НН) Y ZH-11
6 Поставка траснформатора ДА

7 Поставка разъединителя РЛНД-10/400-Y1 НЕТ
8 Тип аппарата от атмосф. перенапряжений на стороне ВН ОПН-П-10/10-400 УХЛ1
9 Вывод на стороне НН  (воздушный/ кабельный/ воздушно-кабельный) Воздушный (ВЛИ)

10 Тип вводного аппарата на стороне НН  (рубильник/ автомат) CSCS400K3CO

11
Тип аппаратов на отходящих линиях НН (кол-во х марка-номинальный
ток) 1х250А + 1х160А

12 Комплект ограничителей перенапряжений на стороне НН ДА

13 Наличие и ток фидера уличного освящения  (16А/ 25А/ НЕТ) НЕТ

14 Наличие учета электроэнергии (марка счетчика/ НЕТ ) НЕТ

15 Наличие трансформатора тока (тип, коэф-т трансформации/ НЕТ ) 300 / 5 А, 0,5s

16 Количество ТП с указанными характеристиками 1 шт.
17 Завод-изготовитель ПРУП "МЭТЗ им. В.И Козлова"
18 ТП выпустить в габарите 250кВА

19 Примечание: ТП выпустить в габарите 250кВА, Установка комплекта ИОН-0106, счетчик монтируется
отдельно
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа мачтовой комплектной трансформаторной

подстанции

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети.
Адрес: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Изм. Кол.Уч Лист № док Под. Дата
Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160

кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.
на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)

от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.
Нац_М

Стадия Лист Листов

РП

Разработал Баранова Н.Ю. 12.25

Опросный лист для заказа комплектной
трансформаторной подстанции ООО «СЭТ»Проверил Баранова Н.Ю. 12.25

ГИП Гонца В.Е. 12.25
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1.1 Тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМГСУ, ТМБГ и т.п) ТМГ

1.2 Номинальная частота 50 Гц

1.3 Номинальная мощность 160 кВА

1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) 10 кВ
1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) 0,4 кВ

1.6
Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне  ВН
ПБВ (если иное, то указать в п. примечании) ±5 %

1.7
Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается  при
отличии от стандартного) 4,5 %

1.8
Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от
стандартного) 400 Вт

1.9
Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при
отличии от стандартного) 2700 Вт

1.10
Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к
стороне высшего напряжения (ВН)) Y Zн-11

1.11
Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1,
Т1 и т.д.) Y1

1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00)

1.13
Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции):
длина 968 мм;                                                       ширина 747 мм;                                                   высота 1226 мм;

1.14

1.15 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) 830 кг
1.16 Конструктивные особенности: стандартный

1.17 Примечания:
Токосъёмные зажимы

ǟǹǻǷǫǽ ǋ �

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа силового масляного трансформатора по титулу:

Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ
от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0

до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г.о. Павлово-Посадский,
д. Фатеево, 50:17:0030202:1469

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические
сети. Адрес: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Изм. Кол.Уч Лист № док Под. Дата
Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160

кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.
на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)

от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.
Нац_М

Стадия Лист Листов

РП

Разработал Гонца В.Е. 12.25

Опросный лист для заказа силового
масляного трансформатора ООО «СЭТ»Проверил Баранова Н.Ю. 12.25

ГИП Баранова Н.Ю. 12.25

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

 и
нв

 №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л



П
С

 «
Гу

сл
и

ц
а»

 1
0

 к
В

ААШВ 3х240
0,15 105

КТП-92 Крестьянское 
хоз-во 
63 кВА

222

3

КТП
 снт «Рябинушка»

160 кВА

КТП
 снт «П-Посад»

250 кВА

КТП
 снт «Сирень»

63 кВА

КТП
 снт «Гипроречтранс»

100 кВА

А-35
2,1

ПСС

ЛР 50

КТП-272
ф-ка «Елочных украшений»

400 кВА КТП
 снт «Звезда»

160 кВА

7

1

КТП
 снт «Березка»

100 кВА

14

КТП
 снт «Ветераны 

армии»
63 кВА

20

А
-7

0
0

,1
2

 к
м

.

КТП
 снт 

«Союзпромпроект»
63 кВА

23

ЛР 51

24

КТП
 снт «Березка-2»

100 кВА
КТП

 снт «Алмаз-2»
100 кВА

27

КТП
 снт «Алмаз-1»

40 кВА
32

294

Т-2
630 кВА

Т-1
630 кВА

ТП-271
Крупино завод

А-70
0,27

Фидер 8
Т/Т 600/5

Iсз=180 А

t=1

tАПВ=8"

КТП-269
д. Шебаново

250 кВА

17

КТП-75
д. Шебаново

160 кВА

24

КТП-268
д. Дергаево

160 кВА

59

КТП-277
ж/д Колоскова

25 кВА

64

КТП-59
ж/д Алексеева

25 кВА

71 73

КТП-265
д. Бразуново

100 кВА

139

А-70
АПВ

ЛР 53

КТП-266
д. Аверкиево

250 кВА

103

КТП-278
«Коттеджи»

д. Аверкиево

250 кВА

7

КТП-184
Новые дома

д. Аверкиево

100 кВА

ТП-267
«Лесничество»

КТП-76
БССС

д. Бразуново

25 кВА

135

КТП-111
ж/д Мокридин

д. Бразуново

40 кВА

152

305

А
А

Б
 3

х9
5

0
,1

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

ТП-270

 СПТУ Крупино
Т/Т 100/5

I=150

t=0"

ТП-436 

Очистные 

сооружения
100 кВА

20А

ААБ 3х95
0,15

4

АПВ

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

КТП-1
Полигон

630 кВА

ААШВ 3х240
0,15

Фидер 14
Т/Т 600/5

Iсз=180 А

t=1

tАПВ=8"

АПВ

17169

КТП-94
снт «Виктория»

160 кВА

1 4 215

80 84
91

А
С

П
-8

0
2

5

КТП-110
снт «Энергетик»

160 кВА

Л
Р

 5
2

КТП-125
снт «Виктория»

250 кВА

КТП-273
д. Перхурово

160 кВА

КТП-95
БССС,

д. Крупино
25 кВА

166

КТП-282
д. Крупино

63 кВА

162

АС-70 (оп.1-оп.21)
1,2 км. А

С
-7

0
0,

3

Т-1
250 кВА

ТН-1

А
С

Б
 3

х7
0

0
,0

4

ААШВ 3х240
0,05

АВР

Т-2
250 кВА

ТН-2

192

КТП-257
д. Левкино

250 кВА

КТП-121
ж/д Бедов Д.А.,

д. Левкино
25 кВА

196 215

АСБ 3х70
0,08

ТП-280
д. Ново-Загарье

I c II c

184

Т-2

160 кВА

Т-1

160 кВА

АВР

11

12

ЛР

10

28

ААБ 3х120
0,03

ТП-275
д. Крупино

школа

96

КТП-144

Храм

д. Аверкиево

100 кВА

1

1

РДИП-10

РДИП-10

1
РВО-10

4

Р
В

О
-1

0

1

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РДИП-10
40

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

АС-50 (оп.1-оп.18)
1,02 км.

КТП-258
д. Ново-Загарье

160 кВА
18

1 3

МТП-259
д. Ново-Загарье

100 кВА

РДИП-10

106 111

КТП-1002
БССС

д. Аверкиево

25 кВА
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РДИП-10
РДИП-10 76

РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10

КТП-159
д. Ново-Загарье

250 кВА
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6

МТП-177
д. Крупино

63 кВА

РВО-10

205

РЛНД
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РДИП-10

РДИП-10РДИП-10РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10 РДИП-10 РДИП-10 РДИП-10 РДИП-10
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0
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3
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П
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0
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t-0c

1

КТП-236
д. Левкино

100 кВА

КТП-237
д. Пестово

100 кВА
РВО-10

РЛКРЛК
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МТП-312
снт «Виктория-2»

63 кВА
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А
С

-3
5

0,
22

2

С
И

П
3

 1
х7

0
0

,4
2

А
С

-3
5

0
,0

6

С
И

П
3

 1
х3

5
0

,0
2

РДИП-10

СИП3 1х35
0,092

А
-5

0
0

,0
6

А
С

-5
0

0
,0

1

АС-50
2,4

А
С

-5
0

0
,0

6

А
С

-5
0

0
,0

8

С
И

П
3

 1
х5

0
0

1
8

А
С

-7
0

0
,0

1
1

А
С

Б
 3

х5
0

0
,0

7
5

А
С

-5
0

2
,8

1

С
И

П
3

 1
х5

0
0

,0
6

С
И

П
3

 1
х5

0
0

,4
5

С
И

П
3

 1
х5

0
0

,0
4

5

Совместная подвеска 
с фид. 13
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РДИП-10

РДИП-10
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РДИП-10
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0
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СИП3 1х70
0,23

А
С
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0
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4
8 10

ЛР

ШР

Л
Р

 5
4

Л
Р

 5
5

П
С

   
«

Б
ун

ьк
о

в
о

»
 6

 к
В

II
 сI 
с

ААШВ 3х70
0,2

Фидер 21
АВР

КТП-25
ГАИ

100 кВА

ПС  «Боровое» 6 кВ

Фидер 205
АВР

СН №2
60 кВА

Фидер 205

АСБ 3х240
3,0

А
С

Б
 3

х1
8

5
0

,2

Фидер 101

А
С

Б
 3

х2
4

0
0

,6

АВР

Фидер 101

АСБ 3х240
0,05

1
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АС-70

Фидер 301 Фидер 203

А
С

Б
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х2
4

0
3

,0

А
С

Б
 3

х2
4

0
3

,0

РП-11
Буньково

ТСН

II с

25 кВА

НОМ

II с
Т-2

400 кВА

Т-1

400 кВА

НОМ

I с

ТСН

I с

25 кВА

А
А

Б
 3

х2
40

0
,0

4

1

1

8

КТПП-21
АО «Никрус»

Т-2

400 кВТ

Т-1

630 кВА

Т-1

250 кВА

36

21
1

41

МТП-17
Птицефабрика д. Затишье

160 кВА

35

А
-7

0
0,

48

А
А

Ш
В

 3
х1

50
0,

05

ТП-206
«Насосная»
2х160 кВА

ТП-55
Буньково

17
13

КТП-100

д. Б-Буньково

новые дома

100 кВА

КТП-14
д. Б-Буньково

Больница

160 кВА

КТП-83
«Стройцех»

25 кВА

18

27

КТП-107
ж/пос. Птицефабрики

100 кВА

КТП-526
д. Б-Буньково

40 кВА

5 1

II с

I с

IV с

III с

ААШВ 3х120

ААШВ 3х120

0,4
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12

1
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х
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0
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Т-1

320 кВА

ЛР 47

1

ААШВ 3х120
0,4

Т-2

320 кВА
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ААШВ 3х120
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0
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АС-70 (оп.1-оп.13) 

0,72 км.
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ААБ 3х120
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ТП-54
д. Б-Буньково

2х250 кВА
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Б
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х
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0
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8

ТП-12
д. Б-Буньково

ЗАО «БЭЗ»

2х100 кВА

ТП-4 «БЭЗ»
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2

2
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КТП-135
ж/д Патуткина Т.И.
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в
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4

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6 РВО-6

7
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МТП-36

д. Б-Буньково

ул. Рабочая

63 кВА

РЛНД 
10/400
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РЛКВ
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МТП-210
д. Грибанино

100 кВА

1
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Б
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х
1
2
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0
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4

24

КТП-139
д. Б-Буньково

100 кВА

КТП-228
д. Б-Буньково

ул. Молодежная

250 кВА
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0
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РЛНД 
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3

КТП-313

д. Б-Буньково 

п. Больничный

63 кВА
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И

П
3
 1

х
7
0

0
,0

3
4

СИП3 1х50

0,022
А
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0

0
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3

КТП-303
д. Б-Буньково

ГСК «Восход»

100 кВА

3
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РЛК 10/
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2

ЛР

КТП-301
д. Б-Буньково, 

ул. Пролетарская

63 кВА
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28 Совместная подвеска 
с ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП-238
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РЛНД

МТП-324
д. Б-Буньково

63 кВА

6/1

РЛКВ

1

КТП-327
д. Б-Буньково 

ул. Больничная

100 кВА

6

РВО-6

6
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ЛР-130
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о
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о
»
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 к

В

II
 с

АСБ 3х185
1,85

Фидер 11
АВР

Фидер 25

Фидер 15
АСБ 3х185

1,2

АСБ 3х120
0,3

А-70 (оп.1-оп.14) 0,9 км. АСБ 3х120
0,3

Т-2
1000 кВА

Т/т=150/5
Iсз=200 А

Т-1
1000 кВА

Т/т=150/5
Iсз=200 А

АСБ 3х185
0,6

1

АС-70 91 АСБ 3х95
0,2

РП-18
«Караваевская 

фабрика»

Т-2
250 кВА

Т-1
320 кВА

ТП-341
«Караваево»

II с

Фидер 23
АСБ 3х185

6,0

РП-34
т/б «Боровое»

2х400 кВА

ТП-8
т/б «Боровое»

2х250 кВА

ТП-193
т/б «Боровое»

320 кВА

ТП-191
т/б «Боровое»

2х180 кВА

Т-2
400 кВА

II с

Т-1
400 кВА

ААБ 3х185
0,52

I с

Т-1
630 кВА

Т-2
630 кВА

ТП-340
«Боровое-столовая»

II с

ААБ 3х185
0,52

Фидер 27

ТП-43
«Боровое»

ААШВ 3х120
0,7

I с

II с

ТП-53
«Боровое»

Т-1
250 кВА

ААШВ 3х120
0,7

Т-2
250 кВА

ААШВ 3х120
0,4

I с

II с

ТП-56
«ж/д Боровое»

Т-1
250 кВА

Т-2
250 кВА

ААШВ 3х120
0,4

Т-3
1000 кВА

Т/т=150/5
Iсз=200 А

ТП-591
«Богослово»

40 кВА

АСБ 3х185
0,1
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ПС  «Боровое» 6 кВ

Фидер 14
Iср=400А

Т/т=200/5

t=1,4' при 1200А

Фидер 206

АСБ 3х240
0,12

Фидер 306 Фидер 104
200/5

Iy=330 А

t=1,4"

II с

I с

IV с

III с

1 2

КТП-101
БССС № 50-4736

25 кВА

10

КТП-5
«Южная»
250 кВА

АСБ 3х95
0,3

Т-1

250 кВА

Т-2

200 кВА

ТП-51
Б-Буньково

Школа

АСБ 3х95
0,7

АСБ 3х240
0,05

РП-10
ООО «Пет.Рус»

АСБ 3х70
0,08

АС-70
0,369

27
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3
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Б
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х1
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0,
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Б
 3

х1
2

0
0

,2
5

КТП-284
снт «Полянка»

160 кВА

5

КТП-72
снт «Планета»

630 кВА

14

КТП-63
ДРСУ

100 кВА

15

КТП-106
АЗС

100 кВА

Т-1

400 кВА

Т-2

400 кВА

ТП-3
Кузнецы

АСБ 3х240
0,15

1

КТП-116
«Дарц»
160 кВА

КТП-200

АЗС

160 кВА

21

1

А
С

-5
0

0,
6

22

1

14

КТП-7
Северное 

лесничество
160 кВА

КТП-109
снт «Ж./д.»

160 кВА

КТП-104
снт «Здоровье»

250 кВА

А
С

П
-8

0
2

9

44

53

В
Л
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1

0
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В

В
Л
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2

0
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В

КТП-339
д. Носырево

100 кВА

Л
Р

 5
0

КТП
снт «Березка»

100 кВА

КТП
ПРС-12
25 кВА

Фидер 402 
ПС 602

связь по ВЛ 0,4 кВ

ААШВ 3х185
0,5

ААШВ 3х120
0,05

Т-1

400 кВА

Т-2

400 кВА

ААШВ 3х120
0,8

А
А

Б
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х
1
2
0

0
,1

5

АСБ 3х240
0,08

1
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28

30

31

ВЛ 0,4

ВЛ 0,4

АСБ 3х70
0,05

40

45

38 37

КРН-10
«Ветеран»

КТП-84
снт «Ветеран»

160 кВА

КТП-85
снт «Заозерье-280»

100 кВА
КТП-88

снт «Энтузиаст»
100 кВА

Т-1

630 кВА

ТП-24
«Тарасово»

А
С

Б
 3

х1
2

0
0

,1
6

КТП-103

«Ермакова»
цех кровельных 

материалов

630 кВА

А
А

Ш
В
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х1

85
0,

05

Фидер 402
300/5

Iy=330 А

t=1,4"

22

Т-2

630 кВА

ТП-61

Механические 

мастерские,

д. Кузнецы, 

Тарасово

А
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Ш
В
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х1
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0,
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ВЛ 0,4
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II сI с

1А

2А АСБл 3х95
0,11

КТП-62

ООО «Совметалл»

400 кВА

КТП-285
ул. Новая

63 кВА

1Б3

КТП-124
АЗС

100 кВА

5

363534
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А
А

Б
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х
1
2
0

0
,1

5

КТП-108

Столовая 

д. Кузнецы

160 кВА

8

КТП-73

Склад

ООО «Диапозон»

160 кВА

10

КТП-74

ООО «Диапозон»

400 кВА

17

КТП-77

ООО «Шверос»

160 кВА

КТП-88

снт «Химик-1"

250 кВА

21

10

КТП-8

ф/х «Майя»

40 кВА

3

КТП-82
«Гюмри»

25 кВА

СИП 3А 1х50
0,015

МТП-26

д. Борисово

250 кВА

30

36

КТП

ПРС-12

25 кВА

А
С
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5

1,
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АВВГ 4х10

АВР

связь по ВЛ 0,4 кВ

АВР

Фидер 104 ПС 602

КТП-1000

БССС

25 кВА

37

КТП-57

ж/д Басеровой

16 кВА

43

С
И

П
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х5
0

0,
06

ЛР 1

КТП-66

к/х «Елочка»

100 кВА

48

КТП-27

д. Михалево

160 кВА

В
Л
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,4

44

КТП-128

ж/д Немирский, Лукина

25 кВА

С
И

П
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х5
0

0,
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5

1

ЛР 1

КТП-127
БССС № 4955

25 кВА

5

9

1

5

КТП-131

м-н «Автозапчасти»

ООО «ПАСКЕР ЛТД»

63 кВА

ЛР

КТП-21
ж/д Пименова В.Ф.

16 кВА

16

1

АСБ 3х50
0,5

А
С

-3
5

0,
06

16
12

КТП-87
снт «Природа-3»

100 кВА

КТП-86
снт «Заозерье» 

(новое)
160 кВА

1 АСБ 3х50
0,02

3

КТП-149
630 кВА

КТП-151
630 кВА

КТП-150
630 кВА

ДНП 
«Изумрудная 

поляна»

РВО-6

4

РВО-6

Р
В

О
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РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6
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РВО-6
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В
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О
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РВО-6
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1

РВО-6

РВО-6

1

РВО-6
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1

РВО-6

РВО-6 РВО-6

РВО-6

АСП-
8028

МТП-23
д. Заозерье

250 кВА

8

11

КТП-19
Автосервис

250 кВА

АСБ-6 3х35
0,035

КТП-143
БССС №501688

ОАО «Мегафон»
16 кВА

33
33/1

КТП-163
Торг. Центр

Бабынцев А.Н.

63 кВА

1

2

КТП-178
«Дом быта» 

Восканян А.А.
63 кВА

ЛР

7

КТП-192
ДНП «Кузнецы»

400 кВА

П
С

-Э
Л

М
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1

КТП-196
Освещ. Автодороги

д. Кузнецы

250 кВА

МТП-204
АЗС ЗАО «ИНС»

160 кВА
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МТП-201
Б-Буньково

16 кВА
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КТП-195
ТЦ ООО «Сервис управления 

и Консалтинг»

1000 кВА
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t-0,5c
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t-0,7с

при 450 А
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t-0c
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КТП-289

д. Кузнецы

250 кВА
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7

КТП-238
Б-Буньково, 

Водный пр.

100 кВА

7
3

КТП-314
ООО «АСД Компани»

д. Заозерье

160 кВА

2

МТП-319
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ул. Дорожная
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7

СИП3 3х50
0,06

СИП3 3х50
0,115

СИП3 3х35
0,01

СИП3 3х35
0,095

С
И

П
3
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0
0

,5
8

А
С

-5
0

0
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1
5
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С
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0
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4
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И
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5
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3
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0,
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А
С

-3
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АС-35
0,015

А
С

Б
 3

х5
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И
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х5
0
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А
С
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0
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А
С

-5
0

0
,3

1

9

МТП-317
д. Тарасово,

ул. Совхозная
100 кВА

ШР КР

ШР КР

АВР

ВН

ВВК

ВН

ВН

4

РДИП

12

РДИП

РЛК

РЛК
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А
С

Б
л
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х1

2
0

0
,2

7
3
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МТП-307
Б-Буньково

16 кВА

РДИП

РДИП

14РДИП

МТП-214

д. Михалево

100 кВА

40

28

РЛК-67

сс

СТП-335

д. Борисово-2

16 кВА

4

К
Т

П
-3

2
2

д
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К
у
зн

е
ц

ы

2
5
0
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В

А

13

52

1

ЛР-71

7

8 1112

1516

АСБ 3х120
0,146

Л
Р

-7
2

КТП-6
д. Носырево

160 кВА

5

КТП-342

д. Кузнецы-5

400 кВА

1

РВО-6

16

МТП-338
д. Б-Буньково

16 кВА

Р
Л

К

Расшиновано
на опоре

2

С
И

П
3

 1
х5

0
0,

24
5

С
И

П
3

 1
х7

0
0,

18
2

АС-50(53-16)
0,96

А
С

-5
0

0
,0

1

АС-50
0,024

1

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

2

1

МТП-167

Кузнецы-6

160 кВА

10

11

ЛР-100

МТП-359
Тарасово-2

160 кВА

А
С

Б
л

 3
х7

0
0,

08
8

ЛР-110

АСБ 3х70
0,67

КТП-290
снт «Плотня»

100 кВА

5

4

2

1

ЛР-134
21

КТП-371
Б-Буньково

100 кВА

РЛК

П
С

 «
П

ав
л

о
в

о
»

 6
 к

В

I 
с

Фидер 4
Iн=120А

Iс.з.=400А

Т/т=300/5

T=2' 

АСБ 3х240
0,105

1

СИП3 1х120
(Оп.2-оп.40) 2,34 км.АПВ

6

IV
 с

Фидер 31
Iн=120А

Iс.з.=400А

Т/т=600/5

T=2' 

ААБл 3х240

0,23
1

7

7 11 12

В
Л

 1
0

 к
В

22 23

В
Л

 1
0

 к
В

28 29 32 33

В
Л

 6
 к

В

34 36 37

В
Л

 0
,4

 к
В

41

1

А
С

Б
 3

х1
2

0
0

,0
3

Т-1
400 кВА

КТП-185
ДРСУ

1

А
С

Б
 3

х1
2

0
0

,0
3

Т-2
400 кВА

46

47 48

В
Л

 1
0

 к
В

49

52 53 54

55

11 12 22 23 28 29 32 33 34 36 37 41 46

47
48

49 52 53 54 55

38

1

КТП-294

с/т «Здоровье»
160 кВА

КТП-300 

с/т «Садовник»
250 кВА

двухцепная ВЛ

56

56

Т-2
630 кВА

Т-1
400 кВА

63 64

В
Л

 6
 к

В

67 68

Ф
и

д
ер

 4
0

4

Ф
и

д
ер

 1
0

5

77

ААБ 3х240

0,15

I сII с
АВР

I с

II с

Т-1
400 кВА

Т-2
630 кВА

ТП-44
Рахманово МТФ

ТП-279
Рахманово

жилой поселок

А
А

Ш
В

 3
х
1
2
0

0
,8

II с

Т-2
160 кВА

Т-1
250 кВА

23/2

ТП-276
Рахманово

школа

КТП-66

с/т«Мир»
250 кВА

К
Т

П
-2

0
3

О
О

О
 «

А
в
и

о
гр

у
п
п
»

1
6

0
 к

В
А

А
А

Ш
В

 3
х
9
5

0
,5

9

Т-1
180 кВА

ТП-32
Рахманово

ААШВ 3х120

0,05

1

КТП-113

БССС
25 кВА

20

23

ВЛ 0,4 кВ

ВЛ 0,4 кВ

28

29

40

КТП-31

д. Дмитрово
100 кВА

57 58

В
Л

 1
0

 к
В

59

КТП-33

д. Фомино
160 кВА АСП-

8023
т/т=50/5

Iсз=50А

t=0"

12

КТП-
с/т «Текстильщик»

160 кВА

18 КТП-78
с/т «Родник-2»

100 кВА

КТП-56
«База отдыха»

160 кВА

КТП-68
с/т «Слагава»

400 кВА

37

75

43

44

ВЛ 220 кВ

КТП-120

АЗС
100 кВА

7

КТП-34

д. Сонино
160 кВА

8 16 17

В
Л

 2
2

0
 к

В

КТП-80

Новые дома

«Казанское»
160 кВА

27

А
С

-5
0

0
,0

2
8

47

КТП-

к/х «Сказка»
180 кВА

57 Т-1
250 кВА

КТПП-183

д. Грибаново

ферма

60

КТП-111
к/х «Виктория-80, 90»

160 кВА

108

АСП-

8020 
т/т=100/5

Iсз=100А

t=0"

В
Л

 0
,4

 к
В

КТП-91

ООО «Энергозащита»
160 кВА

48

45 СИП3 35

0,016

КТП-132
ж/д Доронин О.Ю.

25 кВА

26

КТП-295

с. Рахманово
160 кВА

74

КТП-296

с. Рахманово
160 кВА

КТПП-298

с. Рахманово
160 кВА

А
А

Ш
В

 3
х
9
5

0
,1

50

КТП-297

с. Рахманово
160 кВА

КТП-146
250 кВА

9

РДИП-6РДИП-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

1

РВО-6

29

ТП-29

(АБ) с. 

Казанское
2х630 кВА

28

КТП-155

с. Казанское
100 кВА

РДИП-6

РДИП-6

РДИП-6

РДИП-6

РДИП-6

РДИП-6

33

РДИП-6

КТП-158
250 кВА

ДНП «Поселок 

Солнечный»

2

АСП-8027

63

КТП-38

д. Игнатово
160 кВА

64

1

62

1/2

АПВ

РДИП-6

24

1

23

25

26

27

А
С

Б
2

л
 3

х
1

2
0

0
,1

2

47
4849

55

56

59

60

69

1

ЛР-85

АСП-8006

3

20
23

КТПП-180
"Поселок 

Сонино"-1

400 кВА

1

4

714

16

КТП-181
"Поселок 

Сонино"-2

400 кВА

1

6

4

5

2

10

КТП-182
ДНП "Поселок 

Сонино"-3

400 кВА

54

2

КТП-168
ДНТ «Ново-Казанское»

160 кВА

16КТП-169
ДНТ «Ново-Казанское»

160 кВА
1КТП-170

ДНТ «Ново-

Казанское»

250 кВА

РЛНД1

РЛНД

РЛНД

Р
Л

Н
Д

48
7

РЛНД

МТП-176

д. Грибаново
100 кВА

2

РДИП-6

РДИП-6

РЛНД

КТП-179
с. Рахманово, 

ООО «Сотис»

160 кВА

Т-1
250 кВА

Т-2
250 кВА

ТП-277
Рахманово

д/с «Родничок»

АСБ 3х150

0,8

А
С

Б
л

 3
х
1
5
0

0
,1

5

КТП-211

ООО «СИАР»

с. Рахманово

400 кВА

1

КТП-74
с/т «Родник»

250 кВА

ЛР-127

КТП-219
Смирнов В.И.

16 кВА

40/2

СТП-230
ул. Лесная, 

Крючков А.Б.

16 кВА

РЛНД-2

40

сс

36

А
С

П
-8

0
0

8

РЛНД

КТП-239

с/т«Мичуринец»
250 кВА

КТП-10

с/т«Сосновка»
250 кВА

15

I-300A                                   

t-1c

I-200A                                   

t-0,5c

Имеет второе питание 6-кВ от ТП-

28 рахм.комб Токораздел на ВЛР.

852 3

9

КТП-208

с. Казанское
250 кВА

31/1
КТП-209

с. Казанское
250 кВА

2

Р
Л

К

МТП-316
д. Грибаново

63 кВА

АС-50

0,028

СИП3 1х95

0,016

АС-35

0,12

СИП3 1х70

0,247

А
-5

0

0
,3

А-50

0,18

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,5

3
9

СИП3 1х70

0,343

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,3

3
4

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,0

4
5

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,0

6

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,2

5

А
С

Б
 3

х
5

0

0
,8

АС-35

0,06

А
С

-3
5

0
,0

6

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,1

2

26

КТП-79
с/т «Казанское»

63 кВА

КТП-77
с/т «Восход»

160 кВА

КТП-217
с/т «Электроугли»

160 кВА

22
АС-50

0,3

АС-50

0,096

А
С

-5
0

0
,0

2
9

АС-50

0,019

С
И

П
3
 1

х
9
5

0
,2

РДИП-6

РДИП-6

12

РЛК

МТП-216

д. Грибаново
160 кВА

11

47

КТП-330

с/т «Мечта»
63 кВА

38

КТП-331

с/т «Мечта»
63 кВА

1
РЛК-64

РЛК-65

1

2СИП3 1х50

0,02

КТП-333

с/т«Дружба»
160 кВА

ЛР-1

ЛР-2

46
1

Р
Л

Н
Д

КТП-337

с/т «Мечта»
63 кВА

45
3

4
СИП3 1х70

0,025

КТП-343
с/т «Слагава»

63 кВА

КТП-344 
ООО «Гранд Капитал»

160 кВА

Совместная подвеска 
с ВЛ 0,4 кВ от МТП-

176 фид. 2
3

1

РВО-6

1Л
Р

-7
7

5
МТП-349
Сонино-2

160 кВА

4 Р
Л

К
-7

8

3

КТП-351 
ООО «Паллет Стар»

д. Грибаново

160 кВА

1

Фидер 105 ПС 626

сс
СТП-346

«Автодор-5»
25 кВА

42
СИП3 70

0,012

55

ЛР-81

1

15

КТП-353

д. Дмитрово
160 кВА

12

Совместная подвеска с ВЛ ,4 
кВ от КТП-353

А
Б

В
б

ш
в 

3
х3

5
0

,1
3

5

1

Снят пролёт 

проводов

I с

ЛР-86

ВЛ 0,4 кВ

ЛР-95

  

11

4

РДИП-6

МТП-391
63 кВА

8

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,0

2

МТП-405
Аб.

100 кВа

КТП-399
Д. Грибаново

40 кВА МТП-373д. 

Грибаново

40 кВА

МТП-412
д. Грибаново

160 кВА

11

18

8

2

11

10

1

2

10

МТП-427

250 кВА

П
С

 «
Э

кс
и

то
н

»
 1

0
 к

В

Фидер 101
Iс.з.=600А

Т/т=300/5

t=1,4''

1

АСБ 3х240

1,6

Т-2
1000 кВА

Т-1
1000 кВА

РП-247
2х1000

Ефимово фабрика

16

10

КТП-283

«ИНС»
40 кВА

АСБ 3х240

0,263 17 43 44

77

78

143

КТП-1001

БССС

25 кВА

125

КТП-83

Храм
250 кВА

ЛР-1

4

КТП-9

снт «Труд»
100 кВА

22

КТП-249

д. Козлово
160 кВА

22

25

КТП-97

снт «Козлово»
100 кВА

33

КТП-90

Новые дома 

д. Козлово
160 кВА

34

КТП-250

д. Козлово
250 кВА

15

АСБ 3х240

0,3

11

МТП-248

д. Ефимово
160 кВА

АСБ 3х240

0,3

Т-1
180 кВА

Т-2
250 кВА

1

4

ААШВ 3х185

0,05

Фидер 402
Iс.з.=600А

Т/т=300/5

t=1,4''

1

АСБ 3х240

1,6

15

13

АСБ 3х240

0,3

16

КТП-102
БССС

25 кВА

156

42

61

79 80
109

КТП-242
д. Бывалино

100 кВА

35

КТП-89
снт «Гора»

100 кВА

КТП-118

снт «Надежда»

100 кВА

1
КТП-241

д. Стремянниково
100 кВА

6

КТП-69

БССС №4493
25 кВА

СИП3 1х50

0,105

КТП-49

д. Щекутово
160 кВА

51

КТП-240

д. Назарьево
250 кВА

14
КТП-243

д. Теренино

160 кВА

25

КТП-246
Новые дома 

д. Логиново

160 кВА

29КТП-291
ж/д Зотовой

25 кВА

АВР

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

ТП-245
Логиново совхоз

на ТП-274 39 38

57 48 47

В
Л

 0
,4

 к
В

25 24

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

ААШВ 3х120

0,05

ААШВ 3х120

0,03

77

ТП-153
«Лесхоз»

68 6966

К
Т

П
-1

1
9

с
н
т 

«
М

и
ч
у
р
и

н
е
ц

-3
»

1
0

0
 к

В
А

51

КТП-114
снт «Мичуринец-2»

160 кВА

МТП-115

снт «Восход»

160 кВА

45

КТП-81

снт «Отрадное»
100 кВА

КТП-92

снт «Отрадное-Ветеран»
63 кВА

25

КТП-111

снт «Агро»
63 кВА

ААШВ 3х120

0,09

161514

КТП-110

магазин 

«Стройматериалы»

25 кВА

КТП-93

Мех.мастерские

250 кВА

2

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

АВР

1

47

48
ААШВ 3х150

0,35
47

Фидер 104

1

АСБ 3х240

0,1
АПВ

Фидер 403
АСБ 3х240

0,1
АПВ

1

В
Л

 1
1

0
 к

В

44431211

1211

3837

В
Л

 0
,4

 к
В

В
Л

 0
,4

 к
В

КТП-364
снт «Текстильщик-2»

100 кВА

23

КТП-
снт «Родничок»

100 кВА

26

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

А
А

Ш
В

 3
х
7

0

0
,5

А
А

Ш
В

 3
х
7

0

0
,5

30 72

ААШВ 3х120

0,05

Т-1
250 кВА

Т-2
250 кВА

ТП-48
«Улитино-х/ц»

ТП-46
з-д «Металлоизделий»

1 15

89

69

КТП-

МПМК
400 кВА

ААШВ 3х120

0,05

Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

резерв

ТП-60
«Евсеево-х/ц»

1

ТП-45
«Евсеево»

ТП-58
«Ефимово-школа»

КТП-129

снт «Фиалка»
250 кВА

24

С
И

П
 3

 3
х
3
5

0
,0

3

3

81

КТП-47

д. Улитино, д. Гора
250 кВА

КТП-138

ж/д Антонян Н.В.
16 кВА

13

8

16

КТП-142

ж/д Алескеров З.С.
16 кВА

186

160

107 130
Совместная подвеска фид. 101 и 

фид. 402 ПС 626

РВО-10

9

РВО-10

РВО-10

Р
В

О
-1

0

РВО-10

5

Р
В

О
-1

0

1

Р
В

О
-1

0

РВО-10

Р
В

О
-1

0

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

15

РВО-10

Р
В

О
-1

0

РВО-10

КТП-152

ДНП «Поселок 

Опушкино»

2х160 кВА

3

РДИП-10

МТП-157

Новые дома 

д. Логиново
40 кВА

1

РДИП-10

83

76
РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10 РДИП-10 РДИП-10 РДИП-10

РДИП-10

86

К
Т

П
-1

6
4

Д
Н

П
 «

П
о
с
е
л

о
к 

Л
у
го

в
о

й
»

4
0

0
 к

В
А

К
Т

П
-1

6
5

Д
Н

П
 «

П
о
с
е
л

о
к 

Л
у
го

в
о

й
»

4
0

0
 к

В
А

РДИП-10

КТПП-487

д. Улитино 
160 кВА

18

МТП-175
д. Логиново

100 кВА

Р
Л

Н
Д

43а

РЛНД

МТП-193
д. Евсеево 

(промзона)

100 кВА

78

КТП-191
снт «Малинка» 

д. Евсеево

250 кВА

2

С
И

П
 3

 1
х
5

0

1

РЛНД

РДИП

РДИП

36

РДИП-10

КТП-198

д. Логиново
63 кВА

сс

РЛНД

11

СТП-197

ГСК «Колосок»

100 кВА

РЛНД-10

КТП-213

д. Ефимово, 

поле №39

100 кВА

164

РДИП-10

РЛНД-10

КТП-188

д. Ефимово, 

поле №39

100 кВА

Л
Р

-1
Л

Р
-2

А
С

П
-8

0
1

0

РЛНД-10

КТП-223
д. Теренино,

ул. Свято-Никитская

100 кВА

4

РДИП-10

59

КТП-229
д. Гора «Опушкино 2"

160 кВА

21

КТП-222

д. Назарьево
100 кВА

РДИП-10

Р
Д

И
П

-1
0

2

АСП-8003

2

2

АСП-8001

2

АСП-8006

2

АСП-8007

7

7/2

КТП-234
Цыганова Е.А.

160 кВА

148

I-100A                                   
t-0c

ЗМН

I-400A                                   

t-0,9c

АПВ

АПВ

35

4

КТП-232

д. Козлово
100 кВА

9

ААШВ 3х120

0,03

4 10

2

8

1

15

14

17 33

Совместная подвеска 52
ЛР-3

52/1

С
о

вм
ес

т
н

а
я 

п
о

д
ве

ск
а

 с
 В

Л
 0

,4
 к

В

52/25
52/26 Л

Р КТП-233
д. Гора «Опушкино 2"

250 кВА

28

МТП-231
д. Гора 

(Серегин Д.И.)

40 кВА

125

КТП-288
д. Бывалино

100 кВА

41

1

МТП-309
Николаенко Д.Н.

д. Евсеево 

160 кВА

27

РДИП-10

4 7

КТП-311
ДНП «Назарьево парк»

д. Назарьево
630 кВА

1

РДИП-10

АСП-8014

3

КТП-310
снт «Мичуринец-1»

160 кВА

6

7
РЛК

КТП-306
д. Логиново

160 кВА

31

9

КТП-308
д. Козлово

40 кВА

181

ЛР-146ЛР-145

1189

КТПП-318
д. Ефимово,

ДНП «Поселок Ефимово»

630 кВА

50 42

КТП-320
ООО «Экопак»

400 кВА
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РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10

РДИП-10

53

КТП-321
д. Щекутово,

поле №31

400 кВА

МТП-315
д. Логиново, 

ул. Тихвинская

160 кВА

36

45

71

КТП-328
д. Улитино,

ИП Кузьмина

160 кВА

1

РЛНД

МТП-215
д. Евсеево 

160 кВА

18

КТП-332

д. Назарьево, 

поле №33
400 кВА

РДИП-10

Р
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И
П
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0

Р
Л

Н
Д

3

ЛР-66

35

МТП-336

д. Логиново
250 кВА

12

МТП-334

д. Евсеево 
ИП Слобода

25 кВА

11/3
РЛНД

80

фид. 402 
ПС 626

131

фид. 402 
ПС 626

8

20

Совместная подвеска фид. 

101 и ВЛ 0,4 кВ от КТПП-318

Совместная 

подвеска

ВЛ 0,4 кВ от 

КТПП-318

ВЛ 0,4 кВ от 

КТПП-318

РДИП-10

82

фид. 101 
ПС 626

фид. 101 
ПС 626

Совместная подвеска фид. 101 и 
фид. 402 ПС 626

133

1
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ЛР-80
МТП-352

д. Назарьево, 

поле №33/2
400 кВА
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МТП-354
Улитино-7

160 кВА
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ШРЛР
ВВ

ЛР-142ВВ
ШР

ЛР-142ВВ
ШР

ЛР
ВВ

ШР ЛР
ВВ

ШР

ЛР
ВВ

ШР ЛР
ВВ

ШР

ЛР
ВВ

ШР ЛР
ВВ

ШР

В
Л

 1
1
0
 к

В

ЛР
ВВ

ШРЛР
ВВ

ШР

ЛР
ВВ

ШР ЛР
ВВ

ШР

ТН-1

СР2

СР1

АВР

СВ

81

КТП-360
д. Бывалино-3

63 кВА

4 43
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ЛР-89

ЛР-90 ЛР-91

ЛР-96

РДИП-10

23 РДИП-10

5

РДИП-10
РДИП-10

Л
Р

-1
0

2

1

ЛР-109

МТП-380

д. Назарьево-

6
400 кВА

4
РДИП-10

РЛНД3

67

1

МТП-365 

(аб)
160 кВа

сс

СТП-366 ТМГ-

25 кВа

15

21 МТП-397
д. Логиново

63 кВа

СИП3-1х70

0,1

9

1

9
КТП-406

д. Назарьево, 

поле №33
400 кВА

Р
Л

Н
Д

3

11

1

КТП-409

д. Назарьево, 

поле №33
400 кВА

Р
Л

Н
Д

3

2

КТП-421

д. Назарьево, 

поле №33
400 кВА

1

ЛР-123

ЛР-142

12
АСБл 3х70

0,315 км.

КТП-422

д. Назарьево, 

поле №33
400 кВА
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Фидер 21
Iс.з.=200А

Т/т=150/5

t=0,7' 

АПС-8030

2
АСБ 3х240

0,1

19

КТП-84
с/т «Брянцево поле»

160 кВА

30

КТП-«Лесхоз»
100 кВА

СИП-3 1х70 (Оп.1-оп.2)

0,06 км.
39

ВЛ 0,4 кВ

40

41

ВЛР 2

КТП-90
с/т «Морозко»

63 кВА

КТП-89
с/т «Ландыш»

400 кВА

ЛР-56

АВР

II с

Т-2
400 кВА

Т-1
400 кВА

13

КТП-187
с/т «Элеон»

63 кВА

КТП-186

с/т «Статистик»

160 кВА

ТП-2
«Васютино»

АС-50

0,83

24

16

КТП-16
«Торговый центр»

250 кВА
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КТП-71
БССС №4662

25 кВА

ВЛ 35 кВ

2

ААШВ 3х120

0,15

1

КТП-293
с/т «Электропередача»

250 кВА
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КТП-126
БССС №504954

25 кВА

1

Фидер 202
Iс.з.=150А

Т/т=100/5

t=0,7' 
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РВО-10
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РВО-10

РДИП-10

КТП-202
д. Васютино
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д. Васютино

160 кВА
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СТП-194

Ожерелки-Киржач, д. 1

16 кВА
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МТП-225
Никольский Храм

63 кВА
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СНТ «Кардиолог»
СНТ УД МК, МГК КПСС
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СНТ «Орбита»
СНТ «Восход»

320 кВА
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СНТ «Вимовец»
СНТ «Весна»
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РВО-10

РВО-10

СНТ «Восток»
СНТ «Союз»

СНТ «Стройбанковец»
СНТ «Строитель-М»

320 кВА
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1
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,0
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2
РВО-10

СНТ «Текстильщик»,
«Луч», «Сахарник», «Надежда», 

«Геофизика», «Дружба», «Снежинка», 
«Замоскворечье», «Электромашина», 

«Технолог», «Водокачка»
400 кВА

67

1

А
Б

Л
у
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х
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5

0
,0

3

2
РВО-10

СНТ «Астра-2», 
Универсал», «Калининец», 

«Горизонт»
СНТ Первомайское

320 кВА

40
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РВО-10
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2
РВО-10

КТП-382
СНТ «Арофлот-2", 

«Зеленый дол»
320 кВА

Фидер 201
Iс.з.=150А

Т/т=100/5

t=0,7' 
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В

Фидер 404
Iу=500А

Т/т=600/5

t=1,4''

Iотс=2000А

1АСБ 3х185

0,132

КТП-457

с/т «Радуга»
160 кВА

АПВ

Фидер 105
Iу=500А

Т/т=600/5

t=1,4''

Iотс=2000А

1АСБ 3х185
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91 АСБ 3х240
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ТСН-2

БТ-2
3200 кВА

10 кВ 6 кВ

64
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АСБ 3х240

51 52 53 54 61 6766
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С

С
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68 83 АСБ 3х240

0,02

ТСН-3

БТ-3
3200 кВа

10 кВ 6 кВ

62 АСБ 3х240

Iу=200А

Т/т=150/5

t=0,7''

Iотс=1300А

65

АВР

ВЛР

АСП-8021

ВЛ 10 кВ

КТП-70

АЗС
63 кВА

КТП-120

с/т «Бытовик»
100 кВА

9

АС-70

Iс

IVс

КТП-41

д. Фатеево
250 кВА

12

КТП-35
д. Фатеево

Новые дома

160 кВА

22
КТП-42
д. Быково

250 кВА
23

8

КТП-87

д. Быково

Н. дома «Крутеево»

63 кВА

45

106
КТП-284

ж/д Филиной

д. Семеново

40 кВА

116

КТП-30
д. Семеново, ул. Заречная

63 кВА

ВЛ «КРУН-5 – КТПП-263"

IIс

РП-28
«Рахмановский 

комбинат»

123 КТП-136
ж/д Новиков А.И.

д. Семеново, д. 43е

16 кВА

2

КТП-133
ИП Чиркова О.И.

м-н «Стройматериалы»

25 кВА

42

КТП-147

д. Быково
100 кВА

5

ВЛР

РВО-10

РВО-10

РВО-10

РВО-10

109

КТП-145
д. Семеново, д. 1, 1а

ж/д Полякова Е.В.

40 кВА

ВЛ 0,4 кВ

КТП-20
д. Фатеево

Новые дома

63 кВА
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27
КТП-299

д. Фатеево, ул. Поселковая

63 кВА
1
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МТП-174

д. Быково

160 кВА
24
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КТП-205
Блок-бокс БКЭС

16 кВА
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КТП-220

д. Семеново
100 кВА
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КТП-221
д. Фатеево

100 кВА
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д. Малыгино
160 кВА
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д. Семеново

100 кВА
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В.С.Быковский

40 кВА
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д. Фатеево

63 кВА
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МТП-325

д. Грибаново
ДНП «Ромашки»

160 кВА

ЛР-57

114
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РЛК-68

КТП-39

д. Власово
250 кВА

96
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МТП-40

д. Малыгино
160 кВА
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КТП-156

БССС № 8203
16 кВА
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2
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д. Власово
250 кВА
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РЛНД
МТП-227

д. Власово
63 кВА
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КТП-226
Полигон, д. Быково

100 кВА
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КТП-345
ООО «Фатеевское»

д. Фатеево

630 кВА
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АСП-8019

АСБ 3х150
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КТП-189

с/т «Чайка»
100 кВА

22

КТП-37

д. Криулино
160 кВА

7

КТП-

с/т «Новый свет»
63 кВА

8

КТП-457

с/т «Связист-2»
63 кВА

17

КТП-

с/т «Землеустроитель»
100 кВА

КТП-65

с/т «Отдых» МИЭИ
100 кВА

КТП-134

с/т «Станкостроитель»
160 кВА
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МТП-162

д. Криулино
63 кВА
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250 кВА
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КТПП-183

д. Грибаново

ферма

94

1

100

сс

СТП-347
«Автодор-5»

40 кВА

56

107 1

КТП-355
д. Грибаново  

(Шалимов В.В.)
400 кВА
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1
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МТП-356

Фатеево-6

160 кВА

ЛР-83
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ЛР-84

21
АСБ 3х70

2,017

22МТП-348

СНТ «Магнит»
160 кВА
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Криулино-3
160 кВА
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СТП-407 (аб)
25 кВА

КТП-383

ООО 

БАСФ
630 кВА

Фидер 4
Iн=60А
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1 АСБ 3х150
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t=1,4''
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КТП-251

д. Андреево

д. Сумино
160 кВА
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БССС
25 кВА

70
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КТП-253

д. Митино
100 кВА

34

КТП-89
д. Данилово

ж/д Романова

25 кВА

50

КТП-123
д. Данилово

ж/д Берлова

25 кВА

56686971
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Т-1
250 кВА

МТП-255

д. Данилово

Фабрика

ЗАО «ПК Иней»

100 кВА

1116

КТП-256

д. Данилово

160 кВА

ТП-254

д. Данилово

140141

КТП-290

ПРС-14
25 кВА

208

КРУН-6

Т-1
630 кВА

Т-2
630 кВА

ТП-261

д. Алферово 

ц/у

215

КТП-64

снт «Журавка»
40 кВА

220

КТП-67
д. Алферово

ж/д Бяков

25 кВА

235

236
ВЛ 0,4 кВ

6 кВ

10 кВ

БТ-1
1000

А
С

Б
 3

х
7
0

0
,1

Б

Т

А
С

Б
 3

х
7
0

0
,1

ТП-262

д. Алферово

«Механические 

мастерские»
2х630 кВА

Т-2
630 кВА

4645 63

КТП-264

д. Часовня

250 кВА

КТП-96
д. Семеново

ж/д Иванов В.Г.

16 кВА

95

КТП-92

снт «Ручеек»

160 кВА

9493 96

КТП-«Дорож»

100 кВА

98

КТП-281
д. Семеново

Новые дома

63 кВА

Т-1
250 кВА

КТПП-263
Д. Семеново

ВЛ «КРУН-5 – КТПП-263» (от фидера 404 ПС 626

Т-1
630 кВА

Т-2
400 кВА

Т-1
400 кВА

ГДР

НФ

ГДР

ААБ 3х120

0,6

КТП-98

снт  «Луч»
250 кВА

КТП-99

снт  «Фортуна»
63 кВА

ААШВ 3х120

0,8

ТП-274

д. Алферово

жилые дома

А
С

П
-8

0
1

7

66
СИП3 3х35

0,19

КТП-130

д. Теренино

ж/д Смолянец А.А.
10 кВА

КТП-122
д. Семеново

ж/д Ерыков А.К.

16 кВА

ЛР

249

250

26

КТП-137
250 кВА

1

В
Л

 1
0

 к
В

464772

13

КТП-140
ж/д Баранова Е.В.

д. Алферово д. 102б

16 кВА

86

КТП-141
д. Семеново

ж/д Терехов А.С.

16 кВА

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-6

РВО-10

1
РВО-10

Р
В

О
-1

0

106

РВО-10

12

КТП-112

д. Алферово

ул. Весенняя
63 кВА

1110/1

МТП-154

д. Алферово
40 кВА

На ТП-245

69

КТП-244

д. Теренино

Новые дома
160 кВА

КТП-260

д. Теренино
160 кВА

12

РДИП-10

РДИП-10

21

46РДИП-10

45

Р
Д

И
П

-6

2364

РДИП-6 РДИП-6

73

РДИП-6

129

АС-70 (64-78)

0,82 км.

Р
Д

И
П

-6

РДИП-6

4

1

14

РДИП-10

153

МТП-173 

д. Алферово

63 кВА

219

КТП-160

д. Андреево
160 кВА

4

РДИП-6
7

72

РДИП-6

РДИП-6

Р
Л

Н
Д

-1
0

Р
Л

Н
Д

-1
0

КТП-161

д. Сумино
160 кВА

66

Р
Л

Н
Д

-1
0

КТП-190
снт «Сумино-1" 

40 кВА

65

КТП-212

д. Данилово
100 кВА

РЛНД-10

32

АСП-8011

222

КТП-235 
д. Алферово

100 кВА

I-100A                                   
t-0c

АВР ЗМН

I-85A                                   

t-1c

АВР

15

КТП-287

д. Данилово
63 кВА

51

Р
Л

К
-1

0

18

57

3

КТП-224
снт «Яблонька" 

160 кВА

КТП-302
ЗАО 

«Русские 

башни»

25 кВА

82

3

КТП-218
160 кВА

д. Алферово

ООО «ПромЭнергоХим», 

склад

С
И

П
3
 1

х
3
5

0
,0

5

А
С

-3
5

0
,2

78

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,2

2
5

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,3

А
-7

0

0
,4

СИП3 1х50

0,03

СИП3 1х35

0,025

С
И

П
3
 1

х
3
5

0
,0

3
4

А
С

-3
5

0
,1

2

С
И

П
3
 1

х
3
5

0
,0

4

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,1

1
2

А
С

-3
5

0
,0

2
5

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,0

4
3

СИП3 1х50

0,023

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,0

3

А
-3

5

0
,0

7

Р
Л

К
-1

0

127

МТП-326 
д. Данилово

«Память-М»

40 кВА

4732

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

Р
Д

И
П

-6

РДИП-6

РДИП-6

РДИП-10 РДИП-10

146

УПУ

229

С
о
в
м

е
с
т

н
ы

й
 п

о
д

в
е
с
 с

 

В
Л

 0
,4

 к
В

 о
т

 К
Т

П
-3

2
5

5

40

ЛР-94

1

РДИП-6

ЛР-97

ЛР-98

145/1

С
И

П
3
 1

х
5
0

0
,0

0
5

130

КТП-398 
д. Данилово

160 кВА
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Внесение изменений в схему

№ Дата Расп.документ Должность ПодписьФИО
Нормальная  схема электрических соединений

 6-10 кВ

Павлово-Посадский участок

на 2025 год.

Вводится в действие с 01.01.2025 

Главный инженер ОЗРЭС 

ВЭС филиала ПАО «Россети МР»                

15.12.2024    _____________      А.В. Гуськов

Должность

Заместитель директора -   

главный инженер ВЭС

ФИО Подпись Дата

Д.А. Уксеков 15.12.2024

ПАО «Россети МР»
Утвердил Филиал ВЭС

Орехово-Зуевский РЭС

Согласовано

Начальник  ОТиСУ А.А.Патрикеев 15.12.2024

Начальник CРC В.Л. Козлов 15.12.2024

Начальник СРЗиА А.Г.Дроздов 15.12.2024

Нормальная  схема электрических соединений

 6-10 кВ

Павлово-Посадский участок

на 2025 год.

Вводится в действие с 01.01.2025 

Главный инженер ОЗРЭС 

ВЭС филиала ПАО «Россети МР»                

15.12.2024    _____________      А.В. Гуськов

Должность

Заместитель директора -   

главный инженер ВЭС

ФИО Подпись Дата

Д.А. Уксеков 15.12.2024

ПАО «Россети МР»
Утвердил Филиал ВЭС

Орехово-Зуевский РЭС

Согласовано

Начальник  ОТиСУ А.А.Патрикеев 15.12.2024

Начальник CРC В.Л. Козлов 15.12.2024

Начальник СРЗиА А.Г.Дроздов 15.12.2024

ЛР-140

125

ЛР-140

ЛР-143

2

ЛР-144

ЛР-147

ЛР-148

ЛР-149

ЛР-150

СИП 3х70 (1-11)

0,66 км.

СИП 3х70 (11-18)

0,54 км.
СИП 3х95 (1-69)

3,847 км. 

С
И

П
 3

х
9

5
  

  
  

  

0
,0

5
6

 к
м

. 

АС-70 (1-8)

0.48 Км.

СИП3 1х70 (8-64) 

3,2 км.СИП3 1х70 (оп.78-оп.145)

4,46 км.СИП3 1х70 (оп.153-

оп.249)

4,845 км.

3

МТП-430

д. Назарьево-

6
100 кВА

А
С

П
-8

0
1

5

20

КТП-372
160 кВА

АС-120
0,06 оп.1-2

СИП3 1х120
(Оп.40-оп.56) 0,96 км.

АС-70 (оп.1-8)

0,48

СИП3 1х50 

0,029

СИП3 1х70 

0,06

АС-70 (оп.8-20)

0,712

АС-70 (оп.20-23)

0,18

А
С

-5
0

 (
о

п
.2

3
-2

6
)

0
,1

8

СИП3 1х70 

0,06

АС-35 

0,5

А
С

-5
0

 (о
п
.4

8
-Т

П
-3

2
)

0
,0

1

СИП3 1х70

0,01

АС-35 (оп.50-оп.55)

0,3

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,9

АС-35 (оп.55-оп.59)

0,24

С
И

П
3
 1

х
7
0

0
,1

2

АС-35 (оп.59-оп.52)

0,18

С
И

П
3
 1

х
7
0

 (
о

п
.1

-о
п
.1

2
)

0
,6

4
2

С
И

П
3
 1

х
7
0

 (
о

п
.1

2
-о

п
.2

2
)

0
,4

1
1

СИП3 1х70 (оп.22-оп.26)

0,225

СИП3 1х70 (оп.26-оп.27)

0,026

СИП3 1х70 (оп.37-оп.45)

0,48

С
И

П
3
 1

х
7
0

 (
о

п
.4

5
-о

п
.7

5
)

1
,8

6

АС-35 (оп.1-оп.9)

0,54

А
С

-3
5

 

0
,2

4

АС-35 (оп.9-оп.27)

1,08

А
С

-3
5

 (
о

п
.2

7
-о

п
.4

7
)

1
,1

4

АСБ-70 

0,37
СИП 3х70 (оп.3-оп.8)

0,225

С
И

П
 3

х
7

0
 (

о
п
.5

-о
п
.9

)

0
,4

3
8

СИП3-70 

0,03

АС-35 (оп.47-оп.48)

0,07
СИП3 70

0,359

А
С

-3
5

 (
о

п
.4

8
-о

п
.5

7
)

0
,4

1

АС-35 (оп.57-оп.60)

0,12
АС-35 (оп.60-КТПП-183)

0,06

С
И

П
3
х
7

0
 (

о
п
.1

-о
п
.1

2
)

0
,5

8
3

С
И

П
3
х
7

0
 (

о
п
.1

-о
п
.3

8
)

1
,1

0
3

С
И

П
3
х
7

0
 (

о
п
.3

8
-о

п
.4

7
)

0
,4

2
2

5

СИП3 1х120
(Оп.1-оп.38) 1,91 км.

СИП3 1х120
(Оп.38-оп.47) 0,54 км.

СИП3 1х120
(Оп.47-оп.56) 0,54 км.

СИП3 1х120
(Оп.63-оп.77) 0,84 км.

СИП3 1х70
 0,035 км.

СИП3 1х120
(Оп.56-оп.63) 0,42 км.

СИП3 1х95
(Оп.1-оп.23) 1,51 км.

СИП3 1х70
(Оп.23-оп.11) 0,71 км.

СИП3 1х95
(Оп.23-оп.26) 0,2 км.

С
И

П
3

 1
х9

5
(О

п
.2

7
-о

п
.5

4)
 1

,4
 к

м
.

СИП3 1х95
(Оп.54-оп.59) 0,3 км.

СИП3 1х70
(Оп.59-оп.16) 0,438 км.

СИП3 1х95
(Оп.59-оп.69) 0,6 км.

СИП3 1х50
(Оп.69-оп.5) 0,3 км.

СИП-3 1х70 (Оп.2-оп.19)

1,14 км.

СИП-3 1х50 (Оп.2-СТП-194)

0,084 км.

СИП-3 1х70 (Оп.19-оп.30)

0,6 км.

СИП-3 1х70 (Оп.30-оп.41)

0,66 км.

СИП-3 1х50 (Оп.2-оп.7)

0,37 км.

А
С

-7
0
 (

О
п
 4

1
-о

п
.6

4
)

1
,1

4
 к

м
.

С
И

П
3
 1

х
9
5

  
(О

п
.1

-о
п
.2

)

0
,0

6
 к

м
.

ААБ-95

0,043 км.

С
И

П
3
 1

х
9
5

  
(О

п
.2

-о
п
.1

0
)

0
,4

8
 к

м
.

АС-95  (Оп.10-оп.13)

0,18 км.

АС-95  (Оп.13-оп.16)

0,18 км.

АС-95  (Оп.16-оп.24)

0,48 км.

А
С

-5
0

  
(О

п
.2

4
-о

п
.9

)

0
,4

2
 к

м
.

С
И

П
3
 1

х
5
0

  
(О

п
.8

-о
п
.1

9
)

0
,5

7
7

 к
м

.

АС-95  (Оп.24-оп.25)

0,06 км.

АС-70  (Оп.1-оп.13)

0,75 км.
АС-70  (Оп.13-оп.41)

1,73 км.

АС-70  (Оп.41-оп.44)

0,19 км.
АС-70  (Оп.44-оп.53)

0,56 км.

АС-70  (Оп.53-оп.67)

0,81 км.

АС-70  (Оп.67-оп.75)

0,56 км.

С
И

П
3
 1

х
7
0

  
(О

п
.1

-о
п
.5

)

0
,2

6
 к

м
.

СИП3 1х70  

(Оп.5-КТП-342)

0,012 км.

С
И

П
3
 1

х
7
0

  
(О

п
.5

-о
п
.1

0
)

0
,2

8
 к

м
.

АС-35  (Оп.8-

КТП-108)

0,07 км.

А
С

-3
5

0,
03

АС-50
0,42

АС-50  (Оп.17-оп.21)

0,24 км.

А
С

-3
5

1,
1

АС-50  (Оп.21-оп.28)

0,42 км.

СИП3 1х70  (Оп.28-

СТП-335)

0,304 км.

АС-50
0,12

СИП3 1х70  (Оп.30-

МТП-26)

0,07 км.

АС-70  (Оп.30-оп.36)

0,37 км.

АС-70
0,06

АС-70
0,18

СИП3 1х70  (Оп.40-

МТП-214)

0,03 км.

СИП3 1х70  (Оп.40-

оп.43)

0,18 км.

СИП3 1х70  (Оп.43-

оп.44)

0,06 км.

СИП3 1х70  (Оп.44-

оп.48)

0,24 км.
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А
С

-5
0

  
(О

п
.1

-о
п
.2

7
)

1
,5

6
 к

м
.

АС-70  (Оп.27-оп.2)

0,115 км.

АС-70  (Оп.2-оп.12)

0,605 км.

А
С

-7
0

  
(О

п
.1

2
-о

п
.2

2
)

0
,6

 к
м

.

АС-50  (Оп.27-оп.31)

0,24 км.

СИП3 1х70  (Оп.32-оп.37)

0,3 км.

АС-50  (Оп.37-оп.2)

0,12 км.

АС-50  

0,6 км.

А
С

-5
0

  

0
,1

2
 к

м
.

А
С

-5
0

  

0
,1

2
 к

м
.

АС-50  (оп.7-оп.11)

0,28 км.

СИП3 1х70  (Оп.37-оп.45)

0,48 км.

АС-50
0,1

А
С

-5
0

0
,6

6
5

АС-50
0,06

АС-50
0,06

А
С

-5
0

0
,0

6

А
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-5
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0
,0

6

АС-50
0,06

А
С

-5
0
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.2

8
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1
,6

2
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м
.

АС-50  (Оп.28-оп.3)

0,18 км.

АС-50  (Оп.3-оп.11)

0,48 км.

АС-50  (Оп.28-оп.31)

0,18 км.

А
С

-5
0

  
(О

п
.3

1
-о

п
.4

0
)

0
,5

4
 к

м
.

СИП 3 1х70
0,36

СИП 3 1х70 (оп.7-оп.16/
1) 0,51 км.

СИП 3 1х70
0,33

С
И

П
 3

 1
х7

0
1,

23
6

СИП 3 1х70
0,047

СИП 3 1х70 (оп.21-оп.44) 
0,885 км.

А
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0

 (
о

п
.2

-1
4

)
0,

84

17

16
АБшб 3х35

3,9

А-50
0,014

АБшб 3х35
0,4

АС-50
0,01

АБшВ 3х120
0,06АС-50 (оп.45-оп.54)      

0,54 км.

СИП 3 1х70 (оп.52-оп.15) 
0,636 км.

АС-70 (оп.13-оп.16) 
0,24 км.

АС-35 (оп.13-оп.8) 
0,48 км.

СИП3 1х70 (оп.1-
оп.6) 0,24 км.

АС-70 (оп.6-оп.13) 
0,480 км.

АС-70 (оп.13-оп.17) 
0,240 км.

АС-70 (оп.1-оп.5) 
0,24 км.

АС-70 (оп.5-оп.12) 
0,42 км.

СИП3 1х70 (оп.12-оп.17) 
0,3 км.

АС-70 (оп.1-оп.23) 
2,43 км.

С
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0
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СИП-70
0,244
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.

АС-35(оп.27-оп.7) 

0,42 км.
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СИП3 1х70 (оп.1-оп.12) 
0,72 км.

АС-70(оп.12-оп.18) 

0,36 км.

А-70(оп.1-оп.19) 1,1 

км.

АС-70(оп.18-оп.28) 

0,6 км.

СИП3 1х70 (оп.19-оп.29) 
0,64 км.

АС-50  (Оп.1-оп.14)

0,78 км.
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.

СИП3 1х70
0,202

СИП3 1х70  (Оп.1-оп.27)

1,56 км.

СИП3 1х70  (Оп.1-оп.12)

0,354 км.

АС-70(оп.1-оп.7) 0,36 

км.

СИП 3х95 

(оп.69-оп.72)       

0,056 км. 

СИП 3х70 

(оп.1-оп.32)       

1,86 км. 
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(оп.1-оп.7)       
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СИП 3х70 (оп.32-оп.71)       
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СИП3 1х50

0,124

АС-70 (146-153)

0,42 км.

СИП3 1х50

0,013

39

МТП-413
Д. Елизарово

100 кВА

СИП3 1х70 (оп.21-оп.70)
1,765 км.
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СИП3 1х120 (оп.1-оп.105)
2,04 км.

СИП3 1х120 (оп.105-оп.222)
5,1 км.
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АС-35
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0.48 км.
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АС-70 (оп.24-оп.47)
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АС-70 (оп.2-оп.23)

1,32 км.

АС-70 (оп.23-оп.26)

0,18 км.

АС-70 (оп.26-оп.37)

0,66 км.
АС-70 (оп.37-оп.41)

0,21 км.

АС-70 (оп.41-оп.47)

0,36 км.
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СИП3 1х70  (Оп.15-оп.52)

1,12 км.
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0,12

СИП3 1х70  (Оп.4-оп.15)

0,66 км.

СИП3 1х70  (Оп.16-оп.25)

0,323 км.

СИП3 1х70  (Оп.25-оп.33)

0,258 км.

СИП3 1х70  (Оп.33-оп.45)

0,363 км.
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СИП3 1х70  (Оп.52-оп.59)
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А
С

-7
0

 (
о

п
.6

6
-о

п
.6

9
)

0
,1

8
 к

м
.

А
С

-7
0

 (
о

п
.4

6
-о

п
.6

6
)

1
,2

 к
м

.

АС-70 (оп.1-оп.12)

0,66 км.

АС-50 (оп.1-оп.18)

1,12 км.
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АС-70 (оп.1-оп.32)

1,86 км.

СИП3 1х70 (оп.32-оп.47)

1,05 км.

АС-70 (оп.47-оп.63)

0,96 км.

АС-70 (оп.63-оп.82)

1,14 км.

СИП3 1х70 (оп.1-оп.14)

0,84 км.
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СИП3х70 (оп.22-оп.17)
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(д. Востриково)

160 кВА

11

КТП-85

«Хлебопекарня»

63 кВА
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АПвПуг 3х240
1,1425 

I с
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Т-1
400 кВА

Т-2
400 кВА

БРТП-4.2.1
Мосавтодор

МТП-368
п. Большие 

Дворы, ул. Мира 
100 кВА

1

2

МТП-375
к/х «Виктория-80, 90»

? кВА

107

КТПк-381
630 кВА

5

КТП-455
с/т «Чайка»

100 кВА

1

3
МТП-462
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160 кВА

С
И
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0
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ЛР-175
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ЛР-176

7

ЛР-177

КТП-459

СНТ 

Добрушка
250 кВА

ЦАСБл 3х70

0,468

8

6
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КТП-460

Криулино
160 кВА

ЛР-178

ЛР-179

КТП-461

Криулино
160 кВА

КТП-458

д. Быково

250 кВА

1

АСБ 3х185

0,151

КТП-448 с. Рахманово 
«Тихие дворики-2»

160 кВА

1

61

1

2
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Тихие дворики 
160 кВА
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3
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х
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СТП-466
д. Бразуново-2

40 кВА

5

ЛР-195

КТП-474

д. Козлово

250 кВА

29

СТП-492
д. Евсеево 

40 кВА

КТП-451

с. Рахманово

160 кВА

1

МТП-493
Березки парк 

250 кВА

2

МТП-486
Кузнецы
100 кВА

58
СИП3 1х70

0,268

МТП-470
д. Щекутово 3

250 кВА

3/1

МТП-485

д. Криулино-6

160 кВА

7

КТП-488 
Д. Грибаново-12

63 кВА

17

МТП-469
Рахманово

100 кВА

17

3

  КТП-411

с. Рахманово

100 кВА

3
МТП-483

д. Фатеево

160 кВА

32

КТП-476
Березки парк 

160 кВА

6/1

МТП-479

д. Быково-9

160 кВА

КТП-482
Д. Б. Буньково

160 кВА

5/1

КТП-477
д. Быково

250 кВА

10

СТП-478
д. Грибаново-11

40 кВА

6

МТП-473

д. Назарьево 

парк-2
250 кВА

МТП-465

д. Васютино

160 кВА

3

КТП-484

д. Назарьево, 
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6

МТП-471

д. Грибаново
250 кВА
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КТП-472
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1
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КТП
снт «Сумино-2" 

250 кВА
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76

105106
91

1

91

1111

115

117

1

121

1

124

СНТ Вертикаль

1

128

1

134 133

СНТ лесноеСНТ Первомаское

135

1

137

1
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2

А
С

П
-8

0
9

0

31

31

АСП-8097

С
И

П
3

 1
х
7

0
  

С
И

П
3

 1
х
7

0
  

КТПП 577

Грибаново-

16
400 кВА

АСП-

8099
Iсз=87 А

t=0,1

БТ-7 6/10

3200 кВа

Фидер 105 ПС 626 

опора №106 

отпайки на 

КТПП-183

АСП-

8098
Iсз=195А

t=0,8

ЛР-1

ЛР-2

ЛР-232

ААБл 3х150

0,015

КТПП 577

Грибаново-

16
400 кВА

БТ-7 6/10

3200 кВа

Фидер 4 ПС 356 

опора №60 отпайки 

на 

КТПП-183

АСП-

8098
Iсз=195А

t=0,8

ЛР-232

67

АСБЛ 3*120

0,38 км

ЛР-217 ЛР-218

МТП-166
Улитино

160 кВА

КТП-450 д. 

Б.Буньково

100 кВА

ЛРЛР

11

КТП-581

Кузнецы

160 кВА

Фидер 205
Iс.з.=150А

Т/т=100/5

t=0,7' 

58

ЛР

ЛР

ТП-29 (аб)
«Рахмановский 

комбинат»

РП-28 (аб)
«Рахмановский 

комбинат»

КТПП-520

д. Алферово

400 кВа

ВН
ВВК

ВВК

ВВК

108

ЛР

29

МТП-433
250 кВА

ШР
ЛР № 

237

ЛР 182

КТП-508
ООО «Энегоцентр»

160 кВА

ЛР-210

3

МТП-533
д.Грибаново-15

160 кВА

ЛР-
221

3

ЛР-135

ЗМН

ВН

МТП-480

д. Фатеево

250 кВА

МТП-432

д. Фатеево

160 кВА

МТП-512

д. Фатеево

160 кВА

56

7

МТП-529

д. Фатеево

160 кВА

7/1

КТП-566

д. Фатеево

400 кВА

8

МТП-550

д. Фатеево

160 кВА

МТП-515

д. Фатеево

160 кВА

9

МТП-524

д. Фатеево

160 кВА

МТП-536

д. Фатеево

160 кВА

МТП-571

д. Фатеево

160 кВА

1112

2

МТП-416

д. Фатеево

160 кВА

13

МТП-519

д. Фатеево

160 кВА

МТП-584

д. Фатеево

160 кВА

15

16МТП-439

д. Фатеево

160 кВА

3

МТП-530

д. Фатеево

160 кВА

3/1

МТП-531

д. Фатеево

160 кВА

МТП-574

д. Фатеево

160 кВА

МТП-549

д. Фатеево

160 кВА

МТП-552

д. Фатеево

160 кВА

МТП-557

д. Фатеево

160 кВА

МТП-586

д. Фатеево

160 кВА

МТП-544

д. Фатеево

160 кВА

МТП-572

д. Фатеево-57

160 кВА

МТП-558

д. Фатеево

160 кВА

МТП-541

д. Фатеево

160 кВА

МТП-511

д. Фатеево

160 кВА

МТП-499

д. Фатеево

160 кВА

МТП-419

д. Фатеево

160 кВА

МТП-565

д. Фатеево

160 кВА

МТП-559

д. Фатеево

160 кВА
МТП-548

д. Фатеево

160 кВА

МТП-578

д. Фатеево

160 кВА

МТП-537

д. Фатеево

160 кВА

МТП-593

д. Фатеево

160 кВА

МТП-418

д. Фатеево

250 кВА

МТП-543

д. Фатеево

160 кВА

МТП-523

д. Фатеево

160 кВА

МТП-528

д. Фатеево

160 кВА

МТП-594

д. Фатеево

160 кВА

МТП-527

д. Фатеево

160 кВА

МТП-535

д. Фатеево

160 кВА

МТП-589

д. Фатеево

160 кВА
МТП-576

д. Фатеево

160 кВА

МТП-568

д. Фатеево-54

160 кВА

МТП-569

д. Фатеево-55

160 кВА

МТП-585

д. Фатеево

160 кВА

МТП-506

д. Фатеево

40 кВА

КТП-592

д. Фатеево

160 кВА

МТП-602

д. Фатеево

160 кВА

МТП-453

д. Фатеево

160 кВА

МТП-534

д. Фатеево

160 кВА

МТП-440

д. Фатеево

250 кВА

МТП-513

д. Фатеево

160 кВА

КТП-587

д. Фатеево

160 кВА

МТП-560

д. Фатеево

160 кВА

МТП-438

д. Фатеево

160 кВА

МТП-542

д. Фатеево

160 кВА

МТП-437

д. Фатеево

160 кВА

МТП-449

д. Фатеево

160 кВА

МТП-441

д. Фатеево

160 кВА

ЛР-167

5

РДИП-10

РЛНД-10

КТП-598

д. Ефимово,

160 кВА

МТП-583

д. Фатеево

160 кВА

КТП-599

д. Фатеево

160 кВА

КТП-596
ОАО Альянс 

Групп

1000 кВА

13

МТП-604
Д. Тарасово-3

40 кВА

1

МТП-606

д. Фатеево

160 кВА

МТП-605

д. Фатеево

160 кВА

30

МТП-607

д. Фатеево

63 кВА

274

МТП-554
Д. Крупино

100 кВА

КТП-579
д. Пестово

40 кВА

37

МТП-608
д. Тарасово-4

160 кВА

17

КТП-611
Грибаново

160 кВА

РВО-6

КТП-609
АЗС 

Газпромнефть
250 кВА

КТП

400 кВА

РВО-6
КТП-610

АЗС 
Газпромнефть

250 кВА

КТП

400 кВА

АСП-8105АСП-8106
АСП-8108

ЛР-250

МТП-445
д. Семеново

160 кВА

87

МТП-445

д. Власово-4
63 кВА

МТП-600

д. Фатеево-72

160 кВА

МТП-601

д. Фатеево-73

160 кВА

МТП-588

д. Фатеево

63 кВА

МТП-494

д. Фатеево-21

160 кВА

ЛР-224

МТП-546 

СТ «Родник»
160 кВА

175

МТП-597

д. Ефимово-6

40 кВА

92

КТП-567

д. Бывалино-9

40 кВА

КТП-481

д. Бывалино-4

100 кВА

ЛР-208

14

15

КТП-501

д. Бывалино-8

160 кВА

КТП-500

д. Бывалино-7

160 кВА

сс

СТП-362

Д. Стемянниково-2 

16 кВа

КТП-498
д. Бывалино

100 кВА

МТП-374
д. Логиново

40 кВА

43

ЛР-229

КТП-446

д. Логиново-10
100 кВА

КТП-490

д. Логиново-11
100 кВА

КТП-563

д. Логиново-12
100 кВА

8

13

Л
Р

-2
1

3

МТП-522

Ефимово-5

250 кВА

МТП-513

Ефимово-5

160 кВА

ЛР-212

4

МТП-617

д. Фатеево

160 кВА

5
МТП-616

д. Фатеево

160 кВА

МТП-615

д. Фатеево

160 кВА

МТП-618

д. Фатеево-83

160 кВА

МТП-619

д. Фатеево-84

160 кВА

МТП-620

д. Фатеево-85

160 кВА

МТП-623

д. Фатеево-88

160 кВА

МТП-622

д. Фатеево-87

160 кВА

МТП-621

д. Фатеево-86

160 кВА

АСБл 3х120
1,321

АСБл 3х120
0,656

АСБл 3х120
0,666

АСБл 3х120
0,015

АСБл 3х120
0,059

АСБл 3х120
0,015

АСБл 3х120
0,127

2

МТП-626
д. Крупино

100 кВА

19/1

МТП-633

д. Фатеево-95

100 кВА

2

МТП-636
д. Б.Буньково-4

160 кВА

П
С

 «
Го

р
о

д
о

к
»

 1
0

 к
В

АПВПУ 3х240
2,3

Фидер 36
Т/Т 600/5

Iсз=630 А

t=1

tАПВ=8"

Фидер 41
Т/Т 600/5

Iсз=630 А

t=1

tАПВ=8"

АСП-8103

АСП-8104

АПВПУ 3х240
2,3

КТП-637
КДВ (аб)

I c

II c

Т-1
2500 
кВА

Т-2
2500 
кВА

Проект МТП-250

с тр.ром 40 кВА

д. Логиново

1

Проект МТП-250

с тр.ром 40 кВА

д. Логиново

34

МТП-250кВА

ТМГ-160 кВА

МТП-250кВА

ТМГ-160 кВА



Поопорная схема ВЛ-10 кВ Фидер 105, 404 ПС Экситон

Ведомость участков фидер 105

№
Участок,

№ опор

марка

провода, 

кабеля

длина, 

км

1 АСБ 3х1850,12

2
оп. 1 – оп. 36

оп. 44 – оп. 51
АС-952,52

4 оп. 91 – РП-28 АСБ 3х2400,02

5
отп. на КТП-с/т 

«Радуга»
АС-350,24

6 оп. 36 – оп. 44 СИП3 1х700,48

Проверил

Утвердил

Проверил

Утвердил

Проверил

Утвердил

Проверил

Утвердил

Общие сведения

Протяженность всего 13,642

В т.ч. кабель 0,291

Опор всего
198

47 общ

кол-во линейных

разъединителей
3

МТП 3

В т.ч. СИП 9,751

0,275

0,02

№

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

КТП 1

БМКТП

4
5
6

ЗТП
РТП
РП 1

7
8
9

16

ПЦПЦ ПС 

«Экситон»

КТП -
снт «Радуга»

8 Отп. на МТП-323 СИП3 1х700,174

ПС 626 – оп. 1ПС 626 – оп. 1

3 оп. 77 – оп. 91 АС-700,84

2

4

6

8
1012

1

4

14161820

В
Л

-6
 к

В

Фидер 404

Фидер 105

222426283032343638

на П-Посад

на Мишутино

С
С

С
С

р. Вохна

35374042

43

43

44

44

В
Л

-2
2

0
 к

В

454749

КТП-70
АЗС №99

А
А

Б
 3

х9
5

0
,2

8

50

50

52

52

54

54

на Фрязево

на Л-Дулево

56

56

58
58

60

62
62

64

66

64

67

6567

6971

6971

75

73

757779

81

А
С

Б
 3

х2
4

0
0

,0
2

79
8183 7785

В
Л

-6
 к

В

87

89

91

А
С

Б
 3

х2
4

0
0

,0
2

82

БТ-2 БТ-3

РП-28
«Рахмановский 

комбинат»

АСП-
8021

Ведомость участков фидер 404

№
Участок,

№ опор

марка

провода, 

кабеля

длина, 

км

1 АСБ 3х1850,132

2 оп. 1 – оп. 36 АС-952,1

6 оп. 83 – РП-28 АСБ 3х2400,02

7 отп. на КТП-70 АС-350,06

8 отп. на КТП-70 ААБ 3х950,28

9
Отп. на КРУН-5 – 

КТПП-263
См. сх. №21

ПС 626 – оп. 1ПС 626 – оп. 1

5 оп. 51 – оп 83 АС-701,92

5,412

0,432

0,48

0,06

0,3

1

1

Фид. 

105

Фид. 

404

82

47 общ

9 Отп. на МТП-323 СИП3 1х700,01

3 оп. 36 – оп. 44 СИП3 1х700,48

В т.ч. абонентских ВЛ

В т.ч. абонентских КЛ

90

ВЛ-0,4 кВ

60

АСП-8005

ЛР-2 ЛР-1

АСП-8004

ЛР-2 ЛР-1

3

5

7

911131517192123252729313339414648

2

3

1

51

51

53

53

55

55

5757

59
59

61 61

63
63

65

68707274

666870

76

72

74

788082

7678

84

80

86

88

1

1

2

1

РЛК-61

2

34

56789101112131415
16

171819202122232425262728293031
32

3435 33
36

38
39404142434445464748495051525354555657585960

61

6263 РЛК-62
АСБ 3х185

0,15164

РЛК-63

6566676869707176 75 74 73 727781 80 79 7885 84 83 8286878892 91 90 8993
94

ВЛ-220 кВ

1

2

3

4

МТП-325
д. Грибаново

ДНП «Ромашки»

5

6

7

8

11
Отп. на КТПП-183 

до оп. 94
СИП3 1х705.911

12
Отп. на КТПП-183 

до оп. 94
АСБ 3х1850,151

SAP № ТМ Наименование ВЛ№ инвентарный

VS010-0000636
ПС 822/8 Давыдово -

ТП280/8 Ново-Загарье036-230262

VS010-0001907
ПС 822/8 Давыдово -

ТП270/8 Крупино
036-31184

SAP № ТМ Наименование ВЛ№ инвентарный

VS010-0000636
ПС 822/8 Давыдово -

ТП280/8 Ново-Загарье036-230262

VS010-0001907
ПС 822/8 Давыдово -

ТП270/8 Крупино
036-31184

SAP № ТМ Наименование ВЛ№ инвентарный

VS010-0001905 ВЛ 10 кВ ПС626/105 036-130364

VS010-0001907 ВЛ 10 кВ ПС626/404 036-130364

SAP № ТМ Наименование ВЛ№ инвентарный

VS010-0001905 ВЛ 10 кВ ПС626/105 036-130364

VS010-0001907 ВЛ 10 кВ ПС626/404 036-130364

SAP № ТМ Наименование ВЛ№ инвентарный

VS010-0000636
ПС 822/8 Давыдово -

ТП280/8 Ново-Загарье036-230262

VS010-0001907
ПС 822/8 Давыдово -

ТП270/8 Крупино
036-31184

SAP № ТМ Наименование ВЛ№ инвентарный

VS010-0001905 ВЛ 10 кВ ПС626/105 036-130364

VS010-0001907 ВЛ 10 кВ ПС626/404 036-130364

73

7 оп. 51 – оп. 77 СИП3 1х701,56

ЗН
ЗН

КТПП-183
д. Грибаново

3 4 5 на КТП-37 д. Криулино
АСП-8019

н
а

 Ф
р

яз
ев

о
н

а
 Л

-Д
ул

ев
о

21

95

96

97

98

99

100

101

102

103104105106107108

сс

СТП-347
«Автодор-5»

14 Отп. на МТП-347 СИП3 1х700,015

10 Отп. на МТП-325 СИП3 1х700,452

КТП-355
Грибаново  

(Шалимов В.В.)

4 оп. 44 – оп. 51 СИП3 1х700,42

15 Отп. на КТП-355 СИП3 1х700,01

13
Отп. на КТПП-183 

оп. 94 – оп. 108
СИП3 1х700,84

КТП-448 
с. Рахманово

1

КТП-431
«Рахманово-20»

МТП-440

РЛКМТП-441

234

5

6

7

8

9

10

ЛР-166

ЦАСБл 3х120
0,887

Н
о

со
ви

хи
н

ско
е ш

о
ссе

МТП-449

МТП-437

МТП-438

МТП-418

МТП-419

11

1213

14

1516
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2829303132

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

3

4

5

ЛР-167 ПКТ 10 кВ

4

ВЛ 10 кВ 
КРУН-5 КТПП-263 33

ЛР-135

МТП-506 
Фатеево-23 

40кВА

11/1

ЛР-209

МТП-523 

Фатеево-28 

160кВа

ЛР-232 106/1

АСП-8098

ААБл 3х150

0,015

КТПП-577
д. Грибаново

АСП-8004

ЛР-2 ЛР-1

АСП-8099

57ПС Павлово фидер.4

Внесение изменений в схему
№ Дата Расп.документ Должность Подпись

И.о.гл.инж.ОЗРЭС

ФИО
Бахов Н.С.

Внесение изменений в схему
№ Дата Расп.документ Должность Подпись

И.о.гл.инж.ОЗРЭС

ФИО
Бахов Н.С.25.03.25 Расп.№326р от 

28.02.2025

МТП-323
В.С. Быковский

3

4

4/1
ВЛР

АСП-8101

1

МТП-538 
40кВА

VS010-0001905

МТП-453
Фатеево-17

160 кВА

МТП-511 
Фатеево-24 

160кВА

МТП-585 
Фатеево-63 
160кВА

1

МТП-568
д.Фатеево

160 кВА

2/1

МТП-535

Должность ФИО Дата Подпись

Исполнил

Проверил

Согласовал

Утвердил 01.01.2026
Гл.инженер 

ОЗРЭС Н.С. Бахов

Должность ФИО Дата Подпись

Исполнил

Проверил

Согласовал

Утвердил 01.01.2026
Гл.инженер 

ОЗРЭС Н.С. Бахов

14/1

МТП-250кВА
ТМГ-160кВА

МТП-250кВА
ТМГ-160кВА

МТП-250кВА
ТМГ-160кВА



Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от

оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до

150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М , в т.ч. ПИР, МО, г.о.

Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1469

ǛǋǌОǢǓǔ ǚǛОǐǕТ
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ǎǶǫǭǸȆǴ ǳǸǱǰǸǰǻ        @@@@@@@@@ ǌǫǻǫǸǹǭǫ ǘ�ǩ�

ǗǹǼǵǭǫ ���� Ǯ�

ООО «СЭТ»



Проект ВЛЗ-10 кВ, МТП-250кВа,
ВЛИ 0,38 кВ

Ситуационный план «Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ,
ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0
до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево,
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Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети.
Адрес: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Изм. Кол.Уч Лист № док Под. Дата
Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160

кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.
на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)

от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.
Нац_М

Стадия Лист Листов

РП

Разработал Гонца В.Е. 12.25

План трассы ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,38кВ  М 1:500 ООО «СЭТ»Проверил Баранова Н.Ю. 12.25
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ТУ-25-3357-ЛСП/Суб

Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети.
Адрес: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Изм. Кол.Уч Лист № док Под. Дата
Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160

кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.
на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)

от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.
Нац_М

Стадия Лист Листов

РП

Разработал Гонца В.Е. 12.25

Поопорная схема проект. ВЛЗ-10кВ,
ВЛИ-0,38кВ ООО «СЭТ»Проверил Баранова Н.Ю. 12.25

ГИП Баранова Н.Ю. 12.25
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Заказчик: Филиал ПАО "Россети Московский регион"-Восточные электрические сети.
Адрес: МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1132

Изм. Кол.Уч Лист № док Под. Дата
Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160

кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 ВЛЗ-10 кВ отп.
на МТП-612 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.)

от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл.
Нац_М

Стадия Лист Листов

РП

Разработал Гонца В.Е. 12.25

Заземление ВЛИ-0.4кВ ООО «СЭТ»Проверил Баранова Н.Ю. 12.25
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость объемов работ

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25
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Наименование вида работ Ед.
изм.

Код
Количество

вид работ ед. изм

ВЛИ-0.4кВ

1 Установка ж/б одностоечной опоры шт. 1

2 Установка ж/б двухстоечной опоры шт. 0

3 Установка ж/б одностоечной опоры с 2-мя подкосами шт. 0

4 Установка ж/б опоры доп. укос шт. 0

4 Монтаж контура заземления опор ВЛИ-0,4 кВ шт. 1

5 - разработка / обратная засыпка траншеи для заземления м³/м³ 0.15 / 0.15

6 - монтаж повторного заземления (уголок 50*50*5, l=2.5m) шт. 1

7 - монтаж ст. круг Ø10 шт. 1

8 Общая строительная длина ВЛИ-0.4кВ м 3

9 - монтаж провода СИП-2т 3х95+1х95 (с запасом 4,5%
+10м в МТП) м 13

10 Окраска опор (за два раза) шт. 1

11 - цвет белый м² 0.443

12 - цвет синий м² 1.128

8 Количество провода ВЛИ-0.4кВ м 13
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Формат A3

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ГИП. Баранова Н.Ю. 12.25
Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Спецификация материалов ВЛИ-0.4кВ

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщк

Ед.
изме-

ре- ния
Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

ВЛИ-0,4кВ
1 Провод
2 Самонесущий изолированный провод СИПт-2 3х95+1х95 м. 13
3 Железобетонные изделия
4 Стойка СВ95-3-Ат шт. 1
5 Стойка СВ110-5-Ат шт. 0 ТУ 5863-007-96502166-2016
6 Стальные конструкции ТУ 5863-007-96502166-2016
7 Сталь угловая 50*50*5 шт. 1 ТП 11.0014-43
8 Сталь круглая г/к d=10 шт. 1 ТП 11.0014-36
9 Заземляющий проводник ЗП1 шт. 0 3.407.1-136.3-28

10 Стяжка Х89 шт. - 3.407.1-136.3-37
11 Узел крепления подкоса шт. 0 СТО 34.01-2.2-002-2015

12 Линейная арматура СТО 34.01-2.2-007-2015

13 Металлическая лента F 207 ООО «НИЛЕД» шт. 6 СТО 34.01-2.2-003-2015
14 Скрепа NC20 ООО «НИЛЕД» шт. 6 СТО 34.01-2.2-003-2015
15 Анкерный кронштейн CS 10.3 ООО «НИЛЕД» шт. 2 СТО 34.01-2.2-004-2015
16 Натяжной зажим РА 2000 ООО «НИЛЕД» м 2 СТО 34.01-2.2-004-2015
17 Зажим для ответвления от магистрали N 70 ООО «НИЛЕД» шт. 4 СТО 34.01-2.2-004-2015
18 Зажим для ЗП Р 72 ООО «НИЛЕД» шт. 1 СТО 34.01-2.2-004-2015
19 Плашечный зажим CD 35 ООО «НИЛЕД» шт. 6 СТО 34.01-2.2-004-2015
20 Стяжной хомут E 778 ООО «НИЛЕД» шт. 6 СТО 34.01-2.2-003-2015
21 Комплект промежуточной подвески ES 1500E ООО «НИЛЕД» шт. 0 СТО 34.01-2.2-004-2015
22 Колпачок изолирующий СЕ25-150 ООО «НИЛЕД» шт. 4 СТО 34.01-2.2-004-2015
23 Зажим для временного заземления PCт 481 ООО «НИЛЕД» шт. 4 СТО 34.01-2.2-006-2015
24 Атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115 (цвет синий) шт. 0.451 за два раза СТО 34.01-2.2-006-2015
25 Атмосферостойкая алкидная эмаль ПФ-115 (цвет белый) шт. 0.177 за два раза

26
27 СТО 34.01-2.2-002-2015
28 СТО 34.01-2.2-003-2015
29 СТО 34.01-2.2-004-2015
30



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

ТУ-25-3357-ЛСП/Суб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Строительство МТП-250 10/0,4 КВ (с Тр-ром 160

КВА), РЛКВ-10 КВ, ВЛЗ-10 КВ От Оп. 2 ВЛЗ-10 КВ
Отп. На МТП-612 Фид. 404, ВЛИ-0,38 КВ 50 Дней

(4 Мес.) От 0 До 150 КВт Вкл.(до 20 КВ, До 300-500
М) Вкл. Нац_М

Ведомость опор

Лит. Лист Листов

Пров. Баранова Н.Ю. 12.25 РП

ООО «СЭТ»Разраб Гонца В.Е. 12.25

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

 и
нв

 №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л

Формат A4

ВЕДОМОСТЬ ОПОР

Марка Обозначение Наименование
Кол-во
опор,
шт.

Кол-во
стоек,

шт

СВ-95-3-Ат 25.0017-02 Промежуточная опора
П23 1 1

СВ-95-3-Ат 25.0017-08 Анкерная опора А23 0 0

СВ-95-3-Ат 25.0017-12
Угловая анкерная

опора УА23 0 0

СВ-95-3-Ат 25.0017-02 Дополнительный укос 0

СВ-110-5-Ат 25.0017-04
Промежуточная

опора ПП23 0 0

СВ-110-5-Ат 25.0017-10 Анкерная опора ПА23 0 0

СВ-110-5-Ат 25.0017-14
Угловая анкерная

опора ПУА23 0 0

СВ-110-5-Ат 25.0017-04 Дополнительный укос 0

Итог: 1 1
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