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	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТУ
	Технические условия






1.2. [bookmark: _Toc231393047][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc231830944][bookmark: _Toc231977614]Наименование закупаемой продукции
ОКПД Поставка оборудования мастерской и склада гидросилового оборудования для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»
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Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Тиски слесарные поворотные с усилием зажима 2000 кгс, ширина губок 100 мм, длина хода ползуна 140 мм
	компл.
	2

	2. 
	Верстак однотумбовый, размеры столешницы ДхШ 1400х700 мм, комплектно с ящиками 
(5-8 шт.)
	компл.
	2

	3. 
	Шкаф для хранения оснастки и инструмента, с расчетной распределенной нагрузкой на полку 80 кг, комплектно с ящиком для инструментов
	компл.
	1

	4. 
	Стеллаж металлический из 3 секций, размер секции 1800х800х2500 мм, 4 полки, нагрузка на полку 400 кг
	компл.
	1

	5. 
	Ящик для металлической стружки / для ветоши 0,1 м3

	компл.
	1


[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc231393054][bookmark: _Toc231392595][bookmark: _Toc231392527][bookmark: _Toc231830838][bookmark: _Toc231830952][bookmark: _Toc231977620][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно п.п. 1 - 5 Таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	в течение 150 календарных дней с даты подписания договора
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Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): Поставка оборудования мастерской и склада гидросилового оборудования для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Тиски слесарные поворотные
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Усилие зажима, кгс
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Ширина губок, мм
	100
	Согласие с требованием 
	
	

	1.1.3
	Длина хода ползуна, мм
	140
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Материал корпуса
	Сталь или высокопрочный чугун
	Предложение по материалу
	
	

	1.2
	Верстак однотумбовый
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Размеры столешницы (ДхШ), мм
	1400х700
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Допустимая нагрузка, не менее, кг
	500
	Предложение по допустимой нагрузке
	
	

	1.2.3
	Материал столешницы
	МДФ толщиной 24 мм с покрытием из стального листа толщиной 3 мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, не менее, кг
	500
	Предложение по нагрузке
	
	

	1.2.5
	Количество ящиков
	5-8
	Предложение по количеству
	
	

	1.2.6
	Допустимая распределенная нагрузка на ящик, не менее, кг 
	30
	Предложение по нагрузке
	
	

	1.2.7
	Материал опор 
	Сталь с антикоррозионным покрытием
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.8
	Комплект поставки 
	Столешница, опоры, тумба с ящиками, стенки, крепеж
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Шкаф для хранения оснастки и инструмента
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Размеры шкафа, ШхГхВ, мм
	900х500х1900
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Допустимая распределенная нагрузка на полку, не менее, кг
	80
	Предложение по нагрузке
	
	

	1.3.3
	Допустимая распределенная нагрузка на ящик, не менее, кг
	30
	Предложение по нагрузке
	
	

	1.3.4
	Допустимая распределенная нагрузка на шкаф, не менее, кг
	500
	Предложение по нагрузке
	
	

	1.3.5
	Тип дверей
	Распашные
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.6
	Количество дверей, шт.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.7
	Материал изготовления
	Сталь с антикоррозионным покрытием
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.8
	Комплект поставки
	Шкаф, ящики, полки, крепеж
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Стеллаж металлический из 3 секций
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Количество секций
	3
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2
	Размеры секции стеллажа, ШхГхВ, мм

	1800х800х2500
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.3
	Количество полок
	4
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.4
	Допустимая нагрузка на полку, не менее, кг

	400
	Предложение по нагрузке
	
	

	1.4.5
	Материал
	Сталь с антикоррозионным покрытием
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.6
	Комплект поставки
	Стойки, поперечные стяжки, полки, крепеж
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Общие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Оборудование должно быть промышленного изготовления, иметь современную отработанную конструкцию, обеспечивающую высокие эксплуатационные характеристики, долгосрочную, надежную эксплуатацию и простоту в обслуживании
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2
	Оборудование должно быть испытано на заводе-изготовителе, результаты испытаний должны быть представлены в заводском сертификате
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.3
	Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 
	Российская Федерация
	Согласие с требованием
	· Сертификат происхождения товара по форме СТ-1
	

	1.5.4
	Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования
	Указать/Российская Федерация
	Указание характеристик/Согласие с требованием
	·  Сертификат (Декларация) о соответствии
	

	1.5.5
	Поставка оборудования производится под ключ – т.е. поставляется в такой комплектации, которая позволяет начать монтаж оборудования без закупки дополнительных комплектующих
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Оборудование должно удовлетворять требованиям безопасности, охраны труда и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.2.003-91
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Оборудование, при необходимости, должно быть снабжено специальным инструментом для сборки и разборки оборудования, а также приспособлениями для механизации работ, обеспечивающими удобство и безопасность обслуживающего персонала при выполнении монтажных и ремонтных работ
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Все элементы оборудования должны быть рассчитаны и сконструированы так, чтобы они выдерживали требуемые нагрузки
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Материал изготовления

	См. пп. 1.1.4, 1.2.3, 1.2.7, 1.3.7, 1.4.5
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Климатическое исполнение и категория размещения поставляемого оборудования – УХЛ4

	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.2
	Условия транспортирования 
	Транспортировку и доставку оборудования на объект, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет Подрядчик. До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие требованиям проекта. В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается 
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Условия транспортирования и хранения
	Должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69
	
	
	

	5.4
	Маркировка и упаковка
	На поставляемом оборудовании должна быть прикреплена фирменная табличка (из нержавеющей стали) с указанием:
- завода-изготовителя;
- наименования продукции;
- заводского номера;
- основных технических параметров;
- года выпуска.
Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать защиту оборудования повреждений, от влаги и пыли. Маркирование оборудования должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68
	
	
	

	5.5
	Оборудование доставляется железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Вид транспорта согласуется с Заказчиком
	Согласие с требованием
	
	

	5.6
	Транспортирование и хранение оборудования должно учитывать климатические условия
	Согласие с требованием
	
	

	5.7
	Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах 
	Согласие с требованием
	
	

	5.8
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технической документации Поставщика и обеспечивать хранение на складе Заказчика без дополнительных мероприятий в течение не менее 12 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	5.9
	Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей)
	Согласие с требованием
	
	

	5.10
	Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых поверхностей должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки
	Согласие с требованием
	
	

	5.11
	Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям Поставщика, указанным в технической документации 
	Согласие с требованием
	
	

	5.12
	Доставка
	Место поставки/адрес:
Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113)
	Согласие с требованиями
	
	

	5.13
	Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	При организации и проведении работ должно соблюдаться следующее: 
- правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· требования нормативных документов по организации строительства, ГОСТ, СНиП;
· требования по охране окружающей среды – работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федеральных законов: №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления». Работы считаются выполненными после подписания акта приемки
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев,
	не менее 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих Технических требований при соблюдении Заказчиком после получения грузов условий хранения, монтажа и эксплуатации 
	Согласие с требованием
	
	

	7.4
	Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ
	Согласие с требованием
	
	

	7.5
	Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	7.6
	При расположении ГЭС в районах с повышенной сейсмичностью (более 6 баллов) Поставщик оборудования гарантирует его надежную работу, включая аппаратуру и оборудование, поставленное комплектно с оборудованием другими Поставщиками
	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Общие требования
	Вся техническая документация, включая чертежи, паспорта, сертификаты, инструкции, протоколы заводских испытаний должны быть выполнены на русском языке и подготовлены в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87.
Документация должна быть передана Заказчику в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске (скан-копии с наличием всех дат, подписей, как в оригинале) в формате PDF (в количестве одного экземпляра), а также в редактируемых форматах..
	Согласие с требованием
	
	

	9.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1
	Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам
	Согласие с требованием
	
	

	10.
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1
	Покраска поверхностей выполняется в соответствии с современными требованиями, не требующими восстановления в течение не менее 8 лет

	Согласие с требованием
	
	

	11.
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1
	Требования к монтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1
	Монтаж оборудования осуществляется Подрядчиком
	Согласие с требованием
	
	

	12.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1
	Комплект документации для подтверждения 
	- справку о происхождении Оборудования и документы по каждому элементу Оборудования, указанному в Приложении № 8 к Правилам квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2023 г. N 2359 (далее – Правила), произведенному на территории Российской Федерации;
	Согласие с требованием
	
	

	12.2
	//-//-//-//-//
















	- копии договоров поставки, копии документов, подтверждающих поставку (товарные накладные) в отношении оборудования, указанного в пунктах 1 – 15 Приложения № 8 к Правилам, заверенные руководителем организации и печатью организации. Копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица поставщика и производителя в отношении оборудования, указанного в пунктах 1 – 15 Приложения № 8 к Правилам;
	Согласие с требованием
	
	

	12.3
	//-//-//-//-//
	- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия установленным требованиям безопасности и качества в отношении оборудования, указанного в пунктах 1 - 15 Приложения № 8 к Правилам, а также в отношении сырья, если происхождение сырья должно подтверждаться согласно условиям, предусмотренным Приложением № 8 к Правилам;
	Согласие с требованием
	
	

	12.4
	//-//-//-//-//
	- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия установленным требованиям безопасности и качества в отношении оборудования, указанного в пунктах 1 – 15 Приложения № 8 к Правилам, а также в отношении сырья, если происхождение сырья должно подтверждаться согласно условиям, предусмотренным Приложением № 8 к Правилам;
	Согласие с требованием
	
	

	12.5
	//-//-//-//-//
	- справка производителя о производстве оборудования, с указанием перечня сырья, материалов и производственного оборудования, числящегося на балансе производителя, используемого при производстве оборудования, указанного в пунктах 1 - 15 Приложения № 8 к Правилам, заверенная уполномоченным лицом производителя;
	Согласие с требованием
	
	

	12.6
	//-//-//-//-//
	- копии декларации о происхождении товара либо копии сертификатов о происхождении товара, оформленные в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, в отношении оборудования, указанного в пунктах 1 - 15 Приложения № 8 к Правилам, заверенные руководителем организации и скрепленные печатью организации.
	Согласие с требованием
	
	

	13.
	Требования к сопутствующим услугам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	13.1
	Входной контроль:
- Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки;
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	14.
	Требования к составу Технической документации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	14.1
	Техническая в составе:
- габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых
характеристик;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту;
- технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования;
- инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;
- принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации;
- принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных
сигналов;
- техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока;
- кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ);
- монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки;
- согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе-
изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в
Оборудование;
- Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями;
- Ведомость ЗИП;
- Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования;
- Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов.
	














Да
	














Согласие с требованием
	














-//-
	






