
вв. 53644 (Б)

ТП 12665Луч А     0,4кВ Луч Б     0,4кВ

Граница балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности

ПАО "Россети Московский регион"
Заявитель

Wh Wh

2КЛ

Wh

Нов. СП-0,4 кВвв. 53643 (А)

шлейфовое подключение от

вв. 53644 (Б)

сущ. шлейфовое подключение
вв. 53641, вв. 53642

для выполнения нового
шлейфового подключения
необходимо устройство
отводных шин

Труба а/ц ∅150 мм

L = 2,0 м (1,5 м в траншее);
N = 2 шт.

Труба гофр. ∅100 мм

L = 2,0 м (1,0 м в траншее);
N = 2 шт.

Место установки
СП-0,4 кВ

Контур заземления

Труба ПЭ ∅160 мм
L = 5,5 м; N = 2 шт.

1 каб. АПвБШп(г) 4х70
Lтр = 25,9 м;
Lкаб = 45,5 м.

Труба ПЭ ∅160 мм
L = 4,0 м; N = 2 шт.
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Щебень, 170мм

Щебень, 120мм

Тип 2 (асфальтовая крошка)

Тип 4 (асфальтовая крошка)

Асфальтовая крошка, 60 мм

Асфальтовая крошка, 60 мм
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Тип 1 (газон)

Плодородный грунт

Обратная засыпка

Песок

Песок

Песок

Песок

Песок

Песок

Обратная засыпка

Асфальтобетон мелко-зернистый, 40мм

Асфальтобетон крупно-озернистый, 130мм

Щебень, 120мм

Асфальтобетон мелко-зернистый, 40 мм

Асфальтобетон крупно-озернистый, 60 мм

Цементобетон, 170мм

Тип 3 (газон)

Тип 6 (проезжая часть)

Тип 5 (тротуар)
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 Заказчик:

06.26

06.26

06.26

Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ № 53643,53644

(ТП-10/0,4кВ № 12665) до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4
присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.31

Некрасов Василий Олегович 1311

Р 1 1

План трассы М 1:500

Васильев

Жданов

Жданов

Кабельные линии 0,4 кВ

-ЭС

Условные обозначение:

- Проектируемый кабель

- Проектируемые трубы ПНД

Место установки
СП-0,4 кВ


