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 ВНИМАНИЕ!!!

Кабели до начала работ отшурфить,

с вызовом на место предтавителя

эксплуатирующей организацией

1.5202

5.5247

7.1201

7.1070
9.4915 9.4883

7.8111

9.3115

4.3710 1.0464

1.6534

7.9872

9.5952

1.7182

Шурф для вывода кабелей из перехода

Граница закрытого
перехода

По трассе кабельной
линии
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Шурф вскрывается после
протяжки труб

0
,9
0
 м

0
,7
0
 м

место обрезки труб
на глубине 0,90 м

проектные отметки
прокладки кабелей

подсыпка
песком

Примечание:
- другой шурф см. в зеркальном отображении

Приемный котлован (т.2')
1,0х1,0х1,6

Рабочий котлован (т.2)
1,0х1,0х1,4

Рабочий котлован (т.1')
0,7х0,7х1,4

Закрытый переход
методом ГНБ т.2-т.2'
1скв. Д=492 мм
3 тр. ПЭ Д=160 мм
Lплан = 72,7 м
Lпроф = 76,5 м

2 каб. АПвБШп(г) 4х240
Lтр = 37,4 м;
Lк = 861 м.

Труба ПЭ ∅160 мм
L = 8 м; N = 3 шт.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ
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МОЭСК-25/00147-ИГДИ-Г
в 2-х частях

часть 1-я
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-
0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.
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ПАО "Россети Московский регион"Заказчик:
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электронной почте: consultation_PK@mggt.ru

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-
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                                                   Копировал                                           Формат А2х3

МКС-ДОРХС-

Изм.

Стадия Лист Листов

К.уч. Лист №док. Подпись Дата

Утвердил

Разраб.

Н. контр.

 Заказчик:

01.26

01.26

01.26

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ,

установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.

ГУП города Москвы "Мосгортранс" 1135

Р 3 1

Профиль закрытого перехода

2-2' М 1:100

Попова

Жданов

Жданов

Закрытый переход методом ГНБ

-ЗП

Условные обозначение:

- Проектируемый кабель

- Проектируемые трубы ПНД

Условные обозначение:

- Проектируемый кабель

- Проектируемые трубы ПНД

М 1:500

Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде из фрагмента

заказа  № МОЭСК-25/00147 от 13.10.2025 выданного ГУП "Мосгоргеотрест" и является его

точной копией. Все нанесенные согласования являются точной копией оригинала.

Начальник управления по разработке
и согласованию проектной документации:                              Жданов В.И.

        30.10.2025 г.
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1. Строительство закрытого перехода осуществляется методом направленного бурения с применением буровой установки

nanoCAD Text
  "Навигатор" фирмы "Вермеер".

nanoCAD Text
2. Метод бестраншейной технологии системой "Навигатор" предусматривает напрвленное бурение пилот-скважины диаметром

nanoCAD Text
  90мм на выбранном интервале т.2-т.2' длиной 81.50  м. Глубина заложения скважины от поверхности составляет от 0.7 м

nanoCAD Text
  до 10.9 м. После бурения пилот-скважины выполняется ее расширение до необходимого диаметра  (Д=500 мм)

nanoCAD Text
  с использованием специального бурового инструмента, после чего производится протаскивание в полученную скважину

nanoCAD Text
  полиэтиленовых труб ПНД-160 мм

nanoCAD Text
3. Во время бурения с помощью локационной системы  ведется контроль за положением буровой головки в плане

nanoCAD Text
  и профиле  в сответствии с разработанным в ППР планом бурения. Применяемая локационная система обеспечивает

nanoCAD Text
   качественную локацию бурового инструмента на глубину до 15м с точностью в 1%.

nanoCAD Text
4. Процесс бурения скважины сопровождается принудительной подачей бурового раствора, получаемого в специальной установке,

nanoCAD Text
  входящей в комплект бурового оборудования. Использование бурового раствора, состоящего из бентонита, полимеров и других

nanoCAD Text
добавок (в зависимости от геологических и гидрогеологических условий) обеспечмвает устойчивость стенок скважины и

nanoCAD Text
выравнивание гидростатического давления на время производства работ.
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5. При направленном бурении установкой "Навигатор":

nanoCAD Text
  -исключаются просадки поверхности за счет заполнения скважины смесью из бентонитового раствора и грунта;

nanoCAD Text
  -отпадает необходимость применения специальных способов при производстве проколов  и прокладке трасс сетей ниже уровня

nanoCAD Text
   грунтовых вод.
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6. Технология бестраншейной прокладки коммуникаций значительно сокращает сроки строительства  с соблюдением надлежащего

nanoCAD Text
  качества работ и не оказывает влияния на экологическую обстановку в районе строительства.
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7. Концы труб заделываются водонепроницаемыми полиэтиленовыми заглушками (изготовитель ЗАО "Связьстройдеталь").
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Меры безопасности при производстве работ:
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1. Операции по бурению, обратному расширению, установке анкеров должны выполняться работниками в монтажных
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2. До начала работ необходимо:
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  -на месте определить точное фактическое положение в плане и профиле подземных коммуникаций, попадающих в зону
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   проведения буровых работ;
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 - вызвать на место проведения работ всех представителей организаций-владельцев коммуникаций, расположенных в зоне
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   прохождения трассы закрытого перехода;
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  -работы в охранной зоне линейно-кабельных сооружений проводить без применения механизмов, вручную, с предварительной

nanoCAD Text
   шурфовкой в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.
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3. Всегда помните: подземные коммуникации, незамеченные при бурении пилот-скважины, могут быть повреждены в процессе
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  обратного расширения.
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4. До начала бурения:
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  4.1. Установите заземляющие анкера и якорные анкера, в первую очередь установите заземляющие анкера.
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  4.2. Проверьте систему сигнализации от возможности электрического удара.
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5. При поражении электрическим током:
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  5.1. Не двигайтесь с места.
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  5.2. При бурении- вытащите одну штангу назад (никогда не рассоединяйте штанги).
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  5.3. При обратном расширении- продавите на одну штангу (никогда не рассоединяйте штанги).

nanoCAD Text
  5.4. В том случае, если вы находитесь на земле:
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      - не двигайтесь с того места, где стоите;
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      - не дотрагивайтесь до бурового оборудования, грузовика или другого транспортного средства.
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  5.5. Срочно свяжитесь с организацией, ответственной за подачу электроэнергии для ее экстренного отключения.
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  5.6. Запрещается возобновлять работы по бурению, пока организация, ответственная за подачу электроэнергии,

nanoCAD Text
      не даст разрешение на продолжение работ.
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6. В случае повреждения газопровода:
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  6.1. Срочно остановите бурение нажатием аварийной кнопки остановки или выключите установку поворотом ключа
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     зажигания и немедленно покиньте место работы.
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  6.2. Категорически запрещается курить или пользоваться открытым огнем.
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  6.3. Свяжитесь с организацией, ответственной за эксплуатацию газопровода по заранее подготовленному номеру телефона.
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  6.4. Немедленно эвакуируйте всех людей с загазованной территории.
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7. Все решения, касающиеся проведения бурения, принимаются лицом, ответственным за бурение и оператором буровой установки.
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8. Если трасса бурения имеет перепад в высотных отметках, то бурение необходимо вести в направлении сверху-вниз.
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9. При расширении скважины необходимо следить за выходом  бентонитового раствора. Если впереди
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  расширителя начинает образовываться грунтовая пробка и поднимается давление бурового раствора, во избежание
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  выхода бурового раствора на поверхность необходимо остановить работы и снять избыточное давление в скважине
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  методом "разгрузки".
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10. При работах по расшитению скважины необходимо строго выполнять следующие требования:
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   -Наращивать штанги разрешается только после остановки буровой машины и соответствующей команды по рации
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    оператора установки.
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   -Оператор буровой установки включает машину после накручивания штанги только после сигнала, подаваемого по рации лицом,

nanoCAD Text
    ответственным за бурение.
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   -Любой непонятный сигнал считается как сингнал к остановке операции.
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   - Категорически запрещается при бурении и расширении держаться за буровые штанги или опираться на машину.
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Примечание:           ЗАКАЗЧИК:
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           - Открывает ордер на производство работ;

nanoCAD Text
           - Вызывает всех представителей организаций, владельцев коммуникаций, по их требованию

nanoCAD Text
производит вскрытие коммуникаций;

nanoCAD Text
           - Обеспечивает электроэнергией в количестве 5кВт.

nanoCAD Text
   электроизоляционных перчатках и сапогах.
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