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Общие указания

Трубопровод хозяйственно-питьевого водопроводаВ1

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Граница проектирования

1. Настоящий комплект чертежей разработан в соответствии с Договором № 1510-14-2023 от

29.08.2023, поз. 1.2.2.4.

2. Документация разработана в соответствии с действующим технологическим регламентом,

нормами, правилами и стандартами.

3. Настоящим комплектом разработана наружная сеть хозяйственно-питьевого водопровода

в тепловой изоляции с греющим кабелем от т.1 проектируемой сети  хоз.-питьевого водопровода

DN50 по площадке Нерюнгринской ГРЭС до здания ОПУ Ø57х3.

4. Из-за протяженности и во избежании аварии трубопроводы хозяйственно-питьевого

водопровода проложены в две нитки.

5. Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода проложены по эстакаде совместно с

трубопроводами бытовой канализации, противопожарного водоснабжения и другими

технологическими трубопроводами. Эстакады предусмотрены комплектами

NH-001USY-ST-0003-DC-00, NH-002USY-ST-0003-DC-00 и NH-003USY-ST-0003-DC-00,

NH-001UAC-ST-0001-DC-00.

6. В верхних точках трубопроводов установлены устройства для выпуска воздуха, в нижних

точках предусмотрен дренаж трубопроводов.

7. Сварные стыковые соединения трубопроводов и разделку кромок принять по ГОСТ

16037-80, тип сварного соединения С-2, электрод Э50А по ГОСТ9467-70.

8. Сварку и контроль качества сварных стыковых соединений следует выполнить в

соответствии с ФНП №444, СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование

и технологические трубопроводы».  Монтаж трубопроводов должен быть выполнен в

соответствии со СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические

трубопроводы".

9. Крепление трубопроводов выполнить с шагом не более 3,8 м для трубопровода Ø57х3.

10. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода выполняются из стали 09Г2С

низколегированного малоуглеродистого сплава с антикоррозионной изоляцией в тепловой

изоляции с греющим кабелем.

11. Трубопроводы должны быть испытаны на герметичность и прочность Pисп= 0,5 МПа.

12. Размеры на чертежах даны в мм, отметки в м.

13. Теплоизоляция трубопровода предусмотрена комплектом NH-000YYY-TP-0001-DC-00.

14. Электрообогрев трубопровода предусмотрен комплектом NH-000YYY-EO-0001-DC-00.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1  Общие данные Изм.1(Зам.)

2  Фрагменты генплана с хоз-питьевыми сетями В1. Разрезы 1-1, 2-2 Изм.1(Зам.)

3  Продольный профиль сети В1 от т.1 до т.5

4  Продольный профиль сети В1 от т.5 до УП3

5  Продольный профиль сети В1 от УП3 до УП6. Продольный профиль

 сети В1 от УП6 до т.7

6  Деталировка наружной водопроводной сети В1 от т.1 до здания ОПУ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 31.13330.2021  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СП 129.13330.2019  Наружные сети и сооружения водоснабжения

 канализации

NH-001UAC-ST-0001-DC-00 Эстакада. Надземная часть.Металлоконструкции

NH-000YYY-EO-0001-DC-00  Электрообогрев технологических

 трубопроводов

NH-000YYY-TP-0001-DC-00  Теплоизоляция технологических трубопроводов

Прилагаемые документы

NH-001UAC-EW-0001-SD-01  Спецификация оборудования, изделий и Изм.1(Зам.)

 материалов

NH-001UAC-EW-0001-TL-01  Локальная смета
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Общие данные

Трубопроводы водоснабжения
 Пучкова
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 Прохорова

Фрагменты генплана с

хоз.-питьевыми сетями В1.

Разрезы 1-1, 2-2

Трубопроводы водоснабженияИванов

 Нач.отд.  Иванов

2

 Пучкова

Фрагменты генплана (1:500)

Экспликация зданий и сооружений
Номер Наименование Поз.номер

Проектируемые здания и сооружения

24 Дымовая труба (реконстр) 000UHN

32 Главный корпус №2 в составе: 000UNA

33 ОВК 001UGD

34 Топливное хозяйство 000UEA

34.1 Устройство входного контроля качества топлива 000EAU

34.2 Пильный комплекс 001AEB

34.3 Размораживающее устройство 001UEA

34.4 Разгрузочное устройство с трансбордером 003UEA

34.5 Галерея конвейера №1 001UED

34.6 Узел пересыпки №1 001UEF

34.7 Галерея конвейеров №2А,Б 002UED

34.8 Дробильно-сушильный корпус 001UEE

34.9 Галерея конвейеров №3/3А,Б 003UED

34.10 Башня пересыпки 004UEF

34.11 Галерея конвейеров №4 А,Б 004UED

34.12 Галерея конвейера №5 006UED

34.13 Галерея конвейера №6/1 007UED

34.14 Узел пересыпки №2 002UEF

34.15 Галерея конвейеров №6/1, 6/3 008UED

34.16 Узел пересыпки №3 003UEF

34.17 Галерея конвейеров №6/4 А,Б 009UED

34.18 Галерея конвейера №6/2 010UED

34.19 Загрузочный бункер №1 001UEB

34.20 Загрузочный бункер №2 002UEB

34.21 Загрузочный бункер №3 003UEB

34.22 Загрузочный бункер №4 004UEB

34.23 Загрузочный бункер №5 006UEB

34.24 Угольный склад с площадкой расхолаживания 005UEB

34.25 Разгрузочная эстакада 001UEY

34.26 Противопылевой защитный экран 001UZM

34.27 Автобильные весы 001UEC

34.28 Гараж для механизмов угольного склада с бытовыми помещениями 001UEX

34.29 РТП-1 020UEA

34.30 ТП-1 021UEA

34.31 РТП-2 030UEA

34.32 ТП-2 031UEA

34.33 ТП-3 032UEA

35 Закрытый отводящий канал  (Реконструкция) 002UPN

36.1 Надземный переход №1 001UYC

36.2 Надземный переход №2 002UYC

37 Блочная насосная станция №2 000UQA

38 Подводящий канал (Реконструкция) 001UPN

39 Резервуар аварийного слива трансформаторного масла 000UBH

40 Цирководоводы 000PAB

43 ОПУ 000UAC

44 ОРУ 220 кВ. Фундаменты, площадки под лестницы 000UAA

45 Глубинный водозабор 000UPA

46 Пруд-отстойник 000UPK

47 Кабельные галереи от пункта перехода до ОРУ 220 кВ 000UAZ

48.1 КПП №1 001UYE

48.2 КПП №2 002UYE

49 Станция азота 001UTX

50 Станция водорода 002UTX

51 ЛОС ливневых стоков 000UGH

52 ЛОС замасленных стоков 000UGU

53 Порталы ВЛ 220 кВ 000UAH

54 Резервуар-усреднитель  замасленных стоков 001UGE

55 Резервуар д/сбора замасл.стоков и стоков от АВПТ 002UGE

56 Резервуар аварийного слива турбинного масла 000UMW

57 Пристанционный узел. Пути перекатки трансформаторов 000UBJ

60 Кабельная трасса от БНС до ГК№ 2 001UBY

61 Кабельная трасса от кабельной галереи до ГК№ 2 002UBY

Номер на 
плане

т.1

т.2

т.3

т.4

УП1

т.5

т.6

УП2

УП3

УП4

УП5

УП6

УП7

УП8

УП9

УП10

т.7

Х

371057,43

371049,48

370964,31

370939,86

370905,35

370782,56

370665,02

370538,11

370520,06

370285,41

370277,28

370191,27

370149,95

370118,59

370109,40

370087,46

370091,32

Y

4301951,57

4301957,63

4302022,50

4302041,13

4302067,41

4301911,95

4301763,12

4301602,39

4301599,42

4301299,73

4301287,43

4301355,54

4301302,56

4301298,03

4301286,18

4301257,95

4301254,94

Разрез 1 - 1

1400

отм. земли

14001250

450 360340 720340 540

1250

300

2200

1000

1400

отм. земли

14001250

Разрез 2 - 2

2200

1250

475 620
360340340

615

1000

300

 1  - Зам.



Проектная отметка низа

трубы или низа лотка

колодца , м

Проектная отметка земли,м

Натурная отметка земли,м

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон, % ; Длина, м

Расстояние

Номер колодца, точки, угла

поворота

797,000

Масштаб:
вер. 1:100

Продольный профиль сети В1 от т. 1 до т. 5

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

т.1 т.4

30,75 43,40 198,14

т.5

гор. 1:500

30,75 198,14
0,002 0,003

10,0

т.2 т.3

107,05

0,0035

10,00 107,05

0,016
43,40

0,048

УП1

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

Далее компл.

NH-000UGG-EW-0003-DC-00
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Продольный профиль сети В1

от т.1 до т.5

Трубопроводы водоснабженияИванов

 Нач.отд.  Иванов

3

 Пучкова

 Прохорова

0
9
.1
2
.2
0
2
5

  
K

0
0
4
8
6
8



Проектная отметка низа

трубы или низа лотка

колодца , м

Проектная отметка земли,м

Натурная отметка земли,м

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон, % ; Длина, м

Расстояние

Номер колодца, точки, угла

поворота

797,000

Масштаб:
гор. 1:500

вер. 1:100

Продольный профиль сети В1 от т.5 до УП3

т.5

0,0013
189,65

189,65

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

т.6

210,48

0,023
210,48

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

УП2

14,25

УП3

0,0475
14,25

Формат А3х4

И
н

в
. 

№
  

п
о
д

л
.

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а
та

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 
№

С
о

гл
а

с
о
в
а
н
о

 Проверил

Разработал

 Н.контр.

Стадия Лист Листов

Р

         ОВТС                2025

 Изм. Лист Подп. Дата№док.

Док. №    NH-001UAC-EW-0001-DC-00

Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС 1 ЭТАП

Арх. №    2228
Файл:     NH-001UAC-EW-0001-DC-00.DWG

Иванов

 Нач.отд.  Иванов

4

Продольный профиль сети В1

от т.5 до УП3

 Пучкова

 Прохорова

Трубопроводы водоснабжения

0
9
.1
2
.2
0
2
5

  
K

0
0
4
8
6
9



Проектная отметка низа

трубы или низа лотка

колодца , м

Проектная отметка земли,м

Натурная отметка земли,м

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон, % ; Длина, м

Расстояние

Номер колодца, точки, угла

поворота

797,000

Масштаб:
гор. 1:500

вер. 1:100

Продольный профиль сети В1 от УП3 до УП6

0,0186
376,48

376,48

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

УП3 УП4

0,0125
16,00

16,00

УП5

109,71

109,71

УП6

0,064

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

Проектная отметка низа

трубы или низа лотка

колодца , м

Проектная отметка земли,м

Натурная отметка земли,м

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон, % ; Длина, м

Расстояние

Номер колодца, точки, угла

поворота

Масштаб:
гор. 1:500

вер. 1:100

УП7

0,0058
67,18

67,18

Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийной изоляцией Ø57х3 в изоляции  с греющим кабелем

797,000

УП6

31,68

УП8

0,0097
31,68

0,0097
15,00

15,00

УП9

0,0054

35,75

УП10

0,003

35,75

4,90

Продольный профиль сети В1 от УП6 до т.7

т.7

4,9

Формат А2х4
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Иванов

 Нач.отд.  Иванов

5

Продольный профиль сети В1

от УП3 до УП6. Продольный профиль

сети В1 от УП6 до т.7

Трубопроводы водоснабжения

 Пучкова

 Прохорова

0
9
.1
2
.2
0
2
5

  
K

0
0
4
8
7
0



Далее компл.

NH-000UGG-EW-0003-DC-00

т.1

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 10,0 м

т.2

опуск на

отм.+3,100

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 107,05 м

УП1

т.4

 подъем на

отм.+6,100

т.3

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 30,75 м

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 43,40 м

т.5

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 198,14 м

УП2

УП3

УП 5

опуск на

отм.+3,100

УП6

УП7

УП8

подъем на

отм.+6,100

УП9УП10

опуск на

отм.+1,350

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 189,60 м

Далее компл.

NH-000UAC-WS-0001-DC-00

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 14,25 м
Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 380,52 м

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 109,71 м

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 67,18 м

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 31,68 м

т.6

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 210,51 м

УП4

подъем на

отм.+6,100

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L=16,00 м

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 15,0 м

Труба 2Ø57х3 в изоляции

с греющим кабелем

L= 35,75 м

Труба Ø57х3 в изоляции с
греющим кабелем

L= 4,90 м т.7

Здание ОПУ

150°
150°

90
°

90
°

90
°

130°

130°

Формат А3х4
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Иванов

 Нач.отд.  Иванов

6

Деталировка наружной

водопроводной сети В1 от т.1 до

здания ОПУ

Трубопроводы водоснабжения

 Пучкова

 Прохорова

Деталировка наружной водопроводной сети В1

от т.1 до здания ОПУ

0
9
.1
2
.2
0
2
5

  
K

0
0
4
8
7
1


