
























































Маркировка
кабеля

Трасса

Участок трасс кабеля, провода

Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

СОО1.2 1.2ШС1 ELT1-ELT2 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 40

СОО1.3 1.2ШС1 ELT5 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 170

СОО1.4 1.2ШС1 ELT6-ELT7 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 150

СОО1.5 1.2ШС1 ELT8-ELT9 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 130

СООК1.1 1.2ШС1 1.2ШП3 в металлических лотках - 5 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

19х0,75 10

СООК1.2 1.2ШС1 1.2ШП2 в металлических лотках - 95 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

19х0,75 100

СОО2.0 1.2ШС2 ELD15 - ELD28 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 200

СОО2.1 1.2ШС2 ELT10-ELT12 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 150

СОО2.2 1.2ШС2 ELT13-ELT14 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 95

СОО2.3 1.2ШС2 ELT15-ELT17 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 60

СОО2.4 1.2ШС2 ELT18-ELT19 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 60

СООК2 1.2ШС2 1.2ШП1 в металлических лотках - 55 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

19х0,75 60

СОО3.0 1.2ШС3 ELD29 - ELD35 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 110

СОО3.1 1.2ШС3 ELT20-ELT22 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 45

СОО3.2 1.2ШС3 ELT23-ELT25 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

3x2,5 60

СООК3 1.2ШС3 1.2ШП4 в металлических лотках - 15 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

19х0,75 20

3 Шлюз-регулятор №1

СОО1.0 1.4ШС1 ELD1 - ELD7
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 100

СОО1.0 1.4ШС1 ELD8 - ELD12
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 50

СООК1 1.4ШС1 1.2ШП3 в металлических лотках - 5 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

19х0,75 10
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Маркировка
кабеля

Трасса

Участок трасс кабеля, провода

Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

4 Плотина

СОО1.0 1.3ШС1 ELD273 - ELD299
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 450

СОО1.0 1.3ШС1 ELD272 - ELD252
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 440

СОО1.1 1.3ШС1 ELT280 - ELT287 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 390

СОО1.2 1.3ШС1 ELT270 - ELT279 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 220

СОО1.3 1.3ШС1 ELT269 - ELT259 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 430

СОО1.4 1.3ШС1 ELT270 - ELT279 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 220

СООК1 1.3ШС1 1.3ШП1 в металлических лотках - 5 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 10

СОО2.0 1.3ШС2 ELD230 - ELD251
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 460

СОО2.0 1.3ШС2 ELD229 - ELD209
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 420

СОО2.1 1.3ШС2 ELT239 - ELT248 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 440

СОО2.2 1.3ШС2 ELT227 - ELT238 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 245

СОО2.3 1.3ШС2 ELT214 - ELT206 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 430

СОО2.4 1.3ШС2 ELT226 - ELT215 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 245

СООК2 1.3ШС2 1.3ШП2 в металлических лотках - 45 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 55

СОО3.0 1.3ШС3 ELD187 - ELD208
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 450

СОО3.0 1.3ШС3 ELD186 - ELD166
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 420

СОО3.1 1.3ШС3 ELT195 - ELT205 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 445

СОО3.2 1.3ШС3 ELT184 - ELT194 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 235

СОО3.3 1.3ШС3 ELT172 - ELT163 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 430

СОО3.4 1.3ШС3 ELT183 - ELT173 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 235

СООК3 1.3ШС3 1.3ШП3 в металлических лотках - 40 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 45
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Маркировка
кабеля

Трасса

Участок трасс кабеля, провода

Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

СОО4.0 1.3ШС4 ELD145 - ELD165
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 450

СОО4.0 1.3ШС4 ELD144 - ELD123
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 450

СОО4.1 1.3ШС4 ELT153 - ELT162 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 430

СОО4.2 1.3ШС4 ELT1142 - ELT152 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 225

СОО4.3 1.3ШС4 ELT130 - ELT120 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 450

СОО4.4 1.3ШС4 ELT141 - ELT131 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 225

СООК4 1.3ШС4 1.3ШП4 в металлических лотках - 120 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 125

СОО5.0 1.3ШС5 ELD102 - ELD122
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 425

СОО5.0 1.3ШС5 ELD101 - ELD081
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 445

СОО5.1 1.3ШС5 ELT110 - ELT119 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 400

СОО5.2 1.3ШС5 ELT099 - ELT109 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 230

СОО5.3 1.3ШС5 ELT087- ELT078 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 420

СОО5.4 1.3ШС5 ELT098 - ELT088 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 230

СООК5 1.3ШС5 1.3ШП5 в металлических лотках - 65 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 70

СОО6.0 1.3ШС6 ELD060 - ELD080
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 450

СОО6.0 1.3ШС6 ELD059 - ELD038
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 440

СОО6.1 1.3ШС6 ELT068 - ELT077 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 410

СОО6.2 1.3ШС6 ELT057 - ELT067 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 235

СОО6.3 1.3ШС6 ELT045- ELT035 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 430

СОО6.4 1.3ШС6 ELT056 - ELT046 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 240

СООК6 1.3ШС6 1.3ШП6 в металлических лотках - 100 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 105
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Маркировка
кабеля

Трасса

Участок трасс кабеля, провода

Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

СОО7.0 1.3ШС7 ELD017 - ELD037
(Фланг 1) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 420

СОО7.0 1.3ШС7 ELD059 - ELD038
(Фланг 2) в металлических лотках ВВГнг(А)-L

S
5x2,5 390

СОО7.1 1.3ШС7 ELT068 - ELT077 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 435

СОО7.2 1.3ШС7 ELT057 - ELT067 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 225

СОО7.3 1.3ШС7 ELT045- ELT035 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 260

СОО7.4 1.3ШС7 ELT056 - ELT046 в металлических лотках ВВГнг(А)-L
S

5x2,5 245

СООК7 1.3ШС7 1.3ШП7 в металлических лотках - 80 м, в трубах - 5 м КВЭБбШвнг(
А)-LS

27х0,75 85
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1Формат xА3

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик Единица

измерения Количество Масса 1
единицы, кг Примечания

Водоприемник ГАЭС, холостой водосброс. СОО

1 Электрооборудование

1.1
Светильник светодиодный, световой поток 3300 лм, 220 В, 28 Вт, рабоч.
темпер. минус 60°С до +45°С, IP67, УХЛ1, с креплением скоба УСС 24 ООО «Фокус» шт. 57 2,3

1.2
Светильник светодиодный, световой поток 15000 лм, 220 В, 120 Вт, рабоч.
темпер. минус 60°С до +45°С, IP67, УХЛ 1, с креплением скоба УСС 120 КАТАНА Ш2 ООО «Фокус» шт. 3 5,1

2 Кабельная продукция

2.1
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 1000

2.2
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 420  7 м х 60 светильн.

2.3
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 605

2.4
Кабель контрольныйбронированный с медными однопроволочными жилами в ПВХ
изоляции КВЭБбШвнг(А)-LS 19х0,75 мм2 ГОСТ 26411-85 АО «Электрокабель» м 190

3 Изделия и материалы

3.1 Местный щиток в составе:

3.1.1 KREPTA 7 Корпус пластиковый КМПн-4 IP66 MKP73-N-04-66 IEK шт. 35

3.1.2 Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 3А 6кА С MVA31-1-003-C 407258 IEK шт. 35

3.2 Коробка с зажимами наборными КЗНС-08 УХЛ1,5 IP65 латунный ввод КЗНС-08 «ТСРК» шт. 60

3.3 Бирка кабельная У134 шт. 90

3.4 Кабельный ввод М 32 латунный УТ1,5 IP66/IP67/IP68 zeta30119 АО «ЗЭТА» шт. 202

3.5 Профиль монтажный К241 зетовый У2, длина 2м К241 ЗАО «ЭТМ» шт. 6

3.6 Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованна CM110800HDZ DKC шт. 612

3.7 Шайба кузовная М8, горячеоцинкованная CM120800HDZ DKC шт. 612

3.8 Гайка самоконтрящаяся М8 CM250800 DKC шт. 612

3.9 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC шт. 60

3.10 Гофротруба полиамид. не распострон. горение FO ном. ∅29 PA612935FO DKC м 175

3.11 Держатель полиамидных труб ном. ∅29 PAS29N DKC шт. 350

Кол.уч.

Лист

Изм. Лист Подп. Дата№ док.
220-КК/0622.СОО.СО
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик Единица

измерения Количество Масса 1
единицы, кг Примечания

Шлюз-регулятор №1. СОО

1 Электрооборудование

1.1
Светильник светодиодный, световой поток 3300 лм, 220 В, 28 Вт, рабоч.
темпер. минус 60°С до +45°С, IP67, УХЛ1, с креплением скоба УСС 24 ООО «Фокус» шт. 12 2,3

2 Кабельная продукция

2.1
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 150

2.2
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 84  7 м х 12 светильн.

2.3
Кабель контрольныйбронированный с медными однопроволочными жилами в ПВХ
изоляции КВЭБбШвнг(А)-LS 19х0,75 мм2 ГОСТ 26411-85 АО «Электрокабель» м 10

3 Изделия и материалы

3.1 Местный щиток в составе:

3.1.1 KREPTA 7 Корпус пластиковый КМПн-4 IP66 MKP73-N-04-66 IEK шт. 12

3.1.2 Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 3А 6кА С MVA31-1-003-C 407258 IEK шт. 12

3.2 Коробка с зажимами наборными КЗНС-08 УХЛ1,5 IP65 латунный ввод КЗНС-08 «ТСРК» шт. 12

3.3 Бирка кабельная У134 шт. 10

3.4 Кабельный ввод М 32 латунный УТ1,5 IP66/IP67/IP68 zeta30119 АО «ЗЭТА» шт. 12

3.5 Профиль монтажный К241 зетовый У2, длина 2м К241 ЗАО «ЭТМ» шт. 1

3.6 Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованна CM110800HDZ DKC шт. 120

3.7 Шайба кузовная М8, горячеоцинкованная CM120800HDZ DKC шт. 120

3.8 Гайка самоконтрящаяся М8 CM250800 DKC шт. 120

3.9 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC шт. 12

3.10 Гофротруба полиамид. не распострон. горение FO ном. ∅29 PA612935FO DKC м 65

3.11 Держатель полиамидных труб ном. ∅29 PAS29N DKC шт. 65
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Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик Единица

измерения Количество Масса 1
единицы, кг Примечания

Плотина. СОО

1 Электрооборудование

1.1
Светильник светодиодный, световой поток 3300 лм, 220 В, 28 Вт, рабоч.
темпер. минус 60°С до +45°С, IP67, УХЛ1, с креплением скоба УСС 24 ООО «Фокус» шт. 589 2,3

1.2
Светильник светодиодный, световой поток 15000 лм, 220 В, 120 Вт, рабоч.
темпер. минус 60°С до +45°С, IP67, УХЛ 1, с креплением скоба УСС 120 КАТАНА Ш2 ООО «Фокус» шт. 3 5,1

2 Кабельная продукция

2.1
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 15265

2.2
Кабель силовой 0,66кВ бронированный с медными однопроволочными жилами в
ПВХ изоляции  ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 ГОСТ 31996-2012 АО «Электрокабель» м 4144  7 м х 592 светильн.

2.3
Кабель контрольныйбронированный с медными однопроволочными жилами в ПВХ
изоляции КВЭБбШвнг(А)-LS 27х0,75 мм2 ГОСТ 26411-85 АО «Электрокабель» м 670

3 Изделия и материалы

3.1 Местный щиток в составе:

3.1.1 KREPTA 7 Корпус пластиковый КМПн-4 IP66 MKP73-N-04-66 IEK шт. 310

3.1.2 Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 3А 6кА С MVA31-1-003-C 407258 IEK шт. 310

3.2 Коробка с зажимами наборными КЗНС-08 УХЛ1,5 IP65 латунный ввод КЗНС-08 «ТСРК» шт. 592

3.3 Бирка кабельная У134 шт. 1500

3.4 Кабельный ввод М 32 латунный УТ1,5 IP66/IP67/IP68 zeta30119 АО «ЗЭТА» шт. 592

3.5 Профиль монтажный К241 зетовый У2, длина 2м К241 ЗАО «ЭТМ» шт. 46

3.6 Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованна CM110800HDZ DKC шт. 5932

3.7 Шайба кузовная М8, горячеоцинкованная CM120800HDZ DKC шт. 5932

3.8 Гайка самоконтрящаяся М8 CM250800 DKC шт. 5932

3.9 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC шт. 592
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