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Выполнение работ по разработке проектно -сметной документации на оснащение объектов
транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной

безопасности , предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры

Мост через реку Подкурок на км 41+703

автомобильной дороги Георгиевск - Новопавловск

(в границах Ставропольского края)

План размещения оборудования и

кабельных трасс систем электроснабжения и

охранного освещения (Начало). М 1:500

сущ . опора №8/7 Ф -287
П / С "Новопавловская -2"

точка подключения - проектируемая
опора ВЛ -10 кВ сетевой организации
с РЛНД и ПКУ -10, в соответствии с
ТУ №65691/2025/ СТВ / ВЭС / НРЭС от
06.11.2025 ПАО "Россети Северный
Кавказ "
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- промежуточная одноцепная опора Пж20-1;

Условные обозначения

- воздушная линия с защищёнными проводами напряжением 10 кВ
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