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1. [bookmark: _Toc220066249]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	РФ
	Российская Федерация

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	АБК
	Административно-бытовой корпус








1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД 2: 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем пожаротушения для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Обеспечение безопасности персонала объектов, сохранности оборудования и ТМЦ Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» от возможных пожарных угроз.

[bookmark: _Toc220066250]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
1.Топливо-заправочная станция №102 литера В32
2. АБК – дом 101, литера А7
3.Главный корпус-дом 101  литера В25
4.Стоянка №1 – 3101 литера В24
5. Склады - №101  литера Б4
6. Кузнечный цех - № 101 литера В22
7.КПП - №101 литера А9
8. Диспетчерская - №101 литера А8
9. Теплый склад – литера В3
	Республика Хакасия г.Саяногорск р.п.Черёмушки, д. 101.

	-
	


2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc220066251][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk482097611]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc220066252]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc220066253][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД 2: 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем пожаротушения для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»
	Усл.ед
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc220066254][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг

[bookmark: _Toc220066255][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД 2: 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем пожаротушения для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»
	С момента заключения договора не ранее 01.01.2027
	[bookmark: _Toc46743510]по 31.12.2027г.


5
0

5

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc220066256]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (все позиции Таблицы 2): «ОКПД 2: 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем пожаротушения для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	 Проводить инструктаж оперативного эксплуатационного персонала «Заказчика» и оказывать ему помощь в вопросах правильного содержания и технического обслуживания установок.

	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181254704][bookmark: _Toc220066257]-
	

	1.1.2. 
	   Обеспечить проведение планового и внепланового технического обслуживания в установленные сроки и в соответствии с типовыми регламентами.

	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3. 
	Работы производить персоналом, аттестованным по правилам техники безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	 Проводить техническое обслуживание с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации электроустановок» и «Правил техники безопасности»
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к исполнителю
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	   Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  (необходимо предоставить при подписании договора).
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181254705][bookmark: _Toc220066258]-
	

	2.1.2. 
	 Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми);
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	 Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.4. 
	  Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _GoBack]Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181254707][bookmark: _Toc220066259]-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1.
	Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям безопасности, нормативно-технической документации и иных нормативных актов, предусмотренных Российским законодательством в части осуществления данного вида деятельности.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc220066260][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме.
[bookmark: _Hlk88327292_Копия_1]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: __RefHeading___Toc15026_4083542239][bookmark: _Toc220066261]4 . Приложения
Приложение №1 - Расчет стоимости услуг  по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем пожаротушения для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»




Старший  мастер ГЭЗСиТ                                                                           Кшуманев С.А.

[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]







Приложение №1 к Техническим требованиям
Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем пожаротушения для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро»


	№
п/п
	Наименование объекта

	Ед.
 изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб., НДС не облагается
	Стоимость, в рублях, НДС не облагается

	1
	
1.Топливо-заправочная станция №102 литера В32
2. АБК – дом 101, литера А7
3.Главный корпус-дом 101  литера В25
4.Стоянка №1 – 3101 литера В24
5. Склады - №101  литера Б4
6. Кузнечный цех - № 101 литера В22
7.КПП - №101 литера А9
8. Диспетчерская - №101 литера А8
9. Теплый склад – литера В3
	месяц
	
	
	

	Итого
	











